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Nesta tese apresenta-se um método de projeto integrado de controladores de Sistemas de 
Potência. A estratégia de controle é baseada em técnicas de controle ótimo com restrições 
estruturais. O problema de controle ótimo é resolvido diretamente explorando-se as ca- 
racterísticas de esparsidade do sistema de potência, cuja representação é feita através da 
matriz J acobiana aumentada. Uma nova metodologia proposta para solução do Problema 
do Regulador Linear Quadrático (PRLQ) baseada nas equações de Chandrasekhar e na 
representação adotada para o sistema permite uma abordagem esparsa para o problema. 
Controladores suplementares para geradores e equipamentos FACTS são facilmente in-. 
corporados em uma representação de realimentação estática de saída. Esta formulação é 
obtida a partir do problema de realimentação dinâmica original através do uso de uma 
representação de estado apropriada do controlador e de uma decomposição adequada da 
descrição de espaço de estado em malha fechada. Os estabilizadores são derivados de 
sinais como velocidade, potência elétrica, freqüência elétrica de barra ou uma combinação 
dinâmica de dois destes sinais. A topologia adotada para a função de transferência do 
estabilizador é do tipo convencional como na maioria de utilitários usados pelas empresas 
do setor elétrico, sendo composta de dois blocos de avanço-atraso de fase mais um ganho 
estático. Entretanto, topologias mais gerais podem ser facilmente implementadas através 
da formulação proposta. _ .
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Inicialmente são efetuados testes em dois sistemas de potência tendo em vista validar 





de Chandrasekhar. Os resultados correspondentes demonstram o desempenho superior da 
formulação baseada nas equações de Chandrasekhar para sistemas de potência de grande 
porte em relação às técnicas convencionais. Testes adicionais são então realizados em 
algumas redes de baixo, médio e grande porte com a finalidade de avaliar o desempenho 
da técnica de ajuste de múltiplos controladores descentralizados por 'todo sistema. O 
desempenho computacional do método é simultaneamente aferido. Resultados em termos 
de autovalores e simulação não-linear comprovam a eficácia dos controladores projetados 





This thesis presents a method for the integrated design of power system controllers. 
The control strategy is based onstructurally constrained optimal control techniques. The 
solution method for the optimal control problem exploits the sparsity characteristics of 
the power system representation, which is obtained via the augmented J acobian matrix 
formulation. A recently proposed methodology based on the so-called Chandrasekhar 
equations for solving the Linear Quadratic Regulator Problem is employed in order to 
take full advantage of sparsity. Supplementary controllers for generators as well as for 
FACTS devices are easily incorporated into a static feedback formulation of the control 
problem. This formulation is obtained from the original dynamic feedback formulation 
of the problem through the use of a proper state space representation for the controllers 
and an adequate decomposition of the closed loop state space equation. Power system 
stabilizing signals are derived from rotor speed, electric power, bus frequency or dynamical 
combinations of these signals. The topology adopted for the stabilizer transfer functions 
is of the conventional type used in most electric utilities, being composed of two lead-lag 
blocks and a static gain. However, more general topologies can be easily accomodated in 
the proposed problem formulation. - 
Tests aimed at validating the proposed technique for the computation of optimal feed- 
back gains are initially conducted on two typical power systems. The corresponding results 
confirm the superior performance of the formulation based on Chandrasekhar equations 
as applied to large scale power systems. Additional tests are then performed on small,
v 
“¡{3;›
medium and large-size networks in order to evaluate the performance of the proposed 
technique as it is applied to determine the settings of multiple decentralized controllers 
distributed throughout the systems. The computational performance of the method is 
simultaneously assessed. The results of both eigenvalue analysis and nonlinear simula- 
tions confirm the efficíency of the designed controllers for the damping of eletromechanical 
oscillations.
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Nomenclatura 
A; Operador diferença 
Õ: Ângulo do eixo do rotor em radianos 
<I>m: Atraso de fase, em graus 
6: Ângulo da tensão de barra, em radianos 
az ângulo de fase introduzido pelo PHS (oz > O significa avanço e a < 0 atraso 
ou defasagem) 
S2: conjunto de matrizes K t.q. = O 
60: Tolerância do ganho ótimo para convergência ao regime estacionário no 
processo de integração numérica 
6,: Tolerância do ganho ótimo para atendimento de restrições estruturais 
g: Variável para controle de convergência do ganho 
70: Índice de otimalidade 
z\: Notaçao usada para autovalor (valor característico) 
A: Matriz diagonal contendo os autovalores da matriz de estado 
§: Variável auxiliar 
a(.): Denota o espectro de - 
C`: Conjunto dos números complexos com parte real negativa 
ÊR: Conjunto dos números reais 
ÉR": Espaço dos vetores reais de dimensão n × 1 
m ,n . . . ~ ÊR X : Espaço das matrizes reais de dimensao m × n
x
H . ||C: Denota a norma euclidiana de 
(.)T: Denota a transposta da matriz genérica E §R"*×" 
Tr(.): Denota o traço de 
det(.): Denota o determinante de 
tan(a): tangente de oz Ê sen(a)/cos(a) 
sec(a): secante de oz Ê 1/cos(a) 
sinal(.): Denota o sinal da expressão conforme definido no Apêndice D 
I: Matriz identidade 
N B: Número de barras 
G”-: Condutãncía da admitãncia YU- 
B,-]-: Susceptãncia da admitãncia Y,~,~ 
Y;-J-: Elemento complexo i, j da matriz de admitância nodal 
IB: Vetor contendo as partes reais e imaginárias de correntes 
VB: Vetor contendo as partes reais e imaginárias de tensões 
VT: Parte real da tensão de barra, em p.u. 
Vm: Parte imaginária da tensão de barra, em p.u. 
Í/Q: Magnitude da tensão terminal de barra, em p.u. 
V,,.,¡: Tensao de referência, em p.u. 
VQ: Sinal suplementar de tensão, em p.u. 
Vá: Tensão no eixo direto, em p.u. 
_Vq: Tensão no eixo de quadratura, em p.u. 
IT: Parte real da corrente, em p.u.
V 
Im: Parte imaginária da corrente, em p.u. 
Id: Corrente no eixo direto, em p.u. 
Iq: Corrente no eixo de quadratura, em p.u. 
Y B: Matriz admitãncia de barra (forma real)
X1
u 
w: Velocidade angular da máquina, em p.u. 
wo: Velocidade angular em rad/s para freqüência de 60 Hz 
wn: Freqüência natural nao arnortecida em É 
Çfl: Amortecimento na freqüência natural w,, 
H: Constante de inércia, em MW.s/MVA 
Pm: Potência mecânica, em p.u. 
Pe: Potência elétrica nos terminais da máquina, em p.u. 
D: Constante devamortecimento, em p.u. 
P, Q e S: potência ativa, reativa e aparente respectivamente 
I ,., . Eq: Tensao proporcional ao enlace de fluxo do campo, em p.u. 
EJ: Tensão proporcional ao fluxo subtransitório de eixo direto, em p.u. 
E2: Tensao proporcional ao fluxo subtransitório de eixo de quadratura, em 
p.u. 
Efdz Tensão de campo, em p.u. 
xd: Reatância síncrona de eixo direto, em p.u. 
xq: Reatância síncrona de eixo em quadratura, em p.u. 
wii: Reatância transitória de eixo direto, em p.u. 
mg: Reatância subtransitória de eixo direto, em p.u. 
Reatância subtransitória de eixo de quadratura, em p.u. 
rs: Resistência do enrolamento da armadura, em p.u. 
Téo: Constante de tempo transitória de circuito aberto segundo o eixo direto, 
em s. 
Tão: Constante de tempo subtransitória de circuito aberto segundo o eixo 
direto, em s. 
TJO: Constante de tempo subtransitória de circuito aberto segundo o eixo de 
quadratura, em s. 
xii
Ka: Ganho em regime permanente do regulador de tensão, em p.u. 
Ta: Constante de tempo do regulador de tensao, em s. 
Ke: Ajuste do reostato de campo “shunt” no sistema de excitação de campo 
“shunt” auto-excitado
A 
Te: Constante de tempo da excitatriz (associada com o controle da excitatriz), 
em s. 
Se: Função de saturação da excitatriz 
Kp: Ganho do controle derivativo da-excitatriz, em p.u. 
Tp: Constante de tempo do ramo derivativo de realirnentação da excitatriz, 
em s. 
VF: Sinal de saída de tensão do ramo derivativo, em p.u. 
KC, KC1, KC2, KW, Kpe: Ganhos de sinal adicional, em p.u.
p 
T1, T3, T5, T6: Variáveis relacionadas com os zeros do sinal adicional (constan- 
tes de tempo emis). 
T2,T4: Variáveis relacionadas com os pólos do sinal adicional (constantes de 
_ 
tempo em s) 
dl, flo, B1: Elementos da matriz de realimentação de saída do controlador 
ao, 011: Coeficientes da equação característica do controlador 
xc1,:r:c2,yc,uC: variáveis de estados, saída, e entrada respectivamente do con- 
trolador
' 
V;,,,,,,, Vsm,-,,: Sinal máximo e mínimo de saída, respectivamente, do controla- 
dor em p.u. 
Tw: Constante de tempo, em s, do .bloco “washout” 
BCER: Sinal de saída do CER, em p.u. 
Bzz Admitância variavel do CER, em p.u. 
BC: Admitância capacitiva do CER, em p.u. 
xiii
Q u 
Bzmax: Admitância reativa máxima do CER, em p.u. 
KCER: Ganho do controle primário do CER, em p.u. 
T5-ER: Constante de tempo do controle primário do CER, em s. 
ÍCER: Injeção de corrente na barra em p.u. devido ao CER 
:1:tgER: Reatância do transformador do CER 
Td: Constante de tempo do bloco derivador, em s 
fz Freqüência de barra ac em Hz 
x: vetor de variáveis de estado 
z: vetor de variáveis algébricas 
u: vetor de variáveis de controle 
y: vetor de variáveis de saída 
xa: vetor aumentado de variáveis de estado 
ua: vetor aumentado de variáveis de controle 
ya: vetor aumentado de variáveis de saída 
A: Matriz de estado 
JA, JB, JC, JD: Submatrizes da matriz Jacobiana aumentada 
B, C: Matrizes de entrada e saída respectivamente 
nz Número de estados 
N: Número de subsistemas (número de controladores) 
Ne: Número de equipamentos com representação dinâmica (geradores e dis- 
positivos FACTS) 
mz Número de entradas ou posto da matriz B 
p: Posto da matriz Q 
Ac,BC, Cc,Dc: Matrizes relacionadas a representação do controlador na sua 
forma canônica observável 
G: Matriz de realimentaçáo de saída 
xiv
J : Função objetivo quadrática com ponderações de estados e controles 
Q: Matriz de ponderação de estados 
R: Matriz de ponderação de controles
_ 
K*, K: Ganhos de realimentação do controle ótimo 
P*,P: Soluções da equação de Riccati 
F(W), Função matricial de restrições estruturais 
tf, T: Tempo final, em s 
tz Tempo, em s 
to: Tempo inicial, em s 
M: Matriz p × n resultante da decomposição de Choleski de Q 
S,W: Matrizes das equações -de Chandrasekhar (W é também usada como 
matriz de transformação linear construída a partir dos autovetores ã di- 
reita) 
U,V: Matrizes auxiliares, sendo que V é também usada como matriz de 
transformação linear composta dos autovetores ã esquerda 
WQ1: Estimação de W na amostra i + 1 
Wglz Estimação de W entre as amostras i e i + 1
2 
ZE Matriz auxiliar relacionando a matriz de estado com o passo de integração 
(Z = I + -ÊA) ( também usada para designar a matriz hamiltoniana no 
Apêndice D)
A 
h: Passo de integração, em s 
W: Vetor solução de um sistema linear de equações (autovetor ã direita no 
Apêndice C) 
vz Autovetor ã esquerda
xv
Siglas 
AC - Corrente alternada 
AUTOVAL - Programa desenvolvido no CEPEL para análise de estabilidade 
dinâmica [17] 
CC - Corrente contínua 
CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
CER - Compensador estático de reativo 
COC - Controle ótimo global 
ESP - Estabilizador de Sistemas de Potência 
FACTS - Sistemas detransmissão AC flexíveis 
ECO - Forma canônica observável 
GCOI - Grupo Coordenador para Operação Interligada da Eletrobrás 
PHS - Defasador angular controlado eletronicamente (“power-controlled Phase 
Shifter” ) 
PRLQ - Problema do regulador linear quadrático 









1.1 Considerações Iniciais. . . . 
1.2 Contribuições do Trabalho . 
1.3 Organização do Trabalho . . 
2 Representação dos Sistemas de Potência 
2.1 Introdução . . . . . . . . . . 
2.2 Equações da Rede em Regime Estacionário ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A 
2.3 A Máquina Síncrona . . _ . 
2.3.1 Representação da Máquina Síncrona . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.3.2 Sistema de Excitação 
2.3.2.2 Sistema de Excitação IEEE ST1 Modificado . . . . . . . . 
2.3.2.1 Sistema de Excitação IEEE - DC1 . . . . . . . . . . . . . 






















2.3.3 Representação dos Controladores de Sistemas de Potência (Sinais 
Adicionais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
2.4 Representação de equipamentos FACTS. . . . .› . . . . . . . . . . . . . . . 26 
2.4.1 Compensador Estático de Reativo - CER . . . . . . . . . . . . . . . 26 
2.4.2 Compensadores-Série Controlados ar Tiristores . . . . . . . . . . . . 29 
2.4.3 Defasadores Angulares Controlados Eletronicamente . . . . . . . . . 33 
2.5 Representação de Cargas Estáticas Não-lineares . . . . . . . . . ._ 38 
2.6 Formação da Matriz Jacobiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 40 
2.7 Incorporação da Representação de Sinais Estabilizadores . . . . . . . . . . 43 
2.8 Conclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Controle Ótimo com Restrições Estruturais 47 
3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
3.2 Formulação do Problema do Regulador Linear Quadrãtico . . . . . . . . . 48 
3.3 Problema de Controle Ótimo com Restrições Estruturais . . . . . . . . . . 50 
3.3.1 Restrição por Realimentação da Saída . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
3.3.2 Controle por Realimentação Descentralizada dos Estados . . . . . . 51 
3.3.3 Realimentação Descentralizada das Saídas . . . . . . . . . . . . . . 53 
3.4 Restrições Estruturais Genéricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
3.4-.1 Equação de Riccati Generalizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Revisão Bibliográfica de Algumas Técnicas de Resolução da Equação de 3.5 
Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
3.6 Conclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
Ajuste de Controladores de Sistemas de Potência 62 
4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
4.2 Equações Generalizadas X-Y (Equações de Chandrasekhar) . . . . . . . . . 63 
xviii
4.2.1 Determinação do Ganho Ótimo Via Equações de Chandrasekhar _ . 67 
4.2.1.1 Integraçao Numérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 68 
4.2.1.2 Equações do Método de BANKS e ITO . . . . . . . . _ _ 69 
4.3 Nova Abordagem para Cálculo do Ganho Explorando Esparsidade . . . . . 71 
4.3.1 Modificação do Algoritmo de BANKS e ITO . . . . . . . . . . . _ _ 71 
4.3.1.1 Influência do Passo de Integração . . . . . . . . . . . . _ _ 71 
4.3.2 soluçao com Espzzrsidzzâe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
4.3.3 Solução Esparsa do Produto SZ`1 . . . . . . . . . . . . _ . . . . _ _ 75 
4.3.4 Determinação do Ganho Ótimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 77 
4.4 Determinação do Ganho com Restrições Estruturais . . . . . . . . . . . . . 78 
4.4.1 Síntese dos Controladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 81 
4.5 Conclusao . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 82 
Resultados da Solução do Problema de Controle Ótimo 83 
5.1 Introdução . . . . . . _ _- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 83 
5.2 Implementação dos Métodos de Solução . . . . _ . . . . . . . . . . . . . _ _ 84 
5.3 Ganho Ótimo em Regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ 85 
5.3.1 Cálculo do Ganho Proporcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 86 
5.3.2 Ganho em Regime Estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ 88 
5.3.3 Esforço Computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ _ 91 
5.3.3.1 Influência da Ponderação de Estados . . . . . . . . _ . _ . 91 
5.4 Influência do Número de Entradas e de Estados no Cálculo do Ganho _ . . 93 
5.5 Estabilidade Numérica . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ 96 
5.6 Conclusão . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Resultados do Ajuste de Controladores 100 
6.1 Introdução . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 100 
xix
K. 
6.2 Sistemas-Teste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 101 
6.2.1 Sistema Máquina-Barra Infinita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
6.2.2 Sistema New England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
6.2.3 Sistema Equivalente Sul-Sudeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
6.2.4 Sistema Sul-Sudeste Interligado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
6.3 Síntese de Controladores para FACTS no Sistema Máquina-Barra Infinita . 107 
6.4 Síntese de Controladores do Sistema New England . . . . . . . 109 
6.4.1 ESPs Derivados da Potência Elétrica . . . . . .' . . . . . . . . . . . 110 
6.4.2 ESPS Derivados da Velocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 115 
6.4.3 ESPs Derivados de Dois Sinais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
6.5 Projeto Convencional de ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
6.6 Projeto de Controladores para o Sistema Equivalente Sul-Sudeste .129 
6.6.1 Controladores em Máquinas, CER e TCSC . . . . . . . . . . . . . . 129 
6.6.1.1 Esforço Computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
6.6.2 Máquinas, CER, TCSC e PHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
6.7 Projeto de ESPS para um Sistema de Grande Porte . . . . . . . . . . . . . 135 
6.7.1 Seleção de geradores para alocação de ESPs . . . . . . . . . . . . . 135 
6.7.2 Resultados da Síntese de ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 137 
6.8 Desempenho do Método Integrado em Aplicações a Sistemas de Grande 
Porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
6.9 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 146 
Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 148 
Bibliografia 15Í4 
Apêndice A: Dados do Sistema Máquina-Barra Infinita 165
XX
Apêndice B: Dados do Sistema Equivalente Sul-Sudeste 167 
Apêndice C: Conceitos Básicos de Análise Modal 176 
C.1 Autovalores e Modos de Oscilação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
C.2 Autovetores e “Mode Shape” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
C.3 Fatores de Controlabilidade e Observabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
CA Resíduos . . . . . . Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 179 
C.5 Fatores de Participação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 180 
Apêndice D: Alguns Métodos de Resolução da Equação de Riccati 182 
D.1 Matriz Harniltoniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
D.2 Solução da Equação de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
D.2.1 Método de Autovalores-Autovetores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
D.2.2 Método da_Função Sinal ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
D.2.3 Método de Newton-Raphson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
D.2.4 Método de Integração Direta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Õ 
xxi '
Lista de Tabelas 
5.1 Alguns elementos da matriz W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
5.2 Autovalores dominantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
6.1 Autovalores em malha aberta do sistema maquina-barra. infinita . . . . _ _ 103 
6.2 Autovalores em malha aberta para o sistema equivalente Sul-Sudeste . _ . 106 
6.3 Autovalores em malha fechada do sistema máquina-barra infinita . . . . . . 108 
6.4 Parâmetros dos ESPS para o sistema New England derivados da Potência 
elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
6.5 Parâmetros dos ESPs para o sistema New England derivados da velocidade 116 
6.6 Parâmetros dos ESPs para o sistema New England derivados da velocidade 
(alguns ESPS com atraso de fase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
6.7 Parâmetros dos ESPSP derivados da Potência elétrica e velocidade para o 
sistema New England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
123 
6.8 Autovalores dominantes em malha aberta e malha fechada do sistema New 
England .V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
6.9 Parâmetros dos ESPS obtidos pelo modelo classico e algumas características 
modais e de fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
6.10 Autovalores dominantes do sistema equivalente Sul-Sudeste com controla- 










Parâmetros dos ESPS dos geradores derivados da velocidade: sistema equi- 
valente Sul-Sudeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 130 
Parâmetros dos ESPS dos geradores derivados da potência elétrica: sistema 
equivalente Sul-Sudeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A 
. . . . . . . . . _ . 132 
Parâmetros dos controladores do sistema equivalente Sul-Sudeste com 3 
FACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Módulo dos resíduos de modos dominantes do sistema interligado Sul-Sudeste136 
Parâmetros dos controladores do sistema interligado Sul-Sudeste . . . . . . 138 
Autovalores dorninantes do sistema interligado Sul-Sudeste . . . . . . . . _ 138 
Autovalores dominantes para algumas iterações . . . . . . . . . . . . ; . . 145 
Dados do fluxo de carga para o ponto de operação . . . . . . . . . . . . . . 166 
xxiii
w 




















Eixos d ,- q da máquina síncrona em relação à referência . . . . . . . . . . . 15 
Sistema de excitação IEEE - DC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Bloco derivativo equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Sistema de excitação IEEE - ST1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Sistema de excitação estático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Modelo do ESP dinâmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 24 
CER do tipo Capacitor fixo - reator controlado por tiristores . . . . . . . . 27 
Modelo de primeira ordem do CER e de seu sinal adicional . . . . . . . . . 27 
Blocos derivadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
TCSC ligado entre as barras lc e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Modelo PI do circuito de controle do TCSC . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Diagrama de controle modificado do TCSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Esquema de ligação do PHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Modelo usado para o PHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Estrutura de controle descentralizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Esquema ilustrativo do processo de variação do passo de integração .. . _ . 73 
Simulações com passo fixo de 3 elementos de WZ`1 . . . . . . . . . . . . _ 89 
Simulações com passo variável de 3 elementos de WZ`1 . . . . . . . . . . . 90 





















Tempo de CPU xn para m constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Tempo de CPU ×m para n constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Sistema máquina-barra infinita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 102 
Simulação não-linear do sistema máquina-barra infinita . . . . . . . . . . . 108 
Resposta de fase no domínio da freqüência para os ESPS do sistema New 
England derivados da potência elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 113 
Sistema New England em malha aberta e com ESPS derivados da potência 
elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Resposta de fase no domínio da freqüência para os ESPS do sistema New 
England derivados da velocidade . . . . . . _' . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Sistema New England em malha aberta e com ESPs derivados da velocidade118 
Resposta de fase no domínio da freqüência para os ESPS derivados da 
velocidade e com ganhos e / ou constantes de tempo negativos . . . . . . . . 120 
Sistema New England em malha aberta e com ESPS derivados da velocidade 
(ganhos negativos) ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
ESPS derivados da velocidade: projeto convencional e projeto integrado . . 127 
Resposta de fase para ESPS derivados da velocidade (método seqüencial) . 128 
Simulação não-linear para o sistema Sul-Sudeste com controladores em 2 
máquinas, CER, TCSC e 2 PHSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Erro relativo do processo de convergência do ganho com restrições . . . . . 141 
Tempo de CPU × número de iterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 141 
Ganho KC × número de iterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 142 
T1 × número de iteraçoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
T3 × número de iterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Diagrama unifilar principal da rede equivalente ao sistema Sul-Sudeste . . 167 
xxv




Int ro dução 
1.1 Consideraçoes Iniciais 
Os sistemas de potência modernos têm sofrido varios problemas operacionais devido 
a oscilações eletrornecânicas pouco amortecidas. As causas destes problemas estão rela- 
cionadas, em geral, com a ação de reguladores de tensão de resposta rápida e alto ganho, 
topologia da rede e grau de carregamento do sistema. 
Um sistema pouco amortecido pode ser inaceitável do ponto de vista de estabilidade, 
porque pequenas perturbações manteriam-no em constante oscilação, prejudicando a qua- 
lidade do fornecimento de energia elétrica. Além de um certo ponto, a oscilação de fluxos 
de potência nas linhas pode levar à atuação da proteção e conseqüente abertura de linhas 
de transmissao. 
O emprego de Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESPS) - adicionados ar ex- 
citação 'dos geradores - constitui-se em uma eficiente fonte de amortecimento de oscilações 
eletromecãnicas [22, 3, 46, 7, 65, 421. Os ESPS são, geralmente, derivados da veloci- 
dade do rotor, freqüência, potência elétrica ou combinação de dois ou três desses sinais 
[54, 31, 72, 771. Outras fontes de amortecimento empregadas são os Compensadores 
Estáticos de Reativo (CERs) [60, 4]; elos de corrente contínua com modulação [59, 57]; e,
l
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mais recentemente, sinais adicionais em dispositivos de “Flexible AC Transmission Sys- 
tems” (FACTS) [45, 58, 73, 32, 55]. necessario que os controladores que constituem estas 
fontes de amortecimento tenham seus parâmetros ajustados adequadamente. Um outro 
aspecto relevante é o da melhor localização destas fontes de amortecimento no sistema, 
a qual pode ser feita através de métodos como fatores de participação [61, 62] resíduos 
[6, 53] e “mode shapes” [70, 42]. 
Os estudos de problemas relativos ao amortecimento de oscilações eletromecãnicas são 
realizados com base em um modelo linearizado do sistema em torno de um ponto de 
operação. O grau de detalhamento destes modelos linearizados para os sistemas elétricos 
de potência varia de acordo com o método empregado na modelagem e representação. 
Um modelo usado em muitos trabalhos relacionados ã estabilidade a pequenos sinais é 
o conhecido como modelo linearizado de Heffron - Phillips [22, 87, 64]. Neste modelo, 
a maquina síncrona é representada por três equações diferenciais, além de uma equação 
diferencial adicional relativa ao seu sistema de excitação. A representação de estados 
correspondente apresenta como desvantagem o fato de sua matriz de estado não ser muito 
esparsa. Além do mais, as restrições quanto à. representação da máquina, introduzidas pelo 
modelo, constituem-se em uma grande dificuldade para uma modelagem mais detalhada. 
Não só a representação das maquinas é uma limitação: a representação de CERs, cargas, 
e outros equipamentos FACTS, etc. são também bastante restritivas. A formulação do 
problema pela matriz Jacobiana aumentada [51, 54, 83], composta de variáveis de estado 
e algébricas, não apresenta tais limitações. Ao contrario, a estrutura altamente esparsa 
da matriz Jacobiana permite o emprego de técnicas para solução de sistemas lineares, 
explorando a esparsidade. Além disso, há maior flexibilidade quanto ã representação de 
cargas, elos de corrente contínua, equipamentos FACTS, etc. 
A forma clássica de ajuste de ESP considera 0 caso em que uma máquina esta co- 
nectada a um barramento infinito [22, 3]. Neste caso interações dinâmicas com outras
” W \~ `1 
máquinas não são consideradas. Muito menos pode-se dizer de interações com outros equi- 
pamentos que tenham sua dinâmica modelada, como é o caso de dispositivos FACTS. A 
necessidade de ajustes coordenados de ESPS levou a estudos que contemplassem também 
a interação dinâmica entre as diversas máquinas do sistema [23, 25, 86]. A maioria dos 
trabalhos recentes usa a matriz de estado no projeto dos controladores. Técnicas como 
posicionamento de pólos são bastante utilizadas como método de projeto [79, 1]. Fatores 
de participação e resíduos de função de transferência têm sido usados como orientação 
para localização dos ESPS [61, 62]. Outras técnicas de projeto de controladores para sis- 
temas de potência de grande porte, no domínio da freqüência, como diagrama de N yquist, 
usam a abordagem da matriz Jacobiana [54]. Entretanto, os ajustes dos controladores 
apresentados por estas abordagens, conquanto considerem as interaçoes entre máquinas, 
não são realizadosde forma simultânea, ou seja, são determinados seqiiencialmente [54]. 
Pode-se dizer então que este caso é uma extensão da abordagem do modelo máquina-barra 
infinita estendidacao caso multimãquinas. Embora podendo ser consideradas na mode- 
lagem, as interações dinâmicas entre máquinas e interáreas não são levadas em conta 
adequadamente no processo de ajuste dos controladores [79, 25, 23]. 
A aplicação de métodos integrados, ao contrario dos métodos seqüenciais, torna-se 
bastante atraente, visto que estes métodos podem levar em conta as interações dinâmicas 
mencionadas anteriormente. Métodos baseados no projeto de controladores ótimos des-
› 
centralizados apresentam estas características desejáveis [64, 85]. Entretanto, as técnicas 
existentes na literatura para a solução do problema de controle ótimo ainda são pouco efi- 
cazes do ponto de vista computacional e de flexibilidade de representação de componentes 
do sistema uando se trata de sistemas dinâmicos de rande orte. Estas técnicas são7 
baseadas na minimização de um índice de desempenho onde são ponderados os desvios 
uadrãticos dos estados e os desvios uadrãticos dos esfor os de controle e ue é su`eito C1 a 
às restrições das equações de estado do sistema. Esta abordagem é conhecida na literatura
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como Problema do Regulador Linear Quadrático (PRLQ) [63, 1141]. 
A solução do PRLQ é determinada através da solução da equação de Riccati [63, 44]. 
Existem numerosas técnicas para solucionar esta equação (veja Apêndice D). Nenhuma 
delas procura explorar a esparsidade inerentedos sistemas de grande porte e seu uso 
torna-se proibitivo para sistemas de ordens muito elevadas. Além do mais, o problema 
é resolvido usando a matriz de estado. Uma metodologia explorada por BENDER e 
LAUB [10] conhecida como Sistemas Descritores “Descriptor Systems”) para sistemas 
representados por equações de estado e equações algébricas coloca o problema de controle 
ótimo em uma forma análoga àquela apresentada pela matriz Jacobiana. A solução da 
equação de Riccati neste caso é obtida através do calculo de autovalores-autovetores. 
Esta abordagem -torna-se interessante, se a ordem do sistema é reduzida ou se apenas 
os autovalores dominantes são considerados. Não se dispõem de resultados desta técnica 
para sistemas de grande porte e onde se explore esparsidade do sistema, embora a mesma 
pareça adequada para sistemas reduzidos. 
Uma outra forma de resolução do PRLQ, que se caracteriza por uso da solução explícita 
da equação de Riccati, é apresentada por CASTI [15]. Por esta forma de resolução, a 
equação de Riccati é substituída por um sistema de equações diferenciais acopladas não- 
lineares denominadas “funções generalizadas” X-Y, ou equações de Chandrasekhar. Este 
sistema constitui um conjunto de n(p + m) equações para determinação do ganho de rea- 
limentação do controle ótimo, onde n, p, m são respectivamente as dimensões do espaço 
de estados, saídas e entradas. Portanto, se o número de entradas e saidas é pequeno 
comparado com n, o sistema generalizado X-Y é composto por um pequeno número de 
equações, em comparação à técnica clássica deiintegração numérica. Explorando esta 
abordagem, BANKS e ITO [8] propuseram um algoritmo numérico híbrido para deter- 
minação do ganho de realimentação ótimo no PRLQ aplicados a sistemas com elevada 
dimensão. Neste algoritmo, o ganho de realimentação no PRLQ é computado de forma
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direta, integrando-se inicialmente as equações de Chandrasekhar e em seguida fazendo-se 
um refinamento através do método de Newton - Kleinman [40]. O método proposto por 
BAN KS e ITO foi direcionado para a solução do' PRLQ aplicado a sistemas que são re- 
gidos por equações diferenciais parciais. Em tal caso, a dimensão do espaço de entradas 
m é fika e de ordem muito reduzida; e além disso, o sistema matricial (A, B) é, em geral, 
esparso, uma caracteristica que é bem explorada pelo método. 
No caso de sistemas de potência, a técnica de determinação do ganho e conseqüente- 
mente dos ESPS, através das equações de Chandrasekhar, é muito interessante por várias 
razões, entre as quais: ' ' 
1. Pode-se selecionar de antemão as máquinas sincronas e/ou outros equipamentos 
mais adequados para a instalação de controladores; 
2. Podem ser aplicadas técnicas de esparsidade conhecidas na literatura [81, 14] utilizando- 
se a formulação da matriz Jacobiana; 
3. Não ha limitações da dimensão do espaço de estados, a princípio, se a dimensão do 
espaço de entradas e de saídas forem reduzidas; 
'
_ 
4. A formulação do problema através da matriz J acobiana mantém a identidade da 
rede, além de possibilitar uma modelagem diversificada para os equipamentos. 
1.2 Contribuições do Trabalho 
O presente trabalho usa a teoria de controle ótimo para o projeto de controladores 
de sistemas de potência (estabilizadores em maquinas síncronas e sinais adicionais em 
dispositivos FACTS). Entre as contribuições deste trabalho pode-se destacar: 
a) O projeto global de controladores para sistemas de potência multimaquinas 
de grande porte incluindo equipamentos FACTS.
b A apresentação de um método para obtenção explícita do ganho de controle 
ótimo, usado no processo de cálculo dos parâmetros dos controladores. Na 
realidade, os parâmetros dos controladores são determinados a partir de ga- 
nhosidescentralizados [36, 64] que são obtidos, por sua vez, iterativamente, 
resolvendo-se um PRLQ até que uma condição estrutural imposta seja sa- 
tisfeita. A solução é calculada diretamente formulando-se o problema como 
um conjunto de equações matriciais não-lineares conhecidas na literatura 
técnica específica [8, 38, 15] como equações de Chandrasekhar. Neste tra- 
balho,_ estas equações são resolvidas via integração numérica, explorando-se 
a esparsidade inerente dos sistemas, O método em questão é aplicado par- 
ticularmente a sistemas de potência. 
O emprego de técnicas eficientes de esparsidade. Este recurso torna-se 
possível graças à representação do sistema de potência pela matriz Ja- 
cobiana aumentada que apresenta grau de esparsidade bem maior que a 
representação por espaço de estados. A aplicação de tal procedimento cons- 
titui um avanço, uma vez que métodos que usam técnicas de esparsidade 
na determinação do ganho ótimo [8] empregam representação por espaço 
de estados. 
O cálculo do ganho ótimo, conforme mencionado noitem b), aplica-se 
igualmente a outros sistemas físicos cuja representação seja semelhante 
aos sistemas de potência, embora não se tenha efetuado nenhum teste com 
processos que não sejam sistemas de potência. 
e O emprego de matrizes de ponderação de estados no PRLQ de tal forma que 
não seja necessário o uso de decomposição de Oholeski, conforme proposto 
inicialmente em [30]. A escolha destas matrizes pode resultar em dimi- 
nuição do volume de cálculo, uma vez que, impondo-se matrizes de peso
com posto reduzido, reduz-se consideravelmente 0 número de equações 
não-lineares a serem resolvidas comparadas ã situação em que o posto da 
matriz de ponderação de estados apresenta posto pleno. Este procedi- 
mento é também aplicado ao problema de controle ótimo com restrições 
estruturais, seguindo a mesma metodologia proposta por GEROMEL e 
PERES em [35, 36]. Mais uma vez, calcula-se a matriz de ganho ótimo a 
cada iteração, porém sem a necessidade da formação direta de uma nova 
matriz de ponderação de estado, uma vez que este procedimento é feito 
implicitamente, sem nenhum calculo adicional. Da mesma forma, 0 ganho 
a cada iteração é feito diretamente através da integração das equações de 
Chandrasekhar. j V 
f A representação mais detalhada do sistema de potência, incluindo-se mo- 
delos mais detalhados de geradores, cargas e dispositivos FACTS. 
g Ajuste simultâneo de controladores com topologia convencional de blocos 
do tipo avanço-atraso de fase. Este ajuste é extensivo a estruturas do tipo 
multivariável, estudadas através da representação no espaço de estados 
[3l, 72, 771. . 
h Testes empregando o projeto simultâneo de controladores em sistemas de 
potência multimáquinas com 750 barras e com tempos de calculo dos con- 
troladores com atíveis com o mesmo calculo ara sistemas cu`o número de P . 
barras é cerca de 10 % daquele sistema. Isto só é possível graças ao em- 
prego em conjunto de técnicas de localização adequada de controladores 
(uso de fatores de participação e resíduos de funções de transferência) e a 
aplicação de técnicas modernas de esparsidade.
i
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1.3 Organizaçao do Trabalho 
Esta tese está organizada da seguinte forma: 
No Capítulo ll: Representação dos Sistemas de Potência - apresenta-se a modela- 
gem do sistema de potência pela matriz J acobiana. São representados os modelos 
de geradores e seus sistemas de excitação típicos, cargas e equipamentos FACTS. 
Apresenta-se também a estrutura de controlador usada pela maioria das empresas 
do setor elétrico brasileiro bem como o procedimento de conversão da representação 
por função de transferência do controlador para uma descrição no espaço de esta- 
dos. A partir dos modelos dos equipamentos, obtém-se então a matriz Jacobiana 
aumentada do sistema. i 
No Capítulo Ill: Controle Ótimo com Restrições Estruturais - aborda-se o PRLQ, 
modificando-o de forma a atender restrições estruturais genéricas. Casos particula- 
res de restrições estruturais, aplicados a sistemas de potência, são investigados em 
detalhes tendo em vista a sua importância para este trabalho; 
No Capítulo IV: Ajuste de Controladores de Sistemas de Potência - mostra-se que 
o problema de controle ótimo pode ser resolvido eficientemente através de um con- 
junto de equações não-lineares que é o resultado da transformação de uma equação 
diferencial de Riccati. Esse sistema não-linear é bem conhecido na literatura es- 
pecífica como equações de Chandrasekhar [38, 15]. Mostra-se que o ganho ótimo 
que resulta do PRLQ pode ser obtido resolvendo-se essas equações numericamente. 
Apresenta-se uma metodologia para determinação da matriz ganho baseada em 
técnicas modernas de esparsidade. Apresentam-se também modificações no método 
para resolver o PRLQ com restrições estruturais. A partir de restrições de saída, 
determinam-se os ganhos ótimos descentralizados, usados para 0 projeto de estabi- 
lizadores. O sistema é representado pela matriz Jacobiana aumentada, altamente
9 
esparsa, ao invés da matriz de estado.
C 
No Capítulo V: Resultados da Solução do Problema de Controle Ótimo - são apre- 
sentados resultados da técnica de cálculo do ganho ótimo através' da abordagem 
das equações de Chandrasekhar aplicada a sistemas de potência e a um sistema 
dinâmico com n integradores. Os métodos clássicos que empregam a abordagem de 
autovalores-autovetores e da função sinal são usados para validar alguns resultados 
obtidos via nova técnica proposta. Questões relativas ã influência sobre o esforço 
computacional dos métodos são estudadas em dois sistemas de potência. O pro- 
blema de estabilidade numérica dos métodos também é analisado, empregando-se 
um sistema-teste baseado agora em uma conexão em cascata de integradores, o qual 
apresenta matriz de estado mal-condicionada. 
No Capítulo VI: Resultados do Ajuste de Controladores são apresentados resulta- 
dos da aplicação do método de controle ótimo com restrições estruturais para a 
síntese de controladores a sistemas-teste de porte bastante distintos. São usados 
um sistema máquina-barra infinita contendo dois dispositivos FACTS; um sistema 
com 39 barras e 10 geradores; um sistema com 77 barras e 13 geradores, apresen- 
tando ainda 4 equipamentos FACTS; um sistema com Í50 barras e 40 geradores 
com representação dinâmica. Projeto de controladores adicionais são sintetizados 
para geradores e/ ou FACTS simultaneamente para cada sistema-teste, com 0 obje- 
tivo de amortecer oscilações eletromecânicas. Resultados em termos de autovalores, 
simulação não-linear e resposta de fase dos controladores ilustram a validade do 
método. Outros resultados apresentados são referentes ao desempenho do método 
de obtenção do ganho ótimo com restrições, aplicado ao sistema de 750 barras. En- 
tre esses resultados, destacam-se as características computacionais da técnica usada 
para a síntese de estabilizadores proposta nesta tese.
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No Capítulo VII: Conclusões - apresentam-se as principais conclusões do trabalho e 
sugestões para futuros trabalhos. 
No Apêndice A apresenta-se a descrição dos dados da rede e dos controladores para 
o sistema-teste maquina-barra infinita utilizado. 
No Apêndice B são apresentados os dados completos para o sistema equivalente de 
77 barras e 13 geradores bem como dados dos equipamentos FACTS incluídos. 
O Apêndice C apresenta conceitos básicos sobre análise modal, incluindo neste 
tópico métodos de localização de melhores pontos para alocação de controladores 
adicionais, tendo em vista a estabilização de modos instáveis ou o amortecimento 
daqueles pouco amortecidos. 
Finalmente, no Apêndice D, incluem-se algumas técnicas clássicas de resolução da 





Representação dos Sistemas de 
Potência 
2. 1 Introdução 
O estudo da estabilidade dos sistemas de potência tem sido objeto de diversas pesquisas 
nos últimos tempos [22, 79, 85, 86, 68]. A estabilidade em regime permanente (estabi- 
lidade a pequenos sinais) de um sistema de potência é analisada em torno de um ponto 
de operação, que é obtido at-ravés da resolução de um sistema de equações algébricas 
não - lineares (fluxo de carga). Em geral, técnicas lineares, como calculo de autovalores, 
são usadas para estudo da estabilidade do ponto de operação [6l, 62]. Para executar 
tal procedimento, precisa-se representar o sistema' na forma de pequenos sinais (modelo 
linear) em torno do ponto de operaçao. Embora valido somente para pequenas variaçoes 
em torno do ponto de equilíbrio, este modelo dá uma boa idéia da evolução da dinâmica 
do sistema. r 
O modelo linear também é empregado no ajuste dos controladores de sistemas de 
potência. Quanto mais detalhado é 0 modelo usado, mais realisticamente este representa o 
._/ 
comportamento físico do sistema e conseqüentemente passa a ser mais complexo. Algumas
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vezes, em um estudo simplificado, um modelo reduzido pode ser suficiente para representar 
com fidelidade a dinâmica do sistema. Em outras ocasiões isto é inaceitável, devido à. 
presença de outros modos não contemplados na representação simplificada. Este é o 
caso dos modos interareas existente entre geradores de duas ou mais áreas distintas [39]. 
Portanto a modelagem do sistema, ainda que simplificada, deve ser encarada como o ponto 
de partida para o projeto de ESPS. 
Agindo desta forma, apresenta-se neste capítulo uma modelagem dos sistemas de 
potência representada por equações diferenciais e equações algébricas. Esta representação 
dinamica do sistema tem como objetivo proporcionar uma ferramenta eficiente no ajuste 
de ESPS, que são controladores projetados para amortecer oscilações eletromecânicas ge- 
ralmente na faixa de 0.5 a 2.5 Hz. 
l
› 
2.2 Equações da Rede em Regime Estacionário 
Neste trabalho, considera-se que av dinâmica rápida das linhas de transmissão é 
desprezível, de tal forma que pode-se representar seus elementos por impedâncias cons- 
tantes. 
As equações do circuito elétrico representando os sistemas de potência são baseadas 
na lei dos nós para correntes. Isto é 
ÍB = YBVB (2.1) 
onde~ 
IB é um vetor contendo as correntes injetadas nas barras 
VB é um vetor das tensões das barras 
YB é a matriz admitâncía nodal. 
A matriz YB é complexa, assim como os vetores Ig e VB. Não é conveniente aqui a
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operação com números complexos. Assim a equação (2.1) é transformada em uma equação 
real de ordem 2NB, onde N13 é o número de barras (nós independentes) do sistema. Cada 
um dos elementos complexos YB,-j = G,-j +jB,-,- da matriz YB original é agora representado 




enquanto que a equaçao do circuito na forma incremental é modificada para: 
_AÍB = YAVB (2.2) 
onde
T 
AIÊ=[A1T1 AIM ALNB AImNBl 
T
T 
AVB=[A1/T1 Ava MNE A1/MNE] 
I,.,~: é a parte real da corrente 2' = 1,- ~ - ,NB 
Im: é a parte imaginária da corrente 1' = 1, - - - ,NB 
VT,-: é a parte real da tensão 2' = 1,- - - ,NB 
Vm,-: é a parte imaginária da tensão i = 1, - - - ,NB 
A partir da equação (22) deduz-se que os elementos da diagonal da matriz Y são 
as partes reais das admitãncias próprias dos nós do sistema, que são muito menores que 
suas partes imaginárias. E importante notar que os elementos diagonais desta matriz 
devem ser dominantes para se evitar dificuldades numéricas em calculos que usem esta 
z, 
representação [51]. Isto é obtido reordenando-se as equações para as correntes injetadas, 
T T 









AIM z YMAVB (23) 
COIII 
- T 
AIztz= [Alm AIH A1,,,NB A1,NBl
I H 
e YM composta de blocos 2x2 do tipo 
Ba Gif 
Gij -Big 
Pode-se ainda escrever YM da seguinte forma, trocando-se o sinal de AI, para todas 
barras k = 1,---¿./V5: 
Ba' Giz' 
-Gij B1-¿ 
Este procedimento resulta em: 
AIH = YEAVB 
onde
T 
AIš=[A1m1 -AIH ~--AIMNB -MNE] ~ 
Sera adotada neste trabalho a formulação apresentada pela equação (2.4), onde os 
termos diagonais de cada bloco correspodem às partes imaginárias de Y,-J-; e os termos 
mútuos correspondem às partes real para a primeira linha e real com sinal oposto para a 
segunda linha. Designar-se-á esta estrutura de YB como a forma real de representação da 
matriz complexa de admitância de barra. Esta designaçãodeve-se ao fato de todos seus 
elementos pertencerem ao conjunto ÊR. 
2.3 A Máquina Síncrona ' 
As equações das maquinas síncronas são expressas em termos dos seus sistemas de 
referência d-q. Estas equações podem ser transformadas para 0 sistema de referência da 
rede (eixos r - m) de acordo com o deslocamento angular 6 entre os eixos das maquinas e 
o sistema de referência da rede. . 









Figura 2.1: Eixos d - q da máquina síncrona em relação ã referência 
f, -sen(‹$) cos(Õ) §¿ = (2.5) 
fm cos(Õ) sf-:n(Õ) Ç, 
Esta transformação é vantajosa uma vez que apresenta a mesma matriz de trans- 
formação para o caso inverso (matriz é igual a sua inversa). 
fd : -sen(6) cos(6) f, (26) 
Ç, co.s(6) sen(6) fq 
2.3.1 `R‹-:presentação da Máquina Síncrona 
Apresentam-se a seguir as equações diferenciais não - lineares e algébricas que descrevem 
a máquina síncrona. A partir destas equações, obtêm-se os modelos linearizados, usados 
na análise linear. A analise é feita para uma máquina, entretanto as equações aplicam-se 
igualmente a qualquer gerador sincrono conectado a uma barra do sistema. 
A equação de oscilação para a máquina é: ' 
2H‹,> z Pm _ Pe _ Dw (21) 




H a constante de inércia, em -Jäg/-Â 
6 ângulo do eixo do rotor, em radianos 
cu velocidade, em p.u. Em H 
D constante de amortecimento, em p.u. 
Pm Potência mecânica, em p.u. 
Pe Potência elétrica, em pu 
_ radianos w,,_ 377 is . 
As equações (2.7) e (2.8) linearizadas em torno do ponto de operação, determinado a 
partir do fluxo de carga do sistema, ficam [54, 4]: 
ZHALÍJ = AP", -AP.,-DAw (2.9) 
Ad = w,,Aw. (210) 
As equações diferenciais da máquina, considerando a presença de dois enrolamentos 
amortecedores e um enrolamento de campo (máquina com representação de efeitos sub- 
transitórios e com pólos salientes) são: 
(zm 
_ E/ / _ aa I _Ew Eaaq : 41 + (md Tfdd) d 4 
_ E/ _ '/ __ 1: I _ En 
Ez, z 4 (mg ql *Y d (2.13) T qo 
As equações algébricas referentes à queda de tensão interna da máquina considerando- 
se os efeitos subtransitórios são dadas por [4]: 
End _ Vá ,rs x>›q‹ Id = . (214) 
Emq ___ VII _m››d Ts Iq
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Considerando apenas efeitos transitórios e suposição de gerador com pólos salientes, 
ou seja = xq,E,'¿ = 0) tem-se: 
Í 
EQ - Vd rs mf; Id = (2.15) 







V, = . Qw) 
- VI] cos(6) sen(‹5) Vm ' 
Linearizando estas expressões em torno do ponto de operação (Vf, I/fz, Ig, Iâ, 60), re- 
sultam as seguintes equações para efeitos subtransitórios: 
~ + A6- 
” cos(6,,) sen Õ AVI, V,°sen(6o) - V,zcos(6,,) 
AE”¿ -sen(Õo) co.s(Õ0) Al/d VT°c0s(60) + V,zsen(Õ,,) 
AE Q < O)
ç 




Para efeito transitório no eixo d, as equações algébricas são: 
0 ÀI:-sen(ô,,) cos(‹5o)} A1/d +' VT0¢0s(6o)+V,§sen(6o) A6__ 
(J (J AE; cos 5 sen Õ Al/,I V;°sen(6O) - VTzcos(Õ,,) 
A 
S 
I I _ T % d zo um) 
-xfi rs AL,
k 
A Potência elétrica P, nos terminais da máquina é aquela calculada descontando-se as 
perdas, sendo dada por [4]: 
H=mn+%Q gm) 
Entretanto usa-se na equação de oscilação da máquina a potência de entreferro. Con- 
siderando efeitos subtransitórios, essa potência é obtida como:
'18 
Pe = E”dI¿ + E”qIq - (z”,, ~ x”¿)I¿Iq (220) 
cujaíforma linearizada é: 
APB z 1;AE”,, + 1§AE”d + [E”; _ (zm, _ z”d)1;]A1,, + [E”g _ (mz, _ .zz”d)I;]AIq. (221) 
Somente com efeitos transitórios no eixo d, (EQ = O), resulta em 
Pe = Eêlq - - x:¿)I¿Iq (222)
e 
APE z 1;AE; + [_(z; _ zz,)1;]AI.z + [Ef _ (zz, _ z{,)1;1A1, (223) 
I 
A descrição das equações da máquina síncrona, conforme mostrado anteriormente, dá. 
uma idéia da descentralização inerente ao problema, uma vez que as grandezas envolvidas 
são funções de variáveis locais, como correntes e tensões de eixo d e q. Partindo-se 
da premissa que injeções de corrente não-nulas nos eixos d e q só aparecem em barras 
geradoras, seria interessante colocar estas variáveis em função das tensões, diminuindo- 
se assim o número de variáveis algébricas. Este procedimento é feito em duas etapas. 
Inicialmente, através da transformação das correntes e tensões de eixo d - q para os eixo 
r.- m. E em uma segunda etapa, substituindo-se o resultado obtido no conjunto de 
equações que faz a interconexão da máquina com o resto do sistema (equação de injeções 
de corrente (2/1)). Observe-se que este procedimento não altera a estrutura da matriz de 
admitãncia nodal YB.
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2.3.2 Sistema de Excitação 
¬ 1 
Existem diversos modelos de sistemas de excitação em uso para estudos em estabilidade 
a pequenos sinais [69]. Em particular, no sistema brasileiro, pode-se destacar pelo menos 
30 tipos de modelos distintos que são empregados nas mais diversas máquinas do sistema 
interligado conforme banco de dados do GCOI [2l]. trabalhosa, e talvez desnecessária, 
a representação de todos esses sistemas de excitação. Um programa de análise de esta- 
bilidade a pequenos sinais usado por empresas do setor elétrico, como o AUTOVAL [17], 
destaca, por exemplo, 5 tipos de sistemas de excitação: os sistemas de excitação IEEE 
tipos 1 e 2, sistema de excitação estático, sistema estático com realimentação derivativa 
e sistema de excitação com um bloco avanço-atraso de fase. Serão considerados neste 
trabalho três desses sistemas de excitação, que são apresentados a seguir. 
2.3.2.1 Sistema de Excitação IEEE - DC1 
O sistema de excitação IEEE - DC1, descrito pelo diagrama de blocos da Figura 
2.2, é usado para`representar o efeito da excitatriz com comutadores CC controlados por 
campo com a atuação permanente dos reguladores de tensão [69, 171.
~ 
Vt 
_ VR ` 
I/'re + -á*_ _ ii E jk fd 
VS 
l VF ‹ SÍXIF 
1-i-STF
_ 
Figura 2.2: Sistema de excitação IEEE - DC1 
A principal entrada para este modelo é o sinal de erro de tensão 
I/ERRO = I/Leƒ - V; dos terminais dos geradores. O sinal estabilizador da malha derivativa
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VF é subtraído do sinal de erro enquanto que o sinal adicional' V, é somado. Estes dois 
últimos sinais não atuam em regime permanente. Na malha derivativa, K F representa o 
ganho e TF representa a constante de tempo. A constante de tempo Ta e o ganho Ka estão 
relacionados com o regulador de tensão, cuja saída é limitada contra efeitos de saturação 
ou limitação de alimentação da fonte do amplificador. A saída do regulador de tensão VR é 
usada para controlar a excitatriz que pode ter excitação separada ou própria. Este último 
caso é a situação mais típica. Quando se usa excitatriz autoexcitada, Ife representa o 
ajuste do reostato de campo “shunt” e Te representa a constante de tempo da excitatriz 
(taxa de integração associada com o controle da excitatriz). O termo Se representa os 
efeitos da saturação. Na analise linear que segue, despreza-se este termo bem como a ação 
dos limitadores. 
Para efeito de dedução das equações do sistema de excitação da Figura 2.2, desdobra-se 




Figura 2.3: Bloco derivativo equivalente 
Com as condições anteriores atendidas, deduzem-se as seguintes equações para o mo- 
delo de excitação IEEE - DC1: 
_ 1 If zF z _íFz,.¬ + í§E,d (224) 
- 1 IQ, Ka VR = -ívzz + ¡¬:(v..f - V; - VF) + iv. (225) 
- If., 1 
Efd = -%Efd + íl/R
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K 
VF = -ÍšEfz1-IEF (2.27) 
E V? = V3+I/Ti; Vmfzcte _ (228) 
onde V2 é a tensão terminal da máquina. 
A linearização das equações (224) a (228) conduz a: 
. 1 K MF = -TFAwp+-¿,§AE,‹,z (229)
F 
. 1 Ka Ka AVR = -5,-AVR +.T(-Av, _ AVF) + Ímg (230) 
. Ira 1 AEƒd = __T-AEfz1 + Í;-AVR (231)
K 
Ai/F = _FAEf,,-AW (2.32);, TF 
Vf VÊ , t AV; = 'íAV}+-vt-0AVm ‹`2¿33) 
V As equações (232) e (233) podem ser substituídas na equação (230) de modo que o 
sistema de excitação em questão fica representado apenas por equações diferenciais. 
zw 
2.3.2.2 Sistema de Excitação ST1 Modificado 
O diagrama de blocos do sistema de excitação IEEE tipo ST1 [69] desprezando-se a 
ação de controle de redução de ganhao é mostrado na Figura 2.4. 
Vt 
- x 
vs V S ,F 
Figura 2.4: Sistema de excitação IEEE - ST1 
Este tipo de esquema representa todos os sistemas nos quais a fonte de excitação 
é sempre suprida através de um transformador colocado nos terminais do gerador (ou
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unidades auxiliares da barra) e é regulada por um retificador controlado. A maxima 
tensão de excitação obtida através deste sistema está. diretamente relacionada à tensão 
terminal do gerador [69].
' 
As equações para este modelo são obtidas de forma semelhante ao caso anterior. No 
ramo direto pode-se encontrar a_ expressão: 
. Ka v;° V; K AE” ~= í¬-(_AE,d _ WAV, _ WAV", _ -ITF-AE,,, + Azp + A1/S) (234) 
a t t F g/\í`-Z 
e no ramo de realimentação “Ê 
_ 
_ 1 Kp ASEF : --Í;A:EF+í;l;ÍEf¿ (235)
K AVF = ¡¬fAE,,,_Az,,¬ (236) 
2.3.2.3 Sistema de Excitação Estático i 
O diagrama de blocos da Figura 2.5 mostra um esquema de excitação estático. Este é 
o modelo de sistemas de excitação dinâmico mais simples, na qual representa-se somente 
a ação do regulador de tensão através de um ganho Ka e uma constante de tempo Ta. 
Estes parâmetros estão associados com o regulador e/ ou o disparo dos tiristores que são 
colocados na saída do circuito da excitatriz e que são controlados pelo regulador de tensão. 
Este tipo de sistema de excitação caracteriza-se por apresentar resposta rápida em relação 
àqueles descritos anteriormente. 
A equação linearizada para este tipo de sistema de excitação é: 
. 
- Ka v° v° ‹ K AE” z ?(_AE,d _ -Vêm/T _ -Vtfloavm _ -1-fnƒafd + A1/,) (237) 
O termo AVS nas equações anteriores é um sinal de controle devido ã presença de sinal 








Figura 2.5: Sistema de excitação estático 
suplementar u = All/Í, devido ã presença de controladores projetados para o amortecimento 
de oscilações eletromecânicas. ' 
2.3.3 Representação dos Controladores de Sistemas de Potência 
(Sinais Adicionais) i 
Os controladores de sistemas de potência serão representados na sua forma tradicional, 
como são conhecidos nas empresas do setor elétrico, como blocos de avanço - atraso de 
fase, conforme Figura 2.6a [64, 79; 31] e na forma de um sinal multivariável [31] conforme 
mostra a Figura 2.6b. 
O diagrama da Figura 2.6a apresenta uma função de transferência G'E5p(s) que 
relaciona uma saída Y;(s) eum entrada Uc(s). Essa função de transferência é dada por: 
A 
G~ESP(â) = (238) 
onde T2 e T4 são constantes de tempo fixadaslpelo projetista; KC é um ganho em p.u., T1 
e T3 são constantes de tempo. Estes três últimos parâmetros devem ser calculados tendo 
em vista atender uma condição mínima de amortecimento de oscilações eletromecânicas 
do sistema ~(> 5 %). O bloco Washout tem a função de eliminar a manifestação de 
componentes AC em regime permanente e não faz parte do projeto do sinal adicional. 
Valores típicos da constante de tempo Tu, situam-se na faixa de 4 a 20 segundos [22]. O
- 
' WASHOUT o.2._@ 
Sinal ~
_ 
de entrada GESP($) 1íT,T,, VESP
` 
H 




bloco limitador tem a finalidade de evitar grandes excursões do sinal adicional de saída 
em regime transitório. O sinal de entrada do c i 








- 0.2 pu 
Gpe(S) ' 
b)ESP COM 2 SINAIS 
Figura 2.6: Modelo do ESP dinâmico 
ontrolador normalmente é uma saída local 
e exerce influência na escolha das constantes de tempo T2 e T4. A 
Pode-se representar a equação (238) de uma outra forma: 
sendo 
: äälä dl Tzr., 
_ K øo  T2Í;`4 (1 
__ 1`2j;7_`e_ 
“P1 Tzn 
gm ;_~I›~I \_/ 
Ié<s>=<d1+ ~>gUc‹â› (239)
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Ú1 = 'l' T3 _ T1T3S01l 
*P0 =É 
Será mostrado em seçoes posteriores que a determinação dos parâmetros dos controla- 
dores pode ser feita transformando-se o problema de realimentação dinâmica de saída em 
um problema de realimentação estática de saída [84, 781. Para isto, algumas modificações 
devem ser efetuadas. - . . 
A expressao (239) pode ser representada por equações de estados, na Forma Canônica 
Observável (FCO) [64, 31, 18]: , V
v 
:hcl 0 - = ue (240) 






+ dia. ,(241) 
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Procedimento semelhante pode ser feito para o caso em que o controlador é do tipo 
multivariável [31]. Nesta situação, 
V 
GEsP(S) = lGEsP1($) G'ESP2($)l (2-42) 
As funções de transferência G E_çp1(s) e GE5p2(s) apresentam o mesmo denominador, 
que como no caso monovariável têm as constantes de tempo T2 e T4 fixadas. Entretanto, 
os ganhos e as constantes de tempo referentes aos zeros das funções de transferência 
devem ser calculados. Estes arâmetros serão desi nados a ui or K T1 T KC; cl) 1 31 › 
T5 e T6, onde as três primeiras Variáveis estão associadas a G'E_‹_;p1(s) enquanto as três 
últimas estão relacionadas com G Egp2(s). A diferença em relação ao caso» monovariável 
é que surgirão duas variáveis de controle ue no caso em que do“i"sÍ'¢sinais de modulação são 
considerados. Adicionalmente, as variáveis 50, B1 e dl serão matrizes linha com dimensão 




A representação de controlador apresentada sera usada em seções posteriores e incor- 
porada no modelo de representação do sistema. 
2.4 Representação de equipamentos FACTS
_ 
Equipamentos FACTS são dispositivos controláveis construídos a partir de elementos 
que usam princípios de eletrônica de potência, como os tiristores [58]. A finalidade desses 
dispositivos é permitir maior capacidade de transmissão de energia. Estes equipamentos 
têm caracteristicas rápidas de controle devido ao fato de usarem componentes estáticos. 
O emprego de sinal adicional somado ao circuito de controle primário dos equipamen- 
tos FACTS tem sido usado suplementarmente com o-fobjetivo de amortecer oscilações 
eletromecânicas [4, 58, 73, 45, 42], a exemplo do que é feito com o uso de ESPS em gera- 
dores. Alguns tipos de equipamentos FACTS ainda são bem recentes e por isso carecem 
de estudos mais aprofundados. A seguir os três -tipos mais comuns [27, ll, 45, 4, 73, 32] 
são apresentados. 
2.4.1 Compensador Estático de Reativo - CER 
A modelagem de CER a ser apresentada diz respeito a equipamentos do tipo FC-TCR, 
onde o capacitor é fixo e o reator é controlado por tiristores [4], como ilustrado na Figura 
2.7 [4]. 
As seguintes considerações são feitas em relação à. Figura 2.7: 
=\ 
BCER = Br _ BC 
BC = ctg 
ABCER = ÀBe 
f13úcER W 0 













D í Bl 
//7// ///// 
Figura 2.7: CER do tipo Capacitor fixo - reator controlado por tiristores 
Vt¿‹9 = V, + jVm: tensão da barra terminal do CER 
O CER em questão usa, em geral, um sinal suplementar derivado da freqüência de 





V + , B1 BCER 




' Sinal Bloco 9 
Adicional Derivador 
ínín 
Figura 2.8: Modelo de primeira ordem do CER e de seu sinal adicional 
O CER é incluído nas equações da rede como injeção de corrente na barra, incorporando- 
o conforme a equação
28 
ÍCER _ YB(cER)vB z o (243) 
onde ICER é a injeção de corrente devido ao CER Y CE ~ e B( R) sao linhas da matriz Y3 
sem a inclusão do CER. 
A variação da freqüência da barra terminal pode ser obtida através da derivada do 
ângulo de barra A0 (este é o modo de se simular a freqüência de barra). Assim [4] 
v° v° . 




V: 12 ( ) 
Um derivador poide ser simulado por blocos do tipo mostrado na Figura 2.9. Supõe-se 





b) Derivador equivalente 
Figura 2.9: Blocos derivadores 
Assim, a equação de estado para o CER, é: 
- -1 K V” V° K z _ -S zm _-T A _S . ABCER 
Ts 
ABCER 'l' 









onde AVS é um sinal incremental devido à presença de controle adicional so bre 0 CER. 
A expressão para a variação da freqüência de barra é: 
Af = %;(A0-Axe) (2.46) 




A0 ( ) 
onde me é a variável intermediária definida na Fgura 2.9b.
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Combinando agora (2/14) com as equações (2.46)-(2.47) obtém-se: 
~ v° V° 1 A = -Í'-Avm - -"LM ¬ -A 2 2.48 f Tdlx/to¡2 Td|`/to|2 Td x ( ) 





Td|V;o|2 Td|Vtol2 ( ) 
E criada uma equação de estado a mais devido ao bloco derivador. Como a constante 
de tempo deste blocoé muito rápida, deve-se tomar o cuidado necessário ao considera-la, 
principalmente quando a análise do problema envolve integração numérica, conforme será 
visto no capítulo IV. Normalmente valores de 0.02 a 0.005 s resultam em bom desempenho 
ézzw. 
do derivador [73]. 
2.4.2 Compensadores-Série Controlados a Tiristores 
Os Compensadores-série controlados a tiristores (“Thyristor Controlled Series Com- 
pensators” (TCSCs)) são equipamentos FACTS ligados em série na linha com a função 
de aumentar a capacidade de transmissão de potência [45, 55, 58]. Adicionalmente são 
usados como fonte de amortecimento de oscilaçõeseletromecãnicas. Estes dispositivos 
são modelados como uma susceptãncia variável conectando duas barras. A Figura 2.10 
fz 
1' 





Figura 2.10: TCSC ligado entre as barras k ej 
mostra o esquema de um TCSC conectado entre as barras k e j. As injeções de corrente
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Figura 2.11: Modelo PI do circuito de controle do TCSC 
nas duas barras terminais do TCSC são descritas como: 





onde ITCSC = [Imk -IM Imj -IT]-]T é a injeção de corrente devido ao TCSC e YB(TC'SC') 
é uma matriz contendo as linhas da matriz YB sem a inclusãol do TCSC. `
r 




[Giz-[y¿lAVB+L2 ABM- (2.51) 














Bkj = É :1:T05C é a reatância do TCSC _ 
YÊ3, Yi; são matrizes 2 2NB correspondentes às correntes líquidas nas barras 





C2 - -É 
_. Õfizz c3 - -aBkj 
i _ alí C4: -
1
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1-ÃL and + I\¡Td 
PS 1+ST¿ . 
Figura 2.12: Diagrama de controle modificado do TCSC 
Neste trabalho, considera-se que o fluxo Pkj seja aquele que flui no início da linha 
onde está 0 TCSC. O fluxo ativo através do TCSC pode ser colocado na seguinte forma 
linearizada: 
APM `= p1AV;.k + p2Al/nl; + /13AV;.j + P4AV.,;7j -{~ p5AB¡c¡' 
õP¿ õP¿ õP1 _ __ k __ I: _ kz __ Z °ndep1_ Vf'“p2_6V#.”p3_av¿*p4_õv,i,'p5_õB›z¡'. 
QJ 
›r~= 
O circuito de controle usado para o TCSC é do tipo PI (vide Figura 2.11). 
Na Figura 2.11 Pkj é a potência ativa fluindo ria linha k - j; Bkj é a susceptância 
incremental entre as barras k - j em p.u.; Pref é um sinal de potência de referência; 
P5 é um sinal estabilizador; K1 e K p são o ganho integral e o ganho proporcional do 
controlador Pl, respectivamente; e Td é uma constante de tempo representando um atraso 
no disparo dos tiristores. 
_ I
' 
O diagrama de bloco da Figura 2.11 é interessante para descrever fisicamente a ação 
de cada bloco. Porém, o seu uso direto é pouco adequado para explicitar as variáveis que 
se deseja incorporar na representação do sistema com o objetivo de projeto de controla- 
dores suplementares. Por isso, efetuou-se uma transformação que resultou no diagrama 
equivalente da Figura 2.12. . 
Através da análise do novo diagrama da Figura 2.12 e das variáveis em destaque 
encontram-se as seguintes equações algébrico-diferenciais:
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AB/cj = Í‹ÊAí121+A1Bâ (2.54) 
AÃÍJI = ~Í‹[APk¡' + IÍIAPS ~ (255) 
1 _ _¡\Í2_ 
. 1 .- Azd = -ídAzd+-íšliëf-Az, (2.5õ) 
A substituição da variavel fluxo de potência na equação (2.55) da lugar a variáveis 
algébricas. A eliminação da variável ABM que surge em decorrência da substituição 
aludida conduz às seguintes equações diferenciais: 
AÍ] -Kffi -I‹[p5 ASC] : K + 
Aà _1-¢1¬*"% -L A d Td Td md 
Av/< 
, -P1 -P2 *P3 -P4 Al/Â KI 
ÍX1 + u (2.57) 
0 0 0 0 Avg' 0 
Ai/É 
onde u = APSTCSC é um sinal suplementar. 
Eliminando-se também ABM nas equações de injeções de corrente obtém-se agora para 
a barra k: 
0 1 A 
[ 





Kfl°.d c2 Amd 
e para a barra j: 
0 
_ 
C3 Az, z _ 
[ 
Y-59 ]AvB + K (2.59) 0 Êä c4 Amd 
O conjunto de equações diferenciais (2.57) e as equações algébricas (258)-(259) des- 
crevem o TCSC na sua forma linear. A incorporação dessas equações na representação 
do sistema, será' vista mais adiante.
_›_ ,¬ zr” 
rg KA/KA/_íà " \/K/\/\J_i 
\/\/ 
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Figura 2.13: Esquema de ligação do PHS 
Quando Pkj é o próprio fluxo através da linha (caso anterior), o TCSC age através da 
potência de referência no sentido de manter o fluxo de potência constante (“Estratégia de 
fluxo constante na linha”), através de variaçãovna compensação série [45]. A estratégia 
oposta consiste em fazer com que a linha onde está instalado o TCSC absorva toda 
variação de fluxo da linha que chega na barra do TCSC. Esta estratégia é chamada 
“Ângulo constante” [45, 551. Neste caso, são necessariasvinformações remotas de fluxos 
das linhas cujas variações devem ser supridas pela linha onde está o TCSC. 
2.4.3 Defasadores Angulares Controlados Eletronicamente 
Os defasadores angulares controlados eletronicamente (“Power-controlled Phase Shif- 
ters” (PHSs)) são equipamentos FACTS de ação rápida cuja função é o controle contínuo 
da “injeção de tensão”, em quadratura com a tensão terminal, resultando em uma dife- 
rença de fase entre as tensões de entrada e saída [11]. 
" -' __.1,-I-"'^n _ 
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Figura 2.14: Modelo usado para o PHS 
A Figura 2.13, retirada da referência [11], mostra o esquefna funcional de um PHS 'e o 
seu diagrama fasorial de tensões. A Figura 2.14 ilustra o circuito equivalente do PHS cuja 
modelagem é feita por um transformador ideal com relação de “tap” complexa mais uma 
impedância equivalente. A impedância equivalente representa os efeitos da impedância 
série do transformador série e os efeitos da impedância de excitação do transformador de 
excitaçao. 
O diagrama fasorial mostra que, nocaso de um PHS ideal (sem reatãncia de curto- 
circuito do transformador de excitação e do transformador série), a tensão V está em 
quadratura com a tensão de um dos terminais. De acordo com o diagrama fasorial 
Vk = V1 +íV = V1 +J'Vâf9(0f) =(1+J'1f§/(0f))V1' = GVJ' (2-60) 
onde oz é 0 ângulo de defasagem do PHS e a = 1 + jtg(oz) é a relação complexa de “tap”. 
A exemplo do que foi feito para 0 TCSC, modela-se o PHS por injeções decorrente nas 
barras terminais e cujo controle também é efetuado por um circuito PI. Algumas relações 
importantes para deduções das equações de injeções de corrente que podem ser obtidas a 
partir da Figura (214), sao : 
v;, = av, (2.õ1) 
0 = v,,I,§+V,-I; (262) 
A equação (261) expressa a relação ideal de transformação do transformador, enquanto
\
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a equação (2.62) representa o balanço de potência complexa no PHS. Portanto, as relações 
entre as correntes injetadas nos terminais do transformador equivalente são: 
Íâ . 
E _ -zz (2153) 
It = ` (2.ô4) 
Através das relaçoes de injeçoes de corrente e posterior linearizaçao, pode-se escrever 
para a barra k (supõe-se Zac = jxezc): 




YIÊVI Ylák _ _. YIÊJ, 
1 
AVE + Aa (2.65) 
O g2 
onde Y¡¡§,1 é uma matriz 2 × 2 contendo o termo da matriz admítância devido à conexão 
k - '1; Y¡,§,k é a matriz 2 × 2 contendo o termo próprio da barra lc; e Yfj é a matriz 
2 × 2 contendo o termo que depende da injeção de corrente na barra k, conforme Figura 
2.14. Todas essas matrizes podem ser obtidas diretamente dos elementos da matriz de 
admitância nodal supondo-se que a impedância meu seja uma linha conectada entre as 
barras k e j. Este procedimento somente não se aplica à Yjfúz que depende da condição 
inicial de defasagem 010. 'Esta matriz, por outro lado pode ser obtida através de: 







As injeções de corrente na barra j fornecem as seguintes equações: 
= - Y 1 Y k AVE + oz (2.67) 
onde agora obtêm-se também as matrizes 2 × 2, como acima, a partir da matriz admitância 
nodal, porém sem considerar a ligação entre as barras j - lc. As matrizes Yšlk e Yšyj são 
então obtidas através de:
36 
1 tggofgz 





Bia' " mail Giu' ' 
___ 7 CIC 7 Ym- _- (269) 
__G' ¡ 1+íg2!Oz0! 
ij , Bm _ 
/ I ~ . . A . , onde BJ- J- e GM sao termos da matriz admitancia nodal computados sem considerar a 
inclusão do PHS. 
Outros termos que aparecem nas equações anteriores são calculados como: 
gl Z (zm) 
QÍCIIC 
g2.: EE (271) 
x€IL`Cl 
V2 -2V;°-tg(oz g3 = ~sec2(a0) (2.72) 
V0 2V°.t 
94 : _~Sec2(a0) (2.73) 
:E8236 
Considera-se que o PHS controla o fluxo de potência ativo fluindo por si mesmo e no 
sentido da barra k para Seja a potência complexa fluindo neste sentido definida por: 
V* - V V V V-* , 
Skj Ê Vklzj z: Vk kz* P : |Z*k I - Zi] (1 -jtg(a)) (2.74) 
Então, o fluxo de potência ativo definido por Pkj Ê 1"eal[S'k¿], pode ser escrito como:
1 PM = 3:_lVmkl/T1 _ Vf1=Vmz' _ (Vm1zVmz° + V~‹Vw')f9(¢Y)l (2-75) 
A linearização da equação (2.75) fornece o seguinte resultado: 




~ pl = -¿<v,2,l + v,f;0<‹z‹›>> 
P2 = ;Í;(VÍÊ~ _ V«Íl,~í9(¢Y0)) 
pz = ,-3;<v;-zh - v:z«z‹az>› 
P4 = _à(l/fiz + VÂÍ/zÍ9(¢Y0)) 
ps = -1*-:£íel<v,::,cv;:,‹+ vma) 
Usa-se neste trabalho também um controlador do tipo PI no circuito de controle 
primário do PHS. O diagrama de bloco é igual aquele mostrado na Figura 2.11 (caso de 
TCSC), alterando-se a variável de saída que passa a ser agora 0 ângulo incremental Aa. 
Este ângulo é dado em radianos e sua função é controlar o fluxo de potência ativa fluindo 
pelo PHS. Naquela figura, as constantes K I e K p do controlador devem ser negativas para 
o PHS, bem como Pref. Isto é, um fluxo de potência ativa maior que a referência, causa 
um erro negativo na entrada do circuito de controle. O controlador desta forma age no 
sentido de aumentar o ângulo a tendo em vista diminuir o fluxo de potência controlado 
pelo PHS. 
As equações diferenciais e algébricas do PHS têm portanto a mesma estrutura daquelas 
determinadas para o TCSC. Aqui, deve-se ter atenção aos valores de K I e K p. VEstes 
ganhos devem estar nas mesmas bases do erro de potência Pref - Pkj, porquanto o ângulo 
oz está. em radianos. Então, para o PHS, tem-se: 
Aê, _ _K%P5 _1‹,,›5 Az, + 
. 
1-?- 
Aâšd -âíld' -Tid Aílfd 
Av/C 
_ _ _ ~ _ A1/T5 K 
K, 
pl W pa P4 + I, 0 (217) 
0 0 0 0 Avg' 0 
Avg; 
onde u = APfHS é um sinal suplementar.
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i Das equações de injeções de corrente obtém-se agora para a barra lc: 
0 V äfã gl Axz
Q 
= - 
[ YÊJ Yfyk . ._ Y/lê”, 1 AVE + K 2 
- (2_78) 
O Rã: g2 Amd 
e para a barra j: É g3 Am; 
g4 
0 
~ ' - Í\"¡T¿ =_[y¿,1 yík... yšú. ...]AvB+ (219) 
O Aílíd K¡T¿ 
Estas equações são facilmente incorporadas no tipo de representação que se deseja 
obter parao sistema. '
A 
2.5 Representação de Cargas Estáticas 
av Nao-lineares 
Uma forma geral para representação das cargas é aquela que consiste em aproximá.-las 




ou por uma função exponencial de base 
I 
V .|, onde V é a tensão 
da barra [51, 5, 20, 56]. . A
V 
A potência absorvida por uma carga não-linear na barra k representada por um po- 
linômio de segundo grau é dada por: 
Pk = AP + BP |Vk 
| 
+01: Ivk |2 
Qk = DQ + EQ |V/z | +FQ |V1‹ |2 (2-31) 




Ap é a parcela de carga ativa representada por potência constante 
Bp é a parcela de carga ativa representada por corrente constante 
Cp é a parcela de carga ativa representada por impedância constante 
DQ é a parcela de carga reativa representada por potência constante 
EQ é a parcela de carga reativa representada por corrente constante 
FQ é a parcela de carga reativa representada por impedância constante 
Vk = Vic, + jl/im é a tensão da barra k 
5,: = Pk - é a potência complexa conjugada da barra lc representada por 
curva de carga 
WW é a parte real da tensão de barra 
Vkm é a parte imaginária da tensão de barra 
IC = IM + jlkm é a corrente na carga 
Na formulação da matriz Jacobiana, que será. vista na próxima seção, é necessária a 
obtenção das derivadas parciais ill”-, ill, gm, QQ*-1°-. Estes termos são acrescentados ao avkr avkm ôvkr avkm
_ 
bloco 2x2 da matriz Y B correspondente a barra k do sistema. 
No caso de cargas representadas por impedância constante, basta transforma-las em 
admitãncia e acrescentá.-las aos elementos próprio da matriz YB, formada para resolução 
do fiuxo de carga. 
Quando as cargas não-lineares são representadas por função exponencial, as potências 
são: 
Pk z AP|Vk|f (2.s3) 
Qk = BQ|Í7k|f (234) 
A obtenção das derivadas parciais de corrente e conseqüentemente a parte que deve 
ser acrescentada ao termo próprio da barra k, ocorre de forma semelhante ao caso descrito 
anteriormente.
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De maneira semelhante como foi feito nositens anteriores, pode-se modelar outros 
componentes que influenciam na análise da estabilidade aiipequenos sinais do sistema, 
como motores de indução [5, 56] e elos de corrente contínua com modulação [49, 57]. 
Entretanto estaabordagem não será considerada aqui. ' 
2.6 Formação da Matriz Jacobiana 
A ação dos reguladores de velocidade das máquinas síncronas é desprezada no estudo 
de pequenos' sinais que será conduzido neste trabalho. Além disso, supõe-se que a potência 
mecânica tenha variação desprezível, de modo que é razoável fazer AP", w 0. 
Em vista dessas considerações, a equação (2.9), relacionada à aceleração da máquina, 
depende exclusivamente de variações na potência elétrica e de um termo de amorteci- 
mento. Pode-se, então, relacionar as outras equações diferenciais que descrevem o com- 
portamento físico da máquina, tal como foi mostrado em seções anteriores, e organizá-las 
em um vetor de estado, por gerador. Procedimento semelhante pode ser. efetuado para 
os dispositivos FACTS, de modo que ao final, tem-se um vetor de estado aumentado con- 
tendo os estados de todosequipamentos com representação dinâmica. Esta sistemática 
dá uma idéia de organização dos equipamentos por subsistema e é mais eficiente para a 
melhor programação computacional do método de ajuste que pretende-se abordar. Da 
~ 1 f ~ mesma forma procede-se em relaçao as variáveis algébricas. Estas variaveis, porem, estao 
mais relacionadas com as interconexões da rede aos equipamentos. Serão consideradas 
variáveis algébricas todas as tensões reais e imaginárias de barra. 
A equação (2/1) será a base para formação do conjunto de equações algébricas. A 
substituição das injeções de corrente devido à presença de máquinas e dispositivos FACTS 
nesta equação dá lugar a termos que dependem de variáveis de estados e tensões. Os 
estados estão relacionados exclusivamente ao dispositivo ligado a barra onde se dá a 
injeção de corrente, conforme visto na Seção 2.3. Os termos relacionados com as tensões
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referem-se as ligações dos equipamentos comia rede. Estes últimos .termos dão lugar a
O 
modificaçoes na matriz que relaciona as variáveis algébricas. 
Agrupando então variáveis de estados e variáveis algébricas conforme a sistemática 
discutida previamente, é possível se chegar à seguinte equação: 
É JA JB X B
_ = 
V 
' + u (2.85) 
Ú JC JD Z O 
onde V 
x é O Vetor de estado de dimensao n × 1 
z é o vetor de variáveis algébricas de dimensão 2NB × 1 
u é o vetor de controle de dimensão N × 1 
N é o número de equipamentos dotados de controle adicional f 
JA, JB, JC-, J D são submatrizes com dimensões apropriadas 
B é a matriz de controle 
A equação (285) é conhecida como representação do sistema pela matriz J acobiana 
aumentada ou simplesmente matriz Jacobiana não-reduzida [52, 51, 83l. 
Algumas características em relação a equação (285) são: 
0 ›A matriz J A é bloco diagonal, apresentando poucos elementos não-nulos em cada 
bloco JA,~, i = 1, - - - , Ne, onde Ne é o número de equipamentos do sistema de potência 
com representação dinâmica. J A,~ tem dimensão 2 × 2 na representação de CERs; 
TCSCS e PHSS; e pode apresentar dimensão 2 × 2 para o modelo mais simples de 
máquina (modelo clássico) até dimensão 8 × 8 (modelo com pólos salientes, enrola- 
mentos amortecedores e sistema de excitação IEEE - DC1).
› 
o As matrizes JB e JC também são blocos diagonais, sendo uma delas a transposta 
da outra em estrutura. São matrizes bastante esparsas. Cada submatriz JB,-,
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i = 1,- - - ,Ne apresenta número de linhas igual ao número de estados, por equi- 
pamentos e 2 colunas. 
0 A matriz JD é não-singular e tem a mesma estrutura da matriz Y5. Esta ma- 
triz apresenta incidência simétrica e apresenta no máximo 4(./VB + 2NL) elementos 
não-nulos, onde N L representa o número de ligações da rede (linhas mais transfor- 
madores).
V 
0 A matriz B (para os elementos modelaclos e dotados de controladores adicionais) tem 
apenas um elemento não-nulo por coluna, que é devido exclusivamente ã presença 
de sinal adicional. 
Deve-se observar que eliminando-se as variáveis algébricas, obtém-se a matriz de estado 
do sistema. Logo pode-se escrever: 
x = Ax + Bu - (286) 
onde 
A=JA-JBJÊJC 
O processo de redução ã matriz de estado pode ser realizado eficientemente por eliminação 
de Gauss. Este processo de redução, entretanto, destrói a alta esparsidade da matriz 
Jacobiana. 
Para efeito de comparação da esparsidade entre a matriz J D, que é aquela usada efe- 
tivamente nos cãlculos mais significativos, e a matriz de estado, apresenta-se um exemplo 
prático. Considere que um' sistema tenha 750 barras, 953 ligações e 40 maquinas com 
representação dinâmica. O número de elementos não-nulos de JD neste caso é 9124 e sua 
dimensão 1500 × 1500. Estes dados indicam que apenas 0.4 % dos elementos são não- 
nulos. Em contrapartida, a matriz de estado nas mesmas condições apresenta 242 estados,
.‹
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sendo que 24206 dos seus elementos são não-nulos, o que representa mais de 40 % dos 
elementos de toda matriz”. Esta última porcentagem é extremamente elevada comparada 
com à porcentagem associada com a matriz J D. 
Em vista da discussão anterior é recomendável, portanto, o uso de técnicas de espar- 
sidade envolvendo aplicações do tipo de sistema de equações (285), principalmente em se 
tratando de sistemas de grande porte. 
A representação do sistema pela equação (285) considera os eixos r - m da rede como 
sistema de referência de tensão. Nesta situação os ângulos dos rotores das máquinas 
estão referenciados em relação a esse sistema de referência. Por isso a matriz J A é bloco 
diagonal. O uso de uma máquina como referência dá lugar a termos que envolvem a 
diferença entre os ângulos dos rotores. Esta particularidade quebra a estrutura bloco 
diagonal da matriz J A, porque as variáveis de estados são organizadas por equipamentos. 
Tendo em vista que a característica bloco diagonal da matriz J A é adequada para cálculos 
que sepretende efetuar, conforme será visto no Capítulo IV, adotar-se-á. o sistema de 
coordenadas da rede como referência. 
2.7 Incorporação da Representação de Sinais Esta- 
bilizadores 
A metodologia explorada aqui é especialmente adequada para utilização da formulação 
via matriz J acobiana no ajuste de controladores de sistemas de potência. 
Supõe-se que o controlador seja=» modelado conforme a representação apresentada na 
Subseção 2.3.3. Se a saída do sistema é dada por 
y :Cx (2.87) 
pode-se combinar esta equação com as equações do controlador para formar um sistema 
aumentado que incorpora agora também as equações do estabilizador. Desta forma, se as
\ 
equações para 0 controlador na sua FCO são: 
ic : AcXc+Bcuc 
yc : Ccxc+Dcuc 
e, em malha fechada 
pode-se combinar as equações (285) e as do controlador de forma que: 
uc=y 
yczu 
ic = (JA + BDcC)x + BCCXC + JBZ 
XC = Acxc+BcCx 
cujo sistema aumentado resultante fica: 
ic JA + BDCC BCC x JB + (zm 
xa z BCC Ac xa 0 
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xe xc 
pode-se reescrever o sistema aumentado como: 
ic JA BCC x JB B 0 = + z + ua (2.97) 
ice 0 AC xc 0 0 I 
0 : JC 0 + JDZ 
onde a lei de controle é do tipo 
ua = -Gya (2.99) 
As equações (2.97) e (298) têm a mesma forma da equação (285). Ou seja, a estrutura 
da matriz J acobiana é preservada. Observe também que neste problema Ac é uma matriz 
conhecida, uma vez que os pólos do estabilizador são fixados. A matriz CC também é 
conhecida. Desta forma as incógnitas são Dc e BC, a serem obtidas a partir da matriz G 
de ganhos descentralizados das saídas. 
Então deve-se estudar uma estratégia de controle de forma a determinar G e con- 
seqüentemente os parâmetros dos controladores que propiciem ao sistema amortecimento 
satisfatório. Será. visto nos capítulos a seguir que esta estratégia pode ser formulada em 
termos de um problema de controle ótimo com restrições estruturais. 
2.8 Conclusão 
Neste capítulo estuda-se a modelagem dos principais equipamentos de um sistema 
de potência: geradores, controladores de sistemas de potência, equipamentos FACTS, e 
cargas. A combinação das equações diferenciais e algébricas destes equipamentos, resul- 
tado da linearização em torno do ponto de operação do sistema, forma a matriz Jacobiana
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aumentada (não-reduzida), que é altamente esparsa. Mostra-se que as equações dos esta- 
bilizadores para geradores e equipamentos FACTS são facilmente incorporadas nesta for- 
mulação. Mostra-se ainda que o ajuste dos controladores pode ser feito determinando-se 
uma matriz de realimentação descentralizada de saídas, que é o resultado da transformação 
de um problema de realimentação dinâmica de saída em um problema de realimentação 
estática de saída.
Capítulo 3
í Controle Ótimo com Restriçoes 
Estruturais 
3. 1 Introdução 
A determinação da matriz de realimentação estática de saída que soluciona o problema 
de ajuste de estabilizadores visto no capítulo anterior poderia ser feita mediante o uso de 
técnicas de posicionamento de pólos [4, 75] ouainda técnicas no domínio da freqüência [54]. 
Estes métodos são mais adequados para o projeto seqüencial de controladores, pois usam 
conceitos de sistemas monovariáveis [l8]. Tendo em Vista a complexidade da dinâmica dos 
sistemas de potência, devido à elevada quantidade de geradores e outros equipamentos 
dotados de controle, surgem diversas interações que se manifestam por toda rede. E 
mais razoável se pensar em técnicas de controle que contemplem simultaneamente estas 
interações. Métodos integrados de ajuste de controladores devem então ser preferidos 
em relação às técnicas seqüenciais tendo em vista sua natureza multivariável. Técnicas 
baseadas em controle_ótimo apresentam estas características desejáveis [44]. ' 
Neste capítulo, será abordado 0 problema de controle ótimo tendo em vista a sua im- 





dos controladores de sistemas de potência.. Será definido o Problema do Regulador Linear 
Quadrático (PRLQ), que é um dos problemas de maior importância prática resolvido 
através da teoria de controle ótimo. Ênfase especial sera dada ao PRLQ com restrições 
estruturais.
i 
3.2 Formulação do Problema do Regulador Linear 
Quadrático 
Considere o modelo linearizado de um sistema invariante notempo dado por: 
' 
>'< = A×+Bu (3.1) 
y = Cx (3.2) 
onde x(0) = xo, x E ÊR" é a variável de estado, u E ÊRT” é a variável de controle e y E W” 
é a variável de saída. 
Se uma função objetivo quadrática definida por 
J = š'l0T[xTQx + uTRu]dt (3.3) 
é minimizada, sujeito às restrições da equação (3.l), uma lei ótima de controle obtida é 
do tipo ' 
u = -K*x (3.4) 
onde K* = R`1BTP* é o ganho ótimo e P* é a solução positiva semi-definida e simétrica 
da equação de Riccati [44]: - 
_ P* z ATP* + P*A _ P*BR-IBTP* + Q; P(T) z o. (35) 
Considerando as hipóteses de controlabilidade do par (A, B) e observabilidade do par 
(A, Qš), o ganho K* é único [44]. Este ganho é variante no tempo porque P* é função do 




no tempo. Uma situação mais realística é aquela que considera 0 limite de T tendendo 
para infinito. Nestas condições, a expressão (3.5) passa a ser uma equação de Riccati 
algébrica do tipo: ' ía*
Í 
ATP* + P*A _ P*BP.-IBTP* + Q = o. 
A 
(3.ô) 
Com esta aproximaçao 0 ganho K* passa a ser constante. 
O sistema em malha fechada resultante 
fz çz (A _ B'K*)× (31) 
é sempre estável, sendo o ganho estático ou não. A lei de controle resultante torna o 
sistema robusto dado que uma margem de fase de pelo menos 60 graus é obtida [2, 44]. 
O problema de determinação de uma lei u para a qual a função objetivo definida pela 
equação (3.3) é mínima, chama-se Problema do Regulador Linear Quadrático (PRLQ). 
Este problema pode ser de natureza estocástica quando supõe-se que um distúrbio (ruído 
branco), representado por um processo estocástico, é acrescentado ao modelo de estado; 
ou de natureza determinística, quando se considera grandezas definidas. O segundo caso 
será considerado neste trabalho. 
Mesmo no caso determinístico, o problema de resolução do PRLQ é complexo. A 
sua implementação prática em sistemas físicos depende da medição de todas variáveis de 
estado do sistema, o que nem sempre é viável. A possibilidade de se usar estimadores 
de estados [63, 44] também encontra um grande obstáculo ao se considerar sistemas de 
grande porte. Entretanto perde-se a robustez citada anteriormente Por estas razões, 
leis de controle do tipo realimentação de estados são inviáveis para aplicação em sistemas 
de potência, tendo em vista a quantidade de variáveis a serem medidas ou estimadas. 
Surge, então, a idéia de se usar somente realimentação de saídas de variáveis mensuráveis, 







3.3 Problema de Controle Ótimo com Restrições 
Estruturais .- 
No início dos anos setenta, uma grande atenção foi dada ao problema do projeto 
de reguladores com restrição de saida, onde um número bastante limitado de estados é 
acessível [48]. 'A solução ótima para este tipo de problema de controle é obtida em termos 
de equações algébricas matriciais não - lineares de ordens elevadas. As complexidades de 
convergência para esta técnica tornaram-se um sério obstáculo por um longo tempo. Estes 
problemas de convergência foram resolvidos em [82, 501. Entretanto, a aplicação da técnica 
desenvolvida nestes trabalhos limitou-se à realimentação de saída sem se preocupar, por 
exemplo, com a restrição da impossibilidade fisica de se realimentar saídas geograficamente 
afastadas, como é o caso que se apresenta quando tratamos do controle de subsistemas 
separados geograficamente e sem troca de informações. Um outro aspecto negativo desta 
técnica está no fato de usar um ganho inicial de partida que estabilize o sistema em malha 
fechada para resolução iterativa do PRLQ [40]. Nem sempre esta é uma tarefa simples. 
Uma contribuição significativa na resolução do PRLQ com restrições estruturais genéricas 
foi proposta por GEROMEL [35, 36]. Esta técnica será descrita a seguir tendo em vista 
a sua aplicação no projeto de estabilizadores via controle ótimo. 
3.3.1 Restrição por Realimentação da Saída 
Tendo em mente a equação (3.1), pode-se relacionar os estados X com as saídas y por 
uma lei do tipo . 
11(×) = Us(h(×)) = us(Y) (3-3) 
o qual caracteriza uma lei de controle por realimentação de saída. Então, deve-se intro- 
duzir no problema de otimização airestrição estrutural [35]: 
El t.q. u(§) = u,(h(§))V§ E ÊR". (3.9)
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No caso linear, com h(x) = Cx e C E §R'”×",p Ê TL", a lei de realimentaçao de estado 
Í* 
u(x) = -Kx 
H 
(3.10) 
pode ser escrita como uma realimentação de saída 
us(y) = -Gy (3.1l) 
se e somente 
l 
se É G G Êlšmxp t.q. K = GC. Isto é possível se e somente 
se 'R(KT)N§ 'R(CT), onde denota a imagem de Além do mais, o núcleo de 
C é ortogonal a 'R(CT). Então a afirmação anterior é equivalente a dizer que a projeção 
das colunas de KT no núcleo de C é zero Ou seja 
K(I _ cT(ccT)-lc) = o. (3.12) 
Se K satisfaz (3.l2) então o ganho de realirnentaçã,o_ de saída é dado por [35, 36, 64] 
G z KcT(ccT)-1. (313) 
Um outro exemplo importante de restrições estruturais é o controle de realimentação 
descentralizada dos estados. 
3.3.2 Controle por Realimentação Descentralizada dos Esta-~ 
A 
dos 
Suponha que os vetores de estado e controle são particionados como 
uT=[u{ um (3.15) 
onde X,- E §R"*,u,- E §R'"*,z' = 1,2, ..,N. Isto corresponde a representação de um sistema 
dinâmico interligado através de N subsistemas com estados e variáveis de controle locais. 
A Figura 3.1 mostra uma estrutura de controle descentralizada com N = 3.
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Figura 3.1: Estrutura de controle descentralizada 







Esta equação indica que qualquer controle local depende exclusivamente dos estados locais. 
Se u(x) = -Kx, então a lei de controle do tipo (316) existe se e somente se K é uma 
matriz bloco diagonal tal que: 
K1 0 0 
0 K2 0 
K- 2 1 1 =0 (3.17) 






onde K¿ E §ÍÊm*×"*, i = 1,2,...,N e Ef; ni = n, zfílmi = m. Fica evidente que a 
expressão (317) pode ser escrita fazendo-se restrições sobre K do tipo 
K - bloco diagonal {K1, K2, - - - ,KN} = 0. (3.19)
`“ 
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Mesmo em se tratando de realimentação descentralizada de estados, podem existir 
alguns estados que ainda sejam inacessíveis. Assim sendo, novas restrições devem ser 
impostas sobre a lei de controle, no sentido de contemplar apenas realimentações de 
saídas locais.
V 
3.3.3 Realimentação Descentralizada das Saídas 
' i 
'f ^ . 4 
. f , , 
Para o sistema descrito pelas equações (3.1)-(32), é desejável encontrar uma estratégia 
de controle do tipo realimentação de saída local (controle descentralizado das saídas), 





Neste caso, a situação mais simples é de se supor que cada saída local é uma função 
linear dos estados locais: 
* y¿(X¿) = C,'X,'-
« 
Logo, para cada subsistema, tem-se: ¡ 
11z'(Yz') = “Gâyzw (3-21) 
Como cada saída local depende exclusivamente do vetor de estados locais, pode-se escrever 
l1,'(y¿) = ~G¿C¿X¿. 
Portanto, uma estratégia equivalente de realirnentação das saídas será obtida se e somente 
se existe uma matriz Gz- tal que K, = G,-C,›, onde G, E ÉR”“×'”'] Deve-se verificar por 
conseguinte que 
K,~(I,~ _ _c$(c,~c¿T)-10,) z o. (323) 
' z 
Assim 
K, = K,-c3`(g¿Ç_¶)-lc, (324)
6 
G, = K,-c,.T(c,~c$)-1. (325)
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onde Ci E ÉRP*×"*, i = l,2,...,N e 2f\_¡;1p¿ = p. 
Neste caso, a restrição estrutural para se obter realimentação descentralizada das 
saídas é do tipo 
V 
G - bloco diagonal {G¡, G2, ~ - - ,GN} = 0. (326) 
No caso mais geral, a saída local pode depender de Variáveis locais e/ ou algumas variáveis 




ou freqüência elétrica em sistemas elétricos de potência). i V 
Assim 
i Q 
u,~(x) = -G,-C,-x = -K,-x. - (3.27) 
A matriz GC pode então ser escrita como: 1 ' 
G1 0 0 
GICI C1 
0 G2 0 t 
GzCz C2 GC = 
_ 
= r 1 




-0 9 CW- 
Definindo-se ` 
K1
K K â GC = 2 (329) 
. KN 
verifica-se que cada partição de 'GC corresponde a uma equação do tipo (312). Portanto 
K1 G1C1 K1Cf(C1Cf)"1C1 
K2 : GQÇ2 : K2c§(c2c§`)-lcz (330) 
KN GNCN KNC¡7Ç,(CNCf¡)`1CN
u ä '_ . 
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ou ainda ' 
K2Cš(C2Cg)_1C2 fi K _ « zro (3.-31) 
' K1Cf(C1Cf)“1C1 
KNC¡¶\`¡(CNC¡¶\j);1CN _ '. 
sendo que AG, definida em (329), deve ter a mesma forma da equação (326). 
A' restriçao apresentada nesta subseçao é mais rigorosa que aquelasfzapresentadas nas 
subseções 3.3.1 e 3.3.2. Em razão disto paga-se um preço na determinação da matriz de 
ganhos em termos de cálculo [64]. 
3.4 Restriçoes Estruturais' Genéricas 
Nos itens anteriores foram considerados casos particulares de restriçoes estruturais. Õ 
caso geral, que será visto na próxima seção, pode ser posto como K G S onde 
5 â {K e WW" z.q. 1‹¬(K) z o} 
sendo uma função matricial a ser precisamente definida e que depende do problema 
em consideração [35, 36]. 
3.4.1 Equação de Riccati Generalizada 
Considere novamente o PRLQ definido pela função objetivo (3.3) e sujeito às restrições 
(3.1)-(32), com T--› oo. Conforme mencionado na Seção 3.2, sua solução é dada por 
u = -K*x, K* = R"1BTP*, sendo P* a solução positiva definida da equação algébrica 
de Riccati. Além do mais o mínimo é J(K*) = 'šxfP*xO [35] e 
zf(A _ BK*) C c- r (332) 
onde a(.) denota o espectro de e C* denotaro conjunto de números complexos com 
parte real negativa.
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Por outro lado, para um dado K tal que u = -Kx, para que o sistema em malha 
fechada seja assintoticamente estável,'a função objetivo pode ser avaliada como sendo 
J Um problema,de controle ótimo com restrições estruturais pode então ser formulado 
COIIIO 
Min J(K) K e S (3.33) 
Infelizmente, com a restrição K E S, pode-se afirmar que geralmente K*, obtido conforme 
ff. 
visto na Seção 3.2, não resolve (3.33). Uma generalização da equação de Riccati é então 
necessária para contemplar este problema. 4 
TEOREMA 3.1: Seja K G ãtmx" tal que
_ 
K + L = R-IBTP (334) 
onde L E ÊR'"×" é uma matriz arbitrária e P é uma matriz simétrica, positiva-definida é 
a solução da seguinte_equação de Riccati generalizada: -
' 
ATP + PA _ PBR-1BTP + Q + LTRL z o. (335) 
Então a(A - BK) C C`. 
Demonstração: A demonstração deste teorema 'encontra-se em [35] U 
Observe que no teorema anterior, a matriz L é arbitrária. Desta forma, dado L 
qualquer, a equação (3.35) é resolvida, permitindo assim que o ganho de realimentação 
K seja calculado através de (334). O teorema afirma que tal matriz de realimentação 
proporciona um sistema assintoticamente estável em malha fechada (esta propriedade 
permanece válida para qualquer escolha de L). Como conseqüência, o valor de J pode 
ser calculado através do seguinte resultado:
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TEOREMA 3.2: Suponha que K satisfaz a hipótese do Teorema 3.1. Então 
1 1 
J<K> = §×íP><~ 2 §×'fP*›‹z = 1<K*› (336) 
VL 6 ÉRTILXTLI 
Demonstração: A prova deste teorema encontra-se em [35] Ú 
` Os dois teoremas anteriores permitem concluir que o PRLQ foi parametrizado em 
L E §R'"×". Esta matriz pode ser escolhida a fim de se obter um ganho viável K G 5. A 
escolha de L deve ser feita considerando que K = R`1BTP - L E S e J(K) está o mais 
próximo possível de .](K*).
V 
Uma vez que, pelo Teorema 3.2, .](K) 2 J(K*) e J(K*) está associado a L 0, então 
um critério para se determinar o menor desvio de J em relação a J(K*) é minimizar 
a distância de L em relação a origem. Isto possibilita enunciar o problema de otimização 
[35]: -
^ 
Min {|¡ L ||§ iq. (R-1BTP _ L) é s} (337) 
onde . He é a norma euclidiana de 
Felizmente, este problema admite uma solução analítica para as restrições estruturais 
a serem tratadas neste trabalho (realimentação de somente algumas saídas). Deve-se 
mencionar que uma condição necessária e suficiente para estabilizabilidade do problema 
de realimentação de saída pode ser encontrada em [43]. 
A solução ótima do problema de otimização acima é [35] 
L z F(R-IBTP) 
que, para o caso de realimentação de saída, corresponde ao lado esquerdo da equação 
(3i12); para realimentação de estados locais corresponde ao lado esquerdo da equação
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(3.l7); e para realirnentação descentralizada das saídas corresponde ao lado esquerdo 
da equação (331). Se em (312) C = I, caso em que todos estados são realimentados 
(Controle ótimo global (COG)), a matriz L é nula e K = K*. 




( determine L¿_¡_1 = F(R`1BTP¿); 
' 
( defina Q¿+1 = Q + Lš¬_¡_1RL¿+1 e resolva a seguinte equação de Riccati 
generalizada 
ATPH1 + PMA _ Pz+1BR~1BTPz+1 + QM z o 
(iv) se g Ê 6 para 6 > 0 suficientemente pequeno, ir para o passo (v); senão 
incrementar É e retornar ao passo sendo os possíveis valores de 9 usados 
no critério de convergência, dados por: 
_ HP@1~Pz|| Q -Wi, ou (338) 
_ ||Lz li-L || ou i Q " |iLzni ' (339) 
9 z (340) 
(U) determinar o ganho de realimentaçäo K E S por meio de 
K z R-1BTPz ~ L,+1 r
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DEFINIÇAO 3.1 [35]: Define-se' o grau de subotimalidade 7 como o índice 




O índice *yo mostra o quanto a função objetivo é desviada em relação ao seu valor 
ótimo global quando determinadas restrições estruturais são atendidas. lógico que 
J 2 .](K*) é um preço que se paga em troca do atendimento das restrições estruturais. 
E razoável a suposição de que o vetor de condições iniciais seja uma variável aleatória, 
de média zero e covariãncia igual a matriz identidade, de modo que pode-se fazer [63]: 
J(K) z šg/¬r(P) 
onde T1°(.) representa o traço da matriz . .V 
Neste caso, a terceira definição de Q no algoritmo anterior pode ser reescrita como 
s _ Tz~(P.=1) _ mp ) @eL--it.. f 
~ 
em 
O algoritmo para determinação dos ganhos com restrições estruturais demanda 0 maior 
. , 
volume de cálculo no processo de otimização, quando comparado aos cálculos necessários 
para obtenção dos ganhos em estruturas de controle em que todos estados são acessíveis. 
Em geral, como K K* , o algoritmo não apresenta convergência imediata, apesar de 
sua rápida variação nas primeiras iterações [64, _31]. Tendo em vista tornar 0 processo 
de computação do ganho com restrições estruturais eficiente, um bom algoritmo para 
resolver a equação algébrica de Riccati é necessário. A seguir apresenta-se uma descrição 
de alguns métodos usados para solucionar esta equaçao.
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3.5 Revisão Bibliográfica de Algumas Técnicas de 
Resolução da Equação de Riccati 
Algumas técnicas para resolução da equação algébrica de Riccati são bem conheci- 
das na literatura. A técnica tradicional é baseada no cálculo de autovetores da matriz 
hamiltoniana do sistema e foi proposto inicialmente por POTTER [66]. KLEIN MAN em 
[40] propôs um algoritmo iterativo que usa a equação de Lyapunov [37]. Este algoritmo, 
embora apresente convergência quadrática, necessita de um ganho inicial de partida que 
estabilize o sistema em malha fechada. Uma variação do método proposto por POTTER, 
foi apresentada por LAUB [47]. Esta nova técnica apresentada baseia-se em decomposição 
triangular da matriz Hamiltoniana do sistema na forma de Schur, sendo numericamente 
mais estável que aquela que usa autovetores. BARRAUD propôs uma técnica baseada na 
função sinal de uma matriz Esta técnica é iterativa. A solução requer inversões de 
matrizes de dimensão da matriz Hamiltoniana que tornam-se cheias a partir da segunda 
iteração. Este método tem excelentes qualidades de estabilidade numérica se o problema 
não é mal condicionado. No Apêndice D, apresentam-se algumas técnicas de resolução da 
equaçao de Riccati. 
Um trabalho com o objetivo de reduzir o tempo de CPU na resolução da equação de 
Riccati foi proposto recentemente por GARDNER e LAUB [34]. Este trabalho explora 
recursos de processamento paralelo para implementar o algoritmo da função sinal. Não 
existe modificação conceitual em relação ao algoritmo proposto por BARRAUD. 
Em todas as técnicas citadas, um grande número de operações com matrizes é envol- 
vido, principalmente inversões e/ ou calculo de todos autovalores/autovetores [66, 40, 9] 
da matriz Hamiltoniana do sistema. Assim um grande inconveniente destas técnicas é a 
operação com matrizes cheias, o que pode limitar a dimensão do problema a ser resol- 
vido não só em termos de tempo, mas também em termos de memória. Além disso, estas
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técnicas dependem de inversões de matrizes, as quais devem ser bem condicionadas, tendo 
em vista a confiabilidade dos resultados. ' 
ç 
Algoritmos baseados na integração numérica da equação (3.5), podem ser usados efi- 
cientemente se a dimensão do espaço de entradas m e a dimensão do espaço das saídas 
p forem bem pequenos comparados com a dimensão do espaço de estados [15]. Estes 
algoritmos, se bem explorados, conduzem a uma significativa economia de tempo de CPU 
[8, l_5]. Neste contexto, uma transformação de (3.5) em equações generalizadas X - Y 
(equações de Chandrasekhar) [38] proporciona um melhor entendimento do problema. 
Este tópico será apresentado no próximo capítulo com a finalidade de aplicação a siste- 
mas de potência. 
3.6 Conclusao 
Neste capítulo discute-se o PRLQ para um sistema dinâmico. Observa-se que a 
introdução de restrições de controle (necessárias na formulação do problema de controle 
ótimo aplicado a sistemas elétricos de potência) não instabiliza o sistema. O ganho, neste 
_ , _ 
caso, é obtido a partir de uma equação de Riccati modificada. E importante realçar que 
o ganhocom restrições estruturais é determinado em função de uma matriz de parame- 
trização arbitrária. Devido ao elevado tempo de CPU demandado pelo algoritmo que 
contempla as restrições estruturais, deve-se ter um método confiável e, de preferência, 
rapido para resolver o problema de controle ótimo, principalmente ao se lidar com siste- 
mas de grande porte.
Capítulo 4 
Ajuste de Controladores de 
Sistemas de Potência 
na 
4. 1 Introduçao 
_
A 
No capítulo anterior foi discutido o PRLQ com restrições estruturais. Esta aborda- 
gem mostrou-se adequada para o projeto global de controladores de sistemas de potência 
através da resolução de um problema de realimentação de saída [64, 31, 75, 73, 72]. AA 
resolução do problema é feita resolvendo-se uma equação generalizada de Riccati [35]. 
O sistema de potência neste caso é representado por um modelo de estados e métodos 
tradicionais são usados para determinar o problema de controle ótimo [66, 9]. Como 
estes métodos manipulam matrizes densas, elevados tempos de CPU são exigidos para re- 
solução de problemas de grandes dimensões. Não só o tempo de CPU constitui-se em uma 
limitação, restrições de memória também podem ocorrer. Estas restrições computacionais 
para sistemas de grande porte motivaram a pesquisa de um método mais eficiente para 
resolução do problema de controle ótimo e conseqüentemente do projeto de controladores 





O objetivo deste capítulo é apresentar uma nova formulação para o problema de con-' 
trole ótimo aplicada a sistemas de potência. A formulação é voltada para a representação 
de sistemas de potência via matriz Jacobiana aumentada, conforme discutido no Capítulo 
II. Esta representação é vantajosa uma vez que ela é altamente esparsa comparada ã 
representação tradicional por espaço de estados. Com a eficiente exploração desta ca- 
racterística, busca-se obter ganhos em termos de tempo de CPU e memória, grandes 
limitações para os métodos clássicos usados na resolução do problema de controle ótimo 
aplicado a sistemas de grande porte.
u 
A abordagem para a resolução do problema de controle ótimo é baseado nas equações 
de Chandrasekhar [15, 38]. A partir de simplificações, introduzem-se modificações sobre 
o método numérico de solução do problema de controle ótimo com restrições estrutu- 
rais proposto por GEROMEL [35]. Esta nova metodologia visa calcular os ganhos com 
restrições estruturais sem a resolução de equações de Riccati. 
4.2 Equações Generalizadas X-Y (Equações de Chan- 
i drasekhar) 
Com o propósito de tornar mais compreensível o desenvolvimento analítico, visando 
justificar a adoção da técnica de cálculo do ganho ótimo descentralizado por meio das 
equações de Chandrasekhar, e usando a representação do sistema por meio da matriz 
Jacobiana, descreve-se a seguir a técnica que motivou o trabalho. . 
Foi visto no Capítulo III que a solução do PRLQ, na sua forma geral, depende fun- 
damentalmente da solução da equação de Riccati (3.5). Entretanto, para a forma como o 
problema ué resolvido pelas técnicas conhecidas, é indiferente o número de entradas. Ou 
seja, a maneira de se resolver o problema é a mesma, não importando o valor relativo 
do número de entradas com respeito ao número de estados. E razoável se pensar em um
°‹ 
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meio de explorar esta característica na resolução do PRLQ, não observada pelas outras 
técnicas [66, 40, 47, 9]. _ 
Nesta seção, mostra-se que 0 PRLQ, de fato, possui estruturas adicionais que podem 
ser investigadas no sentido de simplificar o cálculo do ganho ótimo de realimentação 
[16,' 15, 30]. Esta redução será acompanhada pela substituição da equação (3.5) por um 
conjunto de equações matriciais não-lineares, designadas como funções “generalizadas X- 
Y” ou simplesmente equações de Chandrasekhar. Esta terminologia é oriunda da teoria 
de transporte radioativo na atmosfera [15]. 
Primeiramente, supõe-se que as matrizes do sistema dinâmico (3.1) sejam constantes, 
bem como as matrizes Q e R, que ponderam os estados e esforços de controle respectiva- 
mente. Sob estas hipóteses, pode-se enunciar o seguinte teorema, de grande valia para os 
resultados posteriores [15]: 
TEOREMA 3.1: Considere que as seguintes condições sejam satisfeitas: 
(i) p0St0 (Q) = P; 
posto (BRÍIBT) = m 
e, como resultado, tem-se que é possível a fatoração Q : MTM, onde M é uma matriz 
p × n. Então a solução da equação matricial de Riccati (35) tem a representação 
_ P(ú)A _ ATP(z:) z sT(ú)s(ú) _ WT(z:)W(ú) + Q, (41) 
onde S(t) e W(t) satisfazem as equações: 
s(z:) z -s(ú)[A-BR-%W]; s(T)=M- (42) 
W(z:) z -R-%BTsT(ú)s(1:); w(T)=o. (43) 
Além do mais, a lei K(t) = R`1BTP(t) de realimentação ótima é expressa através de 
W(t) como 
'K(ú) z R~%W(t), (44)
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PU) = -ST(f)5(f)- (4-5) 
Demonstração: pode-se reescrever a equação de Riccati (3.5) como: 
P(f) = -Q _ P(ú)A _ ATP(ú) + P(ú)BR-1BTP(ú), P(T) = o 
Diferenciando a equação acima em relação a t, encontra-se a seguinte equação matricial 
homogênea: 
15(z:) z _P(¢)(A _ BR-1BTP(ú)] _ [AT _ P(z:)BR-1BT]P(ú)(4.õ) 
com a condição de contorno 
` 
P(T) = _Q. 
Seja U(t) a solução da equação matricial _ 
U(4) z _(AT _ P(ú)BR~1BT]U(ú); U(T) z 1. (47) 
Então é fácil verificar que 
Pa) = -U<f>QUT‹¢›, (48) 
o qual, pela hipótese do posto de Q, fornece 
1'>(ú) z _U(ú)iv1TMUT(1:), V tg T. (49) 
Us ando-se as definições 
` 
s(z) z MUT(ú); s e raw" (410) 
W(z) z R-%BTP(ú), (411) 
chega-se às equações (42) - (4.3) e conseqüentemente ao ganho K(t)EI
H 
Este teorema mostra que o sistema de equações (42) - (4.3) é constituído por n(p+m) 
equações diferenciais, o qual é um número menor do que aquele representado pela equação
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de Riccati (3.5), determinada pela técnica de integração direta (vide Apêndice D) se 
<z› + m) < ~
ç 
A relação (4.5) pode ser usada para o cálculo da matriz P(t) em qualquer ponto t por 
meio de i
T 
Pa) = / ST<é›S<é>dé (412)ú 
Deseja-se todavia, resolver o problema de otimização 
1 oo J = [XTQX + uTRu]dt (4.13) 
definido para todas leis de controle contínuas por partes u(t), -oo Ê t É T, onde X e u 
estão relacionados com o sistema dinâmico (3.l). 
Procedendo formalmente, deve-se considerar a equação (413) como o caso limite em 
que T -› oo e t é modificado para -› T - t a fim de ter os valores limites em +oo em 
vez de -oo [15]. Se este é o caso, então é razoável supor que a função objetivo e a lei de 
controle ótimo são dadas por: 
J* = xfP*x(,; ~ u*(t) = -R`1BTP*x(t), (4.14) 
onde 
P* z T11_¿¿1oP(t) 
é a solução limite da equação de Riccati (3.5) [44]. 
Uma vez que o sistema dinâmico é invariante no tempo, se P(t0,P0,T) denota a 
solução iniciando no tempo to, com condição inicial Po, para um processo terminado no 
tempo T, então claramente se tem: 
P(t0,P0,T) = P(0,P0,T - to). 
Portanto não faz nenhuma diferença ao se considerar t -› -oo e o semi-eixo 
-oo Ê t É T ou T -› oo e 0 semi-eixo to É t É oo. O primeiro argumento é conveniente do
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ponto de vista computacional, enquanto 0 último reflete fisicamente o tempo de evolução 
do sistema [15].
' 
As equações (4.2)-(4.3) têm a mesma forma das equações de Chandrasekhar [15, 8] 
usadas na teoria de transporte radioativo na atmosfera. Por essa abordagem, o ganho 
ótimo pode ser obtido em cada instante resolvendo-se o sistema de equações diferenciais 
não-lineares (-oo É t É O): 
s(ú) z -s(ú)[A-BK]; s(o)=M (415) 
K(ú) = -R'1BTsT(:)s(zf); K(o)=o. (4.1õ) 
O valor de regime estacionário do ganho é computado efetuando-se a operação de 
limite: 
K* = tlirn (417) 
4.2.1 Determinação do Ganho Ótimo Via Equações de Chan- 
drasekhar 
A determinação do ganho K(t) através das equações (415)-(416) não é feita ana- 
liticamente devido ã complexidade deste sistema de equações. Usam-se então técnicas 
numéricas para determina-lo. Neste sentido, BANKS e ITO propuseram um algoritmo 
híbrido para resolver o problema O primeiro passo no método envolve a integração 
numérica das equações mencionadas, retroativamente no tempo, em um intervalo, apro- 
priado ~[-tf, 0]. O segundo passo consiste em refinar a solução K(-if) obtida, através do 
método de Newton - Kleinman [40], usando K(-tƒ) como valor inicial. O segundo passo 
é necessario, ao desejar-se uma solução muito acurada do ganho. 
Resultados obtidos com a técnica proposta por BANKS e ITO para sistemas de 
potência- mostraram-se favoráveis [30]. Entretanto o refinamento da solução proposto
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mostrou-se desnecessário, uma vez que não houve grandes benefícios em termos dos re- 
sultados. 
4.2.1.1 Integração Numérica 
Algumas consideraçoes podem ser feitas em relaçao ao sistema de equaçoes (4.15)- 
(4.16): '
A 
0 o ganho K(t) pode ter uma convergência muito lenta quando os autovaloresde 
(A - BK) estão muito próximos ao eixo imaginário; 
0- a equação (4.15) é linear em S; 
0 a equação (4.16) não contém termos em K explicitamente no lado direito. 
Diante destas observações, BANKS e ITO sugeriram em [8] um método implícito de 
integração numérica de segunda ordem do tipo Adams - Moulton [12] (método trapezoi- 
dal) para resolver a equação (415) e um método de integração explícito do tipo Adams - 
Bashforth de segunda ordem para resolver a equação (4.l6)[12]. Estes métodos são bas- 
tante estáveis numericamente comparados aos métodos explícitos do tipo Runge-Kutta e 
implícito do tipo Euler [12, 76]. O método implícito trapezoidal de segunda ordem, per- 
tencente ã família dos métodos multipassos do tipo Adams-Moulton, foi escolhido devido 
ã' sua alta estabilidade em relação aos outros métodos implícitos [24, 76]. Este método 
também é usado em aplicativos computacionais de simulação temporal, principalmente 
em estabilidade transitória de sistemas de potência [76]. 
As considerações anteriores sugerem o seguinte procedirnentopara resolução das equações 
(4.l5)-(4.16): dado um passo de integração h > 0, aproximações de K, e S, para K(-ih) 
e S(-ih) respectivamente, são geradas a partir de [8] 
O h _ 
K§+>, z K,-+511 1BT(3s}`s,»-s$_,s,-_1) (418) 
- 1 z §(K§j),+K,~) (419)
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www* 
Sz'+1 = sz' + -(SH-1 + Sz')(A " (420) 
K,-+1 = Ki + -R-1BT(s2.T+1s,.,1 _ sfs,-) (421) 
com condições iniciais 
S0=S_1=M 
Algumas observações podem ser úteis a este ponto: 
1. o grau de rigidez (“stiffness”) da matriz de estado A dita as regras para escolha 
do passo h; 




o h _ Km _ K§+>1 z 53 1BT(s,.T+1s,~+1 _ 2s;‹"s,- + s§"_1s,~_1) z 
fz _ z12 z 53 1BT¶(sTs) 
cuja informação pode ser usada para refinamento do tamanho do passo h [22],[34]. 
4.2.1.2 Equações do Método de BANKS e ITO 
Pode-se colocar S,-+1 na seguinte forma: 
h O 
Sz'+1 = Si + §(Sz'+1 + Sz')(A _ BK,i+)%) = 
z s,›(1 +-;ÍA1›)(1 _ %A,›)-1 z 25,-(1 _ -gízài)-1 _ si (422) 
C01'I1 
Ai z A _ BKí°>1. 1+¡ 
Definindo-se
_ 
fz z â I _ §A (423)
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tem-se 
fz fz fz fz 1_ _A,~ = _ _ _ í°> z _ W, 
2 (1 2.4) + 2BK,+% z + 2BK,+í (424) 
com B G §R"×m e E §R'"×".
2 
A fórmula de Sherman - Morrison - Woodbury (Lema da Matriz Inversa) permite in~ 
verter uma matriz, na qual foram alterados poucos elementos em relação ã matriz original 
[67]. Ou seja: ' 
(z + UVT)-1 = z-1 _ z~1U(I + vTz*1U)-1vTz-1 
onde U E §Ê"×m e V G ÊR"×”*. 
Pode-se fazer então U _ %B e VT = Klo) em (4.22). 1+ š 
Assim 
fz _ fz O _ (1_§A,z) 1=(z+5BK§+>%) 1: 
h h A o o z-1 _ §z~1B(I + §K§ +)¿z-113)-1K§ jšz-1 (425) 
onde (I + Í;-K):_)%Z-1B) E $2m×m_
7 
Observe que a dimensão da matriz a ser invertida na expressão (4.25), a cada passo,-. 
tem ordem m (número de entradas) que, em geral, é bem menor que n (número de 
estados). A matriz Z é fixa, sendo alterada apenas se o passo h for modificado durante o 
processo de integraçao numérica. 
A matriz S,-+1 da expressão (4.22) pode ser posta então na forma: 
l\9š"[\3;~z 
_ h _ O _ _ O _ sm =2s,z[z 1 __z 1B(1+_K€ zz IB) 1K§ Lz 1] _s, z 
2 '+2 +2 
. z 2s,~z-1 _ fzs,-z-1B(I + _K§j2¿z-1B)-1K§jf¿z-1 _ s,-. (426) 
2 2 
Multiplicando as expressões (4.18), (4.19) e (421) por Z"1 pela direita em ambos os 
lados e rearranjando as expressões, encontra-se: 
K§j)lz-1 z Kzz-1+-R-1BT(3s$s,z-1_s$_,s,_1z-1) . (427)
2 
K,-Hz-1 ___ K,.z-1 + -R-1BT(s,T+,s,z+1z-1 + s,.Ts,-z-1) (428) 
l\DD“›4>~D'^
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A seguir apresenta-se um método numérico para resolução do ganho ótimo a partir 
das três últimas equações. 
4-.3 Nova Abordagem para Cálculo do Ganho Ex- 
plorando Esparsidade 
4.3.1 Modificação do Algoritmo de BANKS e ITO 
Será. usada na determinação da solução do PRLQ, para efeito de cálculo, a variável 
proporcional ao ganho W Ê BÊK obtida a partir da equação (44). A variável assim 
definida é mais adequada para ser empregada no algoritmo que calcula o ganho ótimo com 
restrições estruturais, como será visto adiante. Em vista dessa observação, apresentam- 
se as equações (426) a (428) de uma outra forma mostrada abaixo, tendo em vista a 
determinação de W em regime permanente. 
,, fz W§+)%z-1 z W.~z'1 + XR-%BT(3s,.Ts,~z-1 - s,zT_,s,~_1z-1) (429) 
_ h __ o _ _ __ ' o _ 
s,~+1 z s,-z 1[21 _ hB(1 + ía šwlšjšz IB) IR âw§+)%z 11- s,-_ (430) 
À 
fz 
_ W.~+1z-1 z Wiz-1 + ía-%BT(sÂ1s,-Hz-1 + sfsiz-1) (4.31) 
O conjunto de equações (429)-(4.31) é resolvido até que a 
diferença W,-+1 Z`1 -' W,~Z"1 torne-se pequena. Portanto um critério relativo de 
n í I' __ 1 -_ A parada pode ser definido como 9 Í U--L-íllw “{,š_+11Z\XHZ 1 . Este parametro serve como uma 
forma de avaliação do ganho aproximado calculado em regime [66, 9]. 
4.3.1.1 Influência do Passo de Integração 
No processo de integração numérica das equações de Chandrasekhar os passos h devem 




de integração as dinãrnicasmais rápidas sejam consideradas adequadamente. Entretanto 
se-o sistema apresenta constantes de tempo muito lentas e muito rápidas (sistemas “stiff” 
ou relação elevada entre o módulo do maior e do menor autovalor) [76, l2], um passo de 
integração muito pequeno e fixo requer um volume computacional considerável até atingir 
a solução de regime estacionário. Introduz-se, então, a idéia de passo variável [12] cuja 
função é evitar cálculos efetuados com passo fixo, de pouca contribuição para precisão 
da solução final. Os métodos que usam passo variável consideram que há adaptação 
do próprio passo a cada amostra, em funçao do erro calculado em relaçao a amostras 
passadas. Do ponto de vista do sistema de equações (429)-(4.3l), esta filosofia não é 
vantajosa porque envolve a modificação da matriz Z a cada passo. Esta modificação 
implica em inversão ou refatoração de matrizes, o que é incoveniente em se tratando 
de sistemas de grandes dimensões. Em função desta observação, procura-se contornar o 
problema, propondo-se uma espécie de variação de passo não-adaptativa, que ocorre em 
intervalos definidos e bem distintos. 
Passos pequenos (da ordem de uma fração da menor constante de tempo do sistema) 
devem ser usados no início do processo de integração, para levar em conta os efeitos de 
transitórios iniciais dos sinais. Em amostras seguintes podem ser relaxados. Contudo, 
passos da mesma ordem da menor constante de tempo ainda podem propiciar bons resul- 
tados devido à.s qualidades favoráveis de estabilidade dos métodos de integração usados. 
Ao se alterar o passo durante a integração, modificam-se as condições de contorno 
do problema. E necessario, então, conciliar os resultados para um mesmo tipo de passo. 
Este procedimento obviamente consiste na realização de cálculos adicionais. Entretanto, 
se existem poucas alterações até o tempo final da integração, a variação do passo pode 
ser benéfica computacionalmente, pois possibilita a simulação com menos amostras. Esta 





Considere, por exemplo, a situação em que o passo h dobra a cada alteração, permane- 
cendo constante por um período de tempo que será. definido aqui como janela de tempo 
(cada janela é constituída por um número finito de amostras). E possível mostrar que 
nessa situação as novas condições iniciais para o novo horizonte de integração podem ser 
obtidas sem grandes cálculos adicionais, fazendo-se uso de valores passados. A Figura 4.1 
ilustra esta situação, onde as janelas inicial e intermediãriária apresentam um número fi- 
nito de amostras. A janela final não tem um número de amostras fixado, pois este número 
é controlado pela precisão para obtenção do ganho em regime. 
Na Figura 4.1, o calculo da amostra 1 é feito em função das condições iniciais, consi- 
derando o passo h inicial. Este procedimento é repetido da mesma forma até a amostra 
i correspondente ao tempo t,-, instante em que termina a janela inicial de integração e 
quando o passo é alterado para 2h. No cálculo da amostra i + 1, com novo passo, precisa- 
se recalcular W, a partir do resultado W,-Z"1 que foi obtido ainda com o passo antigo. 
Em seguida, recalcula-se W,~Z'1, agora considerando o novo valor de Z em razão do novo 
passo. O termo S,-_z que fora calculado com o passo antigo pode ser usado diretamente 
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Figura 4.1: Esquema ilustrativo do processo de variação do passo de integração 
Observa-se no conjunto de equações (429)-(4.31) que alguns resultados podem ser
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armazenados em memória para serem re-utilizados pelo menos na amostra seguinte. Este 
procedimento é bastante vantajoso e viável se o número de linhas da matriz S é muito 
menor que n. 
4.3.2 Solução com Esparsidade
A 
O sistema de equações (429)-(4.31) pode ser resolvido explorando explícita e implíci- 
tamente a' esparsidade das matrizes envolvidas. A esparsidade explicita é encontrada nas 
matrizes R e B. Ambas apresentam apenas um elemento não-nulo por coluna (supõe-se 
que R seja diagonal). O próprio produto %R`%BT pode ser efetuado uma vez e arma- 
zenado em um vetor da dimensão do .espaço de controle m. Este vetor só é alterado 
quando ocorre variação de h. No caso particular em queiocorre duplicação do passo de 
integração, basta realizar uma soma simples e armazenar o resultado no próprio vetor. 
Estas características altamente esparsas de B e R requerem o cálculo de apenas algu- 
mas linhas dos produtos: S,-THS,-+1Z"1, S;frS,~Z"1 e S§¬_1S,~_1Z'1 nas equações (429) e 
(431). Estes termos, se fossem armazenados diretamente, ocupariam elevada quantidade 
de memória. Além disso, cálculos adicionais seriam realizados, aumentando desnecessaria- 
mente o tempo de computação. Na equação (430) também pode-se explorar diretamente 
a esparsidade de B, uma vez que esta matriz aparece em dois produtos distintos. 
A esparsidade implícita esta relacionada com os produtos S,-_1Z`1, Si,-Z`1, S,-+1Z`1, 
W,-Z`1. Este tipo de esparsidade deve-se ao fato de Z`1 ser uma matriz cheia. Porém, 
através de manipulações algébricas é possível explorar a esparsidade de Z. 
' Os produtos mencionados são resolvidos como um sistema de equações lineares esparso. 
Na realidade, após a segunda amostra de cada janela de tempo, é necessário efetuar apenas 
o penúltimo produto, pois os demais podem ser obtidos da amostra anterior a partir de 
variaveis devidamente armazenadas em memória. Pode-se dizer que o maior volume de
75 
cálculo, em cada instante, concentra-se na resolução do sistema linear S,~+1Z'1. Mostrar- 
se-á a seguir como resolver esse sistema linear para aplicações em sistemas de potências e 
outros tipos de sistemas dinâmicos com representação através de sistemas descritores. 
4.3.3 Solução Esparsa do Produto SZ"1
1 
Demonstra-se em diversas aplicações, principalmente na determinação de autovalores 
dominantes em sistemas de potência de grande porte [53, 52, 83], que a representaçao para 
o sistema via matriz J acobiana é bastante esparsa. Seria interessante, então, empregar 
uma abordagem que usasse este tipo de representação na resolução dos produtos do tipo 
S,-+1Z"1, da mesma forma como é feito na determinação de autovalores. Entretanto,
Y 
devido ao fato da matriz Z ser funçao da matriz de estado, algumas transformaçoes nao 
óbvias são necessárias para exprimir o produto mencionado em função de um sistema 
linear cuja representação da rede seja feita através da matriz Jacobiana. 
Seja VT E ÉRW", o resultado do produto SZ"1, e p = posto(Q). Este resultado pode 
ser obtido resolvendo-se 0 sistema de equações lineares 
VTz=s (4.32) 
onde 
h h h _ ZZI-§A:I_'ã'JA+ã'JBJD1JC, 
com Z E §R”×" e S G §R"×". 
Pode-se expressar (432) como 
fz h
' 
sf z ZTV z (1 _ 5.1,, + §JBJ51JC)TV (433) 
ou ainda 
ST z (1 _ %J,,)Tv + %J§(J;,1)TJ§v z (1 _ %JA)Tv _ -QLJÊU (434) 
U z _(J,31)TJ§v (435)
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Dividindo-se as n primeiras linhas de (4.34) por -%, tendo em vista fortalecer a dia- 
gonal, e modificando (4.35), resulta o seguinte sistema 
(J -21), JT V -2sT. A ” C = ” (436) 
Jg Jg U 0 
onde J A, J 3, JC e JD,são submatrizes que têm dimensões apropriadas conforme equações 
(2.97) _- (2.98) e U tem dimensão 2N¿.-,~ × p. 
_
Í 
A equação (436) tem a mesma forma de um sistema linear, empregado para o cálculo 
de autovalores-autovetores dominantes em sistemas representados pela matriz J acobiana 
[83, 52], tal como desejado. Essa informaçao é valiosa, porque a técnica de cálculo de au- 
tovalores-autovetores, usando a citada equação, é bem conhecida na literatura específica 
[õ1, 83, 521. 
I 
Embora seja possível, não é necessário o cálculo completo das matrizes U e V. Apenas 
algumas linhas da primeira matriz têm utilidade. Somente essas linhas são usadas na 
obtenção da matriz de interesse V. Tendo em vista que J A, J B e J 0 são matrizes bloco 
diagonais, conforme discutido no Capítulo II, pode-se rearranjar a equação (436) de tal 
forma que o seguinte algoritmo fornece a solução V desejada [83]: A 
ALGORITMO 4.1 
i) Calcule Jgeq = Jg - J¡:§(Jš - %I)Jã 
ii) resolver para U: J£¿qU = %Jg(J§ - %I)ST 
iii) Resolver para V: (Ji - %I)V = -%~ST - JÊU 
O passo i) do algoritmo anterior consiste em acrescentar matri- 
zes do tipo -Jg,.(JZ,",. _ %I)J5,., z' z 1, - - - ,Ne à matriz JD. como JM, JB, e JC, 
são matrizes blocos diagonais os resultados dos produto anteriores são de dimensão 2 × 2. 
As soluções adicionadas ã matriz J D, mais uma vez, não alteram a sua estrutura, porque 




manter uma semelhança entre a matriz J D e a matriz Y5 que está relacionada com as 
ligações físicas da rede. Os cálculos nessa etapa do algoritmo ocorrem exclusivamente no 
início da integração ou somente quando 0 passo é alterado. . 
A etapa ii) do algoritmo consiste na resolução de sistemas lineares altamente esparsos 
«do tipo AW = b, onde A é uma matriz com incidência simétrica, b é um vetor com 
apenas alguns elementos não-nulos e deseja-se calcular somente alguns elementos de W. 
Esta formulação é bastante adequada para uso de técnicas de solução de sistemas lineares 
esparsos conhecidas na literatura específica [81, 14]. _ 
Na etapa iii) finalmente deterrnina-se a matriz V de interesse, efetuando-se produtos 
de matrizes de ordens bastante reduzidas. 
Em suma, os cálculos básicos no Algoritmo 4.1 consistem na resolução de sistemas 
lineares com elevada esparsidade, no caso de sistemas de potência. 
4.3.4 Determinação do Ganho Ótimo 
Um algoritmo para o cálculo do ganho proporcional W com passo h fixo, pode ser 
enunciado como: 
ALGORITMO 4.2: 
i) Faça i = 0, S_1 = S0 = M, WO = O onde Q = MTM; 
ii) Calcule S0Z`1, S_1Z"1 
iii) czzizuie Wffšz-1 e s,›+1 › 
iv) Calcule S,-+1Z`1 resolvendo um sistema linear esparso e W,-+1Z`1_ (sem' 
efetuar o produto explicitamente) 
_ ¡ Z`1-VV¿Z`1 - ~ f V) Se 9 IVV “%}Vi+1Z_1“ É 60 para E0 S11fiC1eI1teIÍl€Ilt€ PCQUCIIO, eIlta.O Va.. 
para o passo vi); senão incrementar 2' e voltar a etapa iii);
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vi) Calcule de forma esparsa, usando o resultado do item iv) 
W(final) = (W,-+1Z`1)Z 
Caso se use variação de passo, conforme apresentado na Figura 4.1, aplica-se o Algo- 
ritmo 4.2 alterando apenas as condições de contorno por ocorrência da mudança de passo 
de integração. . 
Alguns comentarios gerais em relação ao algoritmo anterior são: 
0 ›~A Ponderação de apenas alguns estados reduz consideravelmente a dimensão das 
linhas de S; ~ 
o-=›¬O passo de integração h está associado com as constantes de tempo do sistema. Um 
passo baixo robustece a diagonal de (Ji - %I), o que é vantajoso do ponto de vista 
de estabilidade numérica. Este fato explica a robustez do método de determinação 
do ganho ótimo calculado por integração numérica comparado com o mesmo ganho 
obtido com método de autovetores em um sistema mal condicionado, conforme 
referenciados por BANKS e ITO 
4.4 Determinação do Ganho com Restrições Estru- 
turais 
A mesma metodologia para cálculo do ganho com esparsidade pode ser empregada para 
determinação do ganho com restrições estruturais. Usa-se, com esse objetivo, a mesma 
metodologia proposta por GEROMEL [35] no Algoritmo 3.1. Todavia, considerar-se-ão 
algumas simplificações que são de grande interesse para o estudo do problema que se 
deseja investigar, principalmente no tocante as dimensões dos sistemas. 
No Algoritmo 3.1 uma equação de Riccati é resolvida a cada iteração tendo em vista a 
determinação do ganho com restrições estruturais. Nesse problema, a matriz que pondera
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os estados é alterada a cada iteração em função da matriz L que “pilota” os resultados 
para a solução que atenda as restrições estruturais impostas ao problema. 
>Mostra-se a seguir que o problema com restrições estruturais pode ser solucionado 
também iterativamente, porém usando-se o método apresentado na seção anterior, sem a 
necessidade da resolução de equações de Riccati. Além disso, se a matriz de ponderação 
de estados é diagonal, o problema consiste em verificar se as restrições estruturais são 
atendidas. Senão, calcula-se diretamente novo ganho, procedendo-se desta forma até que 
ocorra convergência (dado um critério de convergência) para uma solução final. 
Para estabelecer este resultado, suponha ponderação diagonal de apenas alguns es- 
tados. possível encontrar diretamente uma matriz Q' = Q + WÊWL = MTM, com 
WÊWL = LTRL, (L definido em função das restrições estruturais, de maneira similar ao 
realizado no Algoritmo 3.1). 
A decomposição da matriz Q' é então: 
M = MQ (437) 
WL 
onde MQ é uma matriz construída a partir das linhas não-nulas da matriz Q, sendo os 
seus elementos não-nulos iguais as raízes quadradasdos elementos não-nulos das linhas 
de Q. WL é uma matriz definida como WL Ê RÊL. - 
O posto de Q' é igual a mínimo{posto de Q + posto de WL, n}, sendo WL uma matriz 
de posto m < na Como WL tem a mesma dimensão de BT ou W, conclui-se que, se o 
posto de Q e o número de entradas de controle são muito pequenos comparados com n, o 
número de linhas da matriz M também é bastante reduzido, o que reflete favoravelmente 
sobre o esforço computacional requerido pelo método. Note que produtos do tipo WÊWL 
não são necessarios, o que não ocorre para o Algoritmo 3.1. 
Em função da hipótese adotada para a matriz Q, apresenta-se o seguinte algoritmo 
para calculo do ganho com restrições estruturais:
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ALGORITMO 4.3: 
i) Faça É = 0 e determine o ganho proporcional WO = W* (W* corresponde 
ao problema de controle ótimo sem restrições estruturais) através do Al- 
goritmo 4.2; 
ii) Determine WÉH = F(WL) em função das restrições estruturais; 
iii) Faça . 
M - MQ 
WL 
e calcule o ganho Ótimo diretamente através das equaçoes (429)-(4.31) 
sendo S0 = M, WO = 0; 
. W¿'“-W' . .. , 
iv) Se Q = H-ÉWTLH É 6,, para 6, suficientemente pequeno, entao va para o AL 
passo v; senão incrementar É e voltar a etapa ii; 
V) Calcule W¿+1 = W¿ - WÍÍ1. 
O ganho com restrições estruturais é K = R"%W. Com este resultado, determina-se a 
matriz de realimentação de saída G e por fim calculam-se os parâmetros dos controladores 
de sistemas de potência. 
Um critério alternativo de “convergência” Q para o ganho com restrições que pode 
ser adotado baseia-se no amortecimento dos autovalores em malha fechada, obtidos com 
o resultado do ganho determinado na iteração. Considera-se que o resultado atenda às 
especificações quando o amortecimento mínimo do autovalor dominante em malha fechada 
(com os parâmetros dos controladores suplementares computados na iteração) atinge uma 
tolerância aceitável. Em sistemas de potência considera-se este limiar em 5 %. Este 
critério evita que iterações adicionais sejam realizadas desnecessariamente em prol de 
uma variação insignificante de amortecimento.
¬. w \ 
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4.4.1 Síntese dos Controladores 
Um procedimento de síntese de controladores de sistemas de potência, baseado no 
resultado obtido do ganho ótimo com restrições estruturais, pode ser enunciado da seguinte 
forma: 
ALGORITMO 4.4 
(i) Modelar o sistema, em torno de um ponto de operação, via matriz Jaco- 
biana; 
e 
(ii) Incluir as equações dos estabilizadores na matriz J acobiana; 
(iii) Forrnular o problema de síntese dos estabilizadores em termos de um 
PRLQ com restrições estruturais ( realimentação descentralizada de saída); 
(iv) Resolver o PRLQ com restrições estruturais aplicando a técnica de espar- 
sidade proposta nesse capítulo; 
(v) Se os parâmetros dos controladores são realísticosl, vá para o passo vi; 
senão alterar as ponderações de estados e/ ou esforços de controle e voltar 
8.0 pä.SSO VU; 
(vi) Calcular os autovalores em malha fechada do sistema: se o amortecimento 
introduzido pelos controladores é satisfatório, fim; senão, modificar as ma- 
trizes Q e R e retornar ao passo iv para pesquisar novos controladores. 
Nos capítulos a seguir apresentam-se resultados de desempenho da aplicação da técnica 
de obtenção do ganho ótimo e do método proposto para ajuste de controladores de siste- 
mas de potência de grande porte. 
IO controlador sintetizado deve apresentar fase mínima, com avanço de fase, se o sinal é derivado da 
velocidade; e fase nula ou em atraso, se 0 sinal é derivado da potência elétrica. Oi ganho deve assumir 




Neste capítulo, apresenta-se um novo algoritmo para obtençao do ganho ótimo em 
sistemas dinâmicos representados via formulação da matriz Jacobiana aumentada ou não- 
reduzida. O algoritmo baseia-se na resolução das equações de Chandrasekhar e é uma 
modificação do método proposto por BANKS e ITO em [8] para determinação do ganho 
ótimo de realimentação de estados de um sistema dinâmico descrito por variáveis de esta- 
dos. O método é adaptado também para resolver o PRLQ com restriçoes estruturais, em 
especial restrições de realimentação descentralizada de saída. A técnica apresentada é ade- 
quada para aplicação em sistemas de potência de grande porte, devido à sua característica 
de elevada esparsidade, a qual pode ser bem explorada. 
Apresenta-se um algoritmo para síntese de controladores suplementares com estruturas 
conhecidas sintetizados via cálculo dos ganhos ótimos descentralizados obtidos através da 
técnica apresentada neste capítulo.
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Capítulo 5
Í Resultados da Soluçao do Problema 
de Controle Ótimo 
5.1 Introdução 
Neste capítulo apresentam-se os resultados da técnica de solução do PRLQ baseada 
na integração numérica esparsa das equações de Chandrasekhar. 'Duas técnicas clássicas 
sao usadas para avaliaçao e comparação dos resultados. 
V Nesta tese, tem-se interesse em aplicações a sistemas elétricos de potência, e particu- 
larmente a sistemas de grande porte. Por isso será empregada a representação conhecida 
na literatura de teoria de controle como sistemas descritores [10, 4l], também conhecida 
na literatura específica de sistemas de potência como representação através da matriz J a- 
cobiana [52, 83]. As vantagens desta representação são a sua flexibilidade para incorporar 
diversos equipamentos e também sua elevada esparsidade. A representração por espaço 
de estados será empregada apenas nos métodos que requerem este tipo de representação, 
cuja utilização neste trabalho restringe-se a comparações com 0 novo método apresentado. 
Neste caso, porém, os testes serão limitados a sistemas de porte médio por razões que se 
explicitarão ao longo do texto.
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Testes de desempenho da técnica de cálculo do ganho ótimo por integração numérica, 
empregando a representaçao da matriz Jacobiana, sao realizados em dois sistemas de
n 
potência e em um sistema dinâmico constituído de n integradores em série. Estes testes 
são efetuados para levantar algumas características importantes que envolvem esforço 
computacional, estabilidade numérica e influência da ponderação de estados e do número 
de entradas sobre o esforço computacional do método. 
5.2 Implementação dos Métodos de Solução 
As discussões levantadas no Capítulo IV sobre a solução do PRLQ através da abor- 
dagem das equações de Chandrasekhar indicam que as operações básicas necessárias en- 
volvem a soluçao de sistemas lineares esparsos. 
Existem diversas técnicas de resolução de sistemas lineares esparsos [88] na qual dife- 
rentes formas de fatoração eordenação [88, 80] são possíveis. Neste trabalho, emprega-se 
a técnica conhecida como método do vetor esparso [81] para resolver cada sistema linear. 
Por essa técnica, explora-se tanto a esparsidade da matriz do sistema quanto a do vetor 
independente. Além disso, são calculadas somente algumas incógnitas de interesse para a 
soluçao do problema, o que vai de encontro ao mostrado no Algoritmo 4.1. 
As técnicas clássicas de solução do PRLQ usadas nos testes para fins comparativos 
empregam a abordagem de autovalores-autovetores [66] e abordagem da funçao sinal 
A primeira técnica foi programada utilizando-se as rotinas EISPACK, enquanto a segunda 
foi codificada baseada nas informaçoes contidas na referência Em ambos os métodos, 
a representaçao do sistema é restrita à matriz de estado. ' 
Todas as rotinas usadas foram codificadas em Fortran e implementadas em um com- 
putador IBM 3090 e em microcomputadores do tipo PC 486. O microcomputador usado 
para efeito de testes foi o 486DX2-50.
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5.3 Ganho Ótimo em Regime 
O objetivo desta seção é apresentar os resultados de testes para cálculo do ganho 
de realimentação ótimo. Os resultados são obtidos a partir das técnicas que usam a 
abordagem das equações de Chandrasekhar e a abordagem de autovalores-autovetores [66]. 
Nos testes dessa seção, utiliza-se um sistema de potência para avaliar a precisão do 
resultado obtido com o método proposto neste trabalho. Trata-se de um sistema equi- 
valente ã rede interligada Sul-Sudeste, incluindo equipamentos FACTS (CER, TCSC e 
PHS), cujos dados são mostrados no Apêndice B e cuja descrição é melhor discutida no 
capítulo seguinte. Este sistema é instável em malha aberta. Com o intuito de avaliar o seu 
desempenho em malha fechada (com controle suplementar), acrescentaram-se 6 controla- 
dores do tipo mostrado na Figura 2.6a. Os controladores foram alocados nas máquinas 
de Itaipú e Salto Osório e associados aos 4 equipamentos~FACTS do referido sistema. 
A transformação dos 6 controladores dinâmicos em suas formas canônicas observáveis, 
conforme mostrado no Capítulo II, gerou mais 12 variáveis de estados e propiciou o sur- 
gimento de 18 variáveis de controle. O sistema aumentado, que antes tinha 82 estados, 
passou a ter 94. Com este sistema aumentado, calculou-se somente o ganho do controle 
ótimo global (ganho ótimo sem restrições estruturais) com a finalidade de comparar os re- 
sultados obtidos por dois métodos distintos: método proposto neste trabalho (Algoritmo 
4.2) e método de POTTER [66]. Em ambos os casos, ponderam-se apenas os estados re- 
lativos aos desvios de velocidade e ângulo do rotor das máquinas de Itaipú, Salto Osório, 
G. B. Munhoz e Jacuí. A penalização dessas máquinas justifica-se devido às suas sensi- 
bilidades para estabilizar o modo instável e amortecer os outros modos pouco estáveis, 
características estas identificadas através de fatores de participação (65, 61, 62]. Esse 
tipo de ponderação, na qual penalizam-se apenas os desvios de velocidade de algumas 
máquinas, será usado nas demais simulações tendo em vista os resultados satisfatórios 
obtidos para um grande número de testes efetuados em sistemas de porte distintos, como
, »_.\. ,uv ‹.z 1 .‹. ¿w\ '- 
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será visto no capítulo seguinte. 
_ 
' F 
Os elementos não-nulos da matriz Q utilizada nos testes são: 
Qlzzâpú = 9 × 105, Qs. ozóm = 5 × 105, QG.B.Mzm¡wz = 5 × 105» QJzz¢uí = 1 × 103 
Em vista da natureza descentralizada dos controles, usou-se uma matriz de peso R 
diagonal; A matriz de ponderação R pode ser dividida em submatrizes diagonais de 
dimensão 3 × 3 que correspondem a penalização das variáveis de controle de cada equipa- 
mento. Esta subdivisão será adotada por sua conveniência. As submatrizes de controle 
para os 6 equipamentos dotados de controle são: 
R = diag{10 0,1 0,1}, para máquinas; 
R = cliag{10 0,5 0,5}, para o CER; 
R: diag{1 0,01 0,01}, para o TCSC; 
R = diag{1 0,001 0,001}, para os PHSS. 
523.1 Cálculo do Ganho Proporcional 
Inicialmente determinou-se o ganho do controle ótimo global através da abordagem 
de autovalores-autovetores proposta por POTTER [66] e em seguida resolveu-se o mesmo 
problema aplicando-se o método de integração numérica com uso de técnicas de espar- 
sidade (Algoritmo 4.2). Nesta última situação, efetuaram-se testes com valores fixos e 
variáveis do passo de integração h. Os seguintes casos foram analisados:
1 
i) h=0,01 s fixo, com tempo de simulação até 4,0 s; 
ii) h=0,02 s fixo, com tempo de simulação até 4,0 s; 
iii) h =0,0025 s, até o instante 0,25 s; h =0.005, do instante 0,25 s a 0,5 s; 
h =0,01 s, do instante 0,5 a 1,0 s; e h =0,02 s, do instante 1,0 s a 3,0 s. 
As simulações envolvendo a variação do passo de integração seguem as orientações 
propostas no Capítulo IV, conforme Figura 4.1. Ou seja, o passo h é dobrado a cada
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intervalo definido, que chamou-se de janela de tempo, permanecendo°fixo durante este 
intervalo. A escolha dos intervalos de integração não seguiu nenhum critério definido. 
Tabela 5.1: Alguns elementos da matriz W 
Wu -342 -339 -339 -331 
Wma 8,69 8,63 8,65 8,6 
W190 0,101 ×10-2 0,989 ×10-3 0,996'×10-3 0,976 ×10-3 Wu 21,2 20,78 20,749 21,83 WH 0,854 ×10-3 0,851 ×10-3 0,852 -3 0,841×10-3 
W190 0,216 ×10"4 0,185 ×10`4 0,174 ×l0"4 0,191 ×10"4 
Ezzm. Azzúzwzz. 
| 
h zo, 01 fz ;0,02 h =0,0025 zz 0, 02
2 
WW -0,257 ×10-3 -0,244 ×10-3 -0,243 ×10-3 -0,231 ×10-3 
A -Tabela 5.1 reúne os resultados de alguns elementos da matriz ganho proporcional 
W = R%K para as situações em que esta matriz é calculada pela técnica classica de auto- 
vetores (coluna 2) e através do método de integração numérica com passos de integração 
descritos anteriormente (colunas 3 a 5). Procura-se mostrar elementos ,de diferentes or- 
dens de grandeza, com o objetivo de comparar os valores obtidos independentemente desta 
característica. 
Da imediata observação dos resultados apresentados na Tabela 5.1, notam-se dife- 
renças relativamente pequenas entre os elementos da matriz W calculada pelo método 
classico de autovalores-autovetores [66] e pelo método de integração numérica. A variação 
do passo de integração h, neste último caso, não alterou significativamente os resultados 
em comparação aos valores com passo fixo. Valores de ordens de grandeza elevadas e 
baixas dos elementos são determinados simultaneamente, não ocorrendo diferenças signi- 
ficativas em relação aos mesmos valores obtidos pelo método clássico. 
A partir das matrizes W obtidas, efetua-se a realimentação completa de todos estados 
(controle ótimo global) e calculam-se os autovalores em malha fechada. Os resultados 
destes testes são apresentados na Tabela 5.2.
88 
Tabela 5.2: Autovalores dominantes 
-0,518 :l:j7,79 -0,518 :tj7,79 -0,518 :l:j7,79 -0,518 :l:j7,79 
-0,457 :l:j6,77 -0,457 ij6,77 -0,457 íj6,77 -0,457 ij6,77 
-0,199 :l:j4,95 -0,174 :l:j4,95 -0,173 :tj4,95 -0,161 :tj4,96 
-0,361 ij2,24 -0,314 :tj2,25 -0,314 :l:j2,25 -0,273 ij2,26 H 
Aumzz. fz =0,01 h =o,02 h =0,0025 zz 0, 02 
A análise de autovalores do sistema através da Tabela 5.2 em malha fechada comprova 
a boa precisão dos resultados obtidos para os elementos da matriz W via abordagem das 
equaçoes de Chandrasekhar, na qual se emprega integraçao numérica. 
5.3.2 Ganho em Regime Estacionário 
O produto WZ`1 no Algoritmo 4.2, abordado no Capítulo IV, é realizado a cada 
amostra. Tendo em vista a sua importância para avaliação do processo de convergência 
do ganho para o seu valor de regime, avalia-se a seguir a sua evolução no tempo. Deve-se 
salientar que este produto tem dimensão m × n, o que torna impraticável a monitoração 
de todos elementos da matriz. Avalia-se a seguir como se comportam no tempo três dos 
elementos da matriz quando são utilizados dois esquemas de integração numérica distintos: 
com passo fixo e com passo variável. ' 
Na Figura 5.1 ilustra-se o caso em que o passo h é fixo em três situações: h = 
0,005 s, h = 0,01 s e h = 0,02 s. Nos três casos as variações mais significativas do 
processo de convergência cessaram para tempos inferiores a 1,0 s. Os valores de regime 
diferentes devem-se em parte ao fatogde se estar calculando o produto WZ"1. Porém, 
como os passos h são distintos e Z é função de h, o valor final do ganho W converge para 
valores aproximados nas três situações, conforme pode-se comparar através das colunas 3 
e 4 da Tabela 5.1. Observe-se que a convergência para o valor de regime ocorre, mesmo 
na presença de uma grande Variação instantânea do elemento. 
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Figura 5.1: Simulações com passo fixo de 3 elementos de WZ`1 
elementos de WZ`1 mostrados na Figura 5.1. Agora, porém, aborda-se a situação em 
que o passo h também varia. A variação do passo é feita de acordo com os casos: 
i) h = 0, 02 s fixo com tempo de simulação de 4,0 s. 
ii) h = 0,005 s fixo, até 0,5 5; h = 0,01 S, de 0,5 a 1,5 s; h = 0,02 s, de 1,5 
a3,5s; 
iii) h=0,0025 s fixo até 0,25 5; h= 0,005 s de 0,25 a0,5 s; h= 0,01 s de ` 
0,õzz1,oS;h=0,o2sde1,0zz3,o.‹;.
' 
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Figura 5.2: Simulações com passo variavel de 3 elementos de WZ`1 
diferença detectada, na região comum em que h = 0,02 s (t 2 1, 5 s). A diferença deve-se 
ao uso do passo h = 0,02 s, até certo ponto elevado, visto que no sistema de potência 
existem controladores com constantes de tempo dessa ordem de grandeza. Estas curvas 
ilustram que, mesmo com o valor de passo fixo mais elevado, a convergência para o valor 
final não é muito diferente daquele obtido com passos mais reduzidos. Esta afirmação 
é comprovada comparando-se os elementos da matriz W mostrados na Tabela 5.1. O 
exame das curvas mostra que embora quase se tenha atingido um valor de regime, ainda 
existe uma componente de freqüência mais baixa que não amorteceu completamente.
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Esta observação ajuda a explicar as diferenças entre os elementos da Tabela 5.1. 
Apesar disso, os resultados não diferem muito daqueles obtidos pelo método de 
autovalores-autovetores [66]. 
Das curvas apresentadas, conclui-se que é possível truncar os resultados para WZ`1 
quando se detectar que foi alcançado o seu regime estacionário (a menos de uma to- 
lerância), evitando-se cálculos desnecessários para a precisão da solução final. Neste 
aspecto, o critério adotado usando a norma da diferença relativa entre duas amostras, 
conforme proposto no Algoritmo 4.2, atendeo critério de truncamento, pois as diferenças 
de cada elemento entre amostras convergem para valores relativos cada vez mais baixos. 
5.3.3 Esforço Computacional 
5.3.3.1 Influência da Ponderação de Estados 
A 
A finalidade deste teste é avaliar a influência do posto da matriz de ponderação 
dos estados Q no volume de calculo relativo ao método de integração numérica com 
esparsidade. Esta figura de mérito sera analisada em termos de tempo de CPU. 
Para realizar este teste fixaram-se as variáveis de controle em m =15 e as variáveis de 
estados em n I90, tal como nos testes efetuados em subseções anteriores. Usou-se passo 
variável durante a simulação, iniciando-se com h =0,005 s. Este passo foi dobrado nas 
amostras 25, 50 e 70, mediante o critério descrito na Figura 4.1. ` 
As simulações efetuadas, variando-se o posto da matriz Q, não levaram mais que 
113 amostras na situação mais desfavorável para atingirem uma tolerância eo =0,0002, 
conforme definido no Algoritmo 4.2. Como o número mais comum de amostras para atingir 
a referida tolerância foi 112, estabeleceu-se este referencial para todas simulações, sem 
grande prejuízo para simulações que só atingiram o critério de parada com 113 amostras. 
Nestas condições, variou-se o posto da matriz Q, suposta diagonal, de 1 a 20. A situação 
de posto 1 corresponde ao caso em que apenas 1 estado é penalizado. No intervalo de
-vw*-fr só _; .` V V.V 
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posto p variando de 1 a 4, a convergência para o valor de eo ocorreu para cerca de 80 
amostras. Evidentemente que na situação. com 112 amostras o tempo de CPU, para os 
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Figura 5.3: Tempo de CPU × posto de Q 
A Figura 5.3 mostra os resultados em termos do tempo de CPU em função do posto 
p de Q. Nota-se que o tempo de computaçao cresce de forma linear para um número fixo 
de amostras. 
Métodos tradicionais usados para obtenção do ganho ótimo ignoram as características 
de variaçao do posto, uma vez que nao oferecem condiçoes para explora-las. Como as 
matrizes de ponderação de estados e controles podem ser bastante esparsas, é muito 
vantajosa a utilização de uma técnica que contemple estes aspectos.
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5.4 Influência do Número de Entradas e de Estados 
no Cálculo do Ganho 
Os testes para verificar a influência do número de entradas e de estados sobre o 
esforço computacional foram efetuados em um sistema de potência conhecido como “New 
England” [l3], cuja descrição mais detalhada é vista no Capítulo Vl. ,Este sistema é 
instável em malha aberta para o ponto de operação e topologia considerados. 
A matriz B de entrada deste sistema está relacionada ao sistema de controle local 
das unidades geradoras, conforme representação mostrada no Capítulo II. Esta matriz 
apresenta apenas um elemento não-nulo por coluna e um total de três colunas por gerador. 
As matrizes de ponderação Q e R foram escolhidas diagonais e ambas com posto pleno. 
O posto pleno da matriz Q indica que esta é uma situação em que se tem o esforço 
computacional máximo no tocante a esta característica, conforme abordado em seção 
anterior. 
Todas as simulações neste exemplo foram realizadas em um computador IBM 3090. 
Naquelas simulações em que se empregou o método de integração numérica foram utili- 
zados quatro valores para o passo h, durante o processo de integração, da seguinte forma: 
h = 0.01 s até a amostra 200; h = 0.02 s, da amostra 201 a 320; h = 0.04 s, da amostra 
321 a 360; e finalmente h = 0.08 s da amostra 361 a 400. Em todos os casos os resultados 
foram obtidos para valores de Q < eo = 0.001. Note que neste caso passos h elevados são 
usados em função da variação proposta na Figura 4.1. 
Em um primeiro teste, com o objetivo de verificar a precisão do método, calculou-se o 
ganho de realimentação ótimo para o sistema com 62 estados e 3 entradas de controle. Os 
cálculos foram efetuados usando-se o método da função sinal [9] e o método apresentado 
neste trabalho. A matriz KS,-,,¿,¡ apresenta as cinco primeiras colunas da matriz de ganho 
referentes ao método da funçao sinal e a matriz Keflms exibe o resultado para as cinco
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Figura 5.4: Tempo de CPU ×n para m constante 
primeiras colunas para o ganho calculado conforme Algoritmo 4.2. 
5.65 0.079 0.417 0.0025 -4.52 
K..»....z= 1010 -8.81 61.69 -0.419 -456 
146 3.07 9.31 0.056 -123 
5.56 0.075 0.415 0.0025 -4.67 
Kzzsz›zm= 1010 -9.47 63.31 -0.429 -526 
145 2.97 9.14 0.055 -126 
Observa-se que avdiferença é pequena entre os elementos das matrizes apresentadas, 
a exemplo de testes anteriores com um sistema maior. Esta observação é ratificada pelo 
cálculo dos autovalores em malha fechada, os quais praticamente coincidem nos dois casos. 
O teste seguinte tem o objetivo de investigar o desempenho do método proposto quanto 
ao tempo de CPU versus número de estados. O estudo foi realizado considerando-se 
sempre 3 entradas de controle e um mínimo de 38 estados. Na simulação, variou-se n, 
com incrementos de 4 até um máximo de 62 estados. A Figura 5.4 apresenta as curvas 
resultantes destas simulações. 
Observa-se a partir da Figura 5.4 que o resultado obtido pelo método proposto neste
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Figura 5.5: Tempo de CPU ×m para n constante 
trabalho apresenta taxa de crescimento menor que aquele obtido pelo método da função 
sinal. 
A exemplo da análise feita da influência dos estados sobre o esforço computacional, 
testes semelhantes são efetuados para avaliar agora a influência do número de entradas de 
controle sobre o tempo de cálculo na determinação do ganho. Nesta situação, manteve-se 
o número de estados constante em n = 62 e variou-se 0 número de entradas de controle 
de 3 a 27 com incrementos de 3. A Figura 5.5 exibe as curvas relacionando o tempo de 
CPU com o número de entradas para o método proposto neste trabalho e o método da 
função sinal. . 
A Figura 5.5 mostra que o método de calculo do ganho via equação algébrica de 
Riccati é pouco sensível ao número de entradas. Todavia o método apresentado nesta tese 
mostra o menor esforço computacional para um número relativamente baixo de entradas 
com respeito ao número de estados. Um tempo de CPU crescente é obtido para valores 
crescentes de entradas de controle. Mesmo assim, para a faixa de valores da variavel m 
analisada, 0 tempo de CPU permanece sempre abaixo do tempo demandado pelo método 
da função sinal. Um número de entradas elevado pode se constituir em uma limitação ao
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método de integração numérica, em virtude da sua maior sensibilidade a este parâmetro, 
tornando seu desempenho comparável aos métodos convencionais. 
5.5 Estabilidade Numérica 
O exemplo examinado a seguir visa mostrar a estabilidade numérica do método de 
integração numérica para resolução do PRLQ. Este exemplo consiste de n integradores 
em série formando um sistema n-dimensional. O sistema teste em apreço foi usado por 
LAUB [47] e BANKS e ITO [8] com o objetivo de analisar os métodos de calculo do ganho 
ótimo baseados na forma de Schur e em integração numérica, respectivamente. 
Os métodos testados por LAUB [47] e BANKS e ITO [8] usam a representação do 
sistema via modelo de estados. As matrizes de estado e entrada de controle usadas 
naqueles trabalhos são: 
H 
- 010---0 0 
001,---0 0 
A=š ;B=E (5-1) 
000--«1 0 
000---0 1 
Enquanto as matrizes de ponderação escolhidas são: R = I e Q = MTM, 
ondeM=[l,0,---,0]. ' 
Este problema conduz a uma equação de Riccati mal condicionada, onde somente 
desvios no primeiro estado :B1 são penalizados. O ganho ótimo resultante é um vetor 
1 × n, K = [Kb K2, ~--, Ku] e, para este exemplo é fácil mostrar que K1 = 1 para 
qualquer valor de n finito. LAUB em [47], ao aplicar a técnica de Schur para resolver a 
equação algébrica de Riccati, aponta dificuldades numéricas, como perda de precisão para 
um valor relativamente baixo de n, n = 21. Este mesmo exemplo foi testado por BANKS 
e ITO em [8], usando o método híbrido que calcula inicialmente uma estimativa do ganho
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através de integração numérica das equações de Chandrasekhar e em seguida aplicação do 
método de Newton-Kleinman. O uso deste método não apresentou nenhuma dificuldade 
numérica, mesmo para n > 21. 
Foram efetuados alguns testes em um computador IBM 3090, usando-se uma rotina que 
utiliza o método da função sinal para resolução da equação algébrica de Riccati. Alguns 
resultados foram avaliados para valores crescentes de n e verificou-se que com n = 14 
os resultados mostraram perda de precisão (K1 75 1). Testes semelhantes realizados 
em um microcomputador 486 DX2-50 (agora utilizandofse a abordagem de autovalores- 
autovetores para resolução da equação de Riccati) apresentou perda de precisão para 
n = 33. 
Com o objetivo de resolver o mesmo problema, porém aplicando a representação do 
sistema baseada em sistemas descritores [10], da mesma forma como apresentado na Seção 
4.3, modificou-se o exemplo e escolheu-se arbitrariamente as seguintes matrizes: JA = I, 
J B = I e 
1 -0.5 -0.5 0 0 
0.5 0.5 -1 0 0 
0 O 1 -1 0 JC: ~ 
O O O O -1 
0 0 0 0---O 
1 0.5 0 0 
0.5 10 0 
Jz>= 0 0 1 0 
0 O 0 - - - 1 
As submatrizes anteriores foram escolhidas para gerarem a mesma matriz de estado da
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equação (5.1). Com esta representação e o método apresentado neste trabalho, calculou- 
se o ganho de realimentação ótimo. Os cálculos efetuados em um computador IBM 3090 
não constatou nenhuma dificuldade numérica na determinação da solução do problema, 
mesmo para 'valores de n > 40.
H 
5.6 Conclusão 
Neste capítulo apresentam-se os resultados relativos à. técnica de integração numérica 
com esparsidade para resolução do PRLQ proposta no Capítulo IV. Testes efetuados em 
dois sistemas de potência e um sistema dinâmico com n integradores foram usados para 
avaliar 0 desempenho da técnica proposta. 
A representação dos sistemas de potência é feita pela matriz Jacobiana aumentada, 
enquanto o sistema dinâmico de n integradores é representado na forma de sistemas des- 
critores. Resultados comparativos foram analisados através das técnicas de autovalores- 
autovetores [66] e técnicas que empregam a abordagem da função sinal Ambas servi- 
ram para comprovar o bom desempenho em termos de solução do métodovproposto nesta 
tese. 
Constatou-se que a escolha da matriz de ponderação de estados exerce influência sobre 
o esforço computacional do método de integraçãonumérica. Esta característica pode ser 
bem explorada, principalmente em sistemas de grande porte,V podendo significar consi- 
derável redução no tempo de CPU para obtenção da solução do problema de controle 
ótimo. Verificou-se ainda que o número de entradas de controle também influencia no vo- 
lume de cálculo, podendo se constituir em uma limitação, se muitos controladores forem 
usados. Uma possível característica esparsa da matriz de peso dos estados e do número 
de entradas devcontrole exercem pouca influência no esforço computacional dos métodos 
clássicos que solucionam o PRLQ, uma vez que esses métodos não são adequados para 
exploração de tais características.
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As varias simulações efetuadas com passos de integração fixos e variáveis mostraram 
sempre boa convergência dos valores do ganho ótimo para o valor de regime perma- 
nente. Os resultados em termos de precisão são aproximadamente os mesmos obtidos 
pelas técnicas convencionais. 
Testes em um sistema dinâmico com n integradores em série indicam que a técnica de 
integração numérica para cálculo do ganho mostra-se mais estável que as técnicas clássicas 
que usam a abordagem de autovalores-autovetores e abordagem da função sinal.
Capítulo 6 
Resultados do Ajuste de 
Controladores 
6. 1 Introdução 
Neste capítulo apresentam-se os resultados para síntese integrada de controladores em 
sistemas de potência. Estes resultados são obtidos resolvendo-se um problema de controle 
ótimo com restrições estruturais que por sua vez é solucionado através da integração 
numérica esparsa das equações de Chandrasekhar. Na formulação do problema, técnicas 
modernas de esparsidade [81] são eficientemente empregadas em função da representação 
adotada para o sistema de potência pela matriz J acobiana aumentada. 
Os controladores de sistemas de potência são incorporados na representação da matriz 
Jacobiana e são ajustados resolvendo-se um problema de realimentação estática de saída 
via controle ótimo com restrições de descentralização de saídas. Estas restrições justificam- 
se face ã imposição de realimentação somente de sinais locais ou gerados em equipamentos 
geograficamente próximos ao controlador. 
Quatro sistemas-teste são escolhidos para avaliar o desempenho da técnica de síntese 
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de controladores e validação do método proposto para resolver o PRLQ. Apresentam- 
se testes para um sistema máquina-barra infinita incluindo FACTS; um sistema com 
10 máquinas e 39 barras [13]; um sistema equivalente à rede interligada Sul-Sudeste do 
Brasil, onde é representado com mais detalhes a rede elétrica do sistema Sul; e um sistema 
Sul-Sudeste de grande porte, representando as interligações entre redes em operação de 
diversas concessionárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil. 
Todos os sistemas são instáveis em malha aberta (sem controladores) para cada ponto 
de operação analisado. Portanto, torna-se necessário a alocação de controladores para 
estabilizar de forma adequada os modos instáveis e amortecer satisfatoriamente aqueles 
modos pouco amortecidos. 
6.2 Sistemas- Teste 
Descrevem-se nesta seção os sistemas-teste que servirão para avaliar o método de síntese 
de controladores. O segundo e terceiro sistemas já foram usados em testes no Capítulo V 
para verificar o desempenho das técnicas de resolução do RRLQ. V 
Em todos os estudos que se seguem, considera-se que a carga seja representada por 
impedância constante, embora esta não seja uma restrição ao método de ajustes dos 
controladores de sistemas de potência. 
6.2.1 Sistema Máquina-Barra Infinita 
O sistema máquina-barra infinita para estudo neste trabalho é uma rede resultante de 
algumas modificações efetuadas no sistema proposto originalmente em [55]. A finalidade 
de se utilizar um sistema de potência pequeno é ilustrar a aplicação da técnica de ajuste 
de controladores baseada na resolução de um problema de controle ótimo com restrições 
de saídas no projeto de controladores somente para equipamentos FACTS. Para este fim, 
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Figura 6.1: Sistema máquina-barra infinita 
Apêndice A. 
O sistema da Figura 6.1 apresenta um capacitor na ligação 2-4 que simulará a presença 
de um TCSC (quando dotado de controle). A conexão 2-5, mostrada como um transfor- 
mador com “tap” nominal, será. usada para simular um PHS (também quando dotado 
de controle). De acordo com a inclusao desses equipamentos como elementos controlados 
(dispositivos FACTS), analisa-se o sistema nas seguintes condições: 
CASO A) Sistema sem nenhum dispositivo FACTS, mas com o capacitor fixo 
e o transformador com relação de “tap” nominal; 
CASQ B) Sistema com a inclusão do PHS (com ângulo inicial a = 0) e do 
capacitor série fixo; 
CASO C) Sistema com a inclusão do PHS e TCSC substituindo respectiva- 
mente o transformador e o capacitor série. 
A Tabela 6.1 mostra os autovalores em malha aberta para as três situações anteriores. 
O sistema mostra-se instável em malha aberta, para as três situações estudadas.
z
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Tabela 6.1: Autovalores em malha aberta do sistema máquina-barra infinita 
CASO A) CASO B) CASO C) 
-24.387 -143,089 -144,063 
-7.142 -24,439 -51,001 
0,526 116,01 -15,278 -24,433 
-4,631 ¢jô,s4 0,374 115,68 -7,256 
.- -4,370 ijasõ 0,085 1135,53 
- -7,040 -4,362 ijõfis 
- - -3,033 
- - -15,294 
Porém, pela análise da Tabela 6.1, observa-se que a introdução do PHS diminui o amorte- 
cimento negativo. Com a introdução do PHS e do TCSC há um aumento do torque de 
amortecimento, embora não suficiente para que ocorra estabilização. Portanto torna-se 
necessário 0 uso de ESP no gerador ou sinal suplementar nos dispositivos FACTS incluídos. 
Esta última alternativa será. investigada mais adiante. 
6.2.2 Sistema New England 
O sistema conhecido como New England consiste de 10 geradores, 39 barras e 46 
linhas de interconexões (linhas e transformadores). Todos seus dados são apresentados 
no Apêndice F da referência [13]. O sistema New England é um “benchmark-system” de 
médio porte bastante usado em testes de estabilidade a pequenos sinais, sendo esta a razão 
para sua utilização nesta tese. Este sistema apresenta alguns geradores oscilando entre si 
e outros oscilando contra a máquina de maior constante de inércia e menor impedância 
interna. Para a condição de operação e os sistemas de excitação empregados, o sistema é 
estável. 
Nos testes efetuados por PENA [64], os sistemas de excitação do sistema New England 
foram modificados para blocos de primeira ordem (excitação estática), mantendo-se os 
valores para os parâmetros do regulador de tensão. Uma outra modificação foi considerar 
o gerador síncrono da barra 39, o de número 10, como tendo inércia infinita e impedância
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interna muito baixa (barramento infinito). Para esta nova situaçao o sistema mostra- 
se instável. Será usada neste trabalho essa última representação, porém adotando-se os 
valores de impedância interna e inércia do gerador 10, como aparecem nos dados originais 
apresentados em [13], ou seja 11:; = 0.006 p.u. e H = 500 Ml/V.s/MVA. O gerador da 
barra 39 será representado por um modelo clássico e os demais por um modelo de pólos 
salientes sem enrolamentos amortecedores. - 
Este sistema será alvo de testes para o ajuste de 3 tipos distintos de ESPs pelo método 
proposto neste trabalho e de um ajuste do tipo seqüencial clássico. 
6.-2.3 Sistema Equivalente Sul-Sudeste 
O sistema designado aqui por equivalente Sul-Sudeste brasileiro é o resultado da 
redução de um sistema maior, descrito na subseção seguinte. O objetivo deste sistema é 
representar de maneira mais detalhada a rede atual da região Sul do Brasil. Apenas uma 
pequena parte do sistema Sudeste é preservada. A rede elétrica restante é representada 
por um gerador fictício na subestação de Tijuco Preto. Este sistema serviu para testes 
de desempenho do método de cálculo do ganho ótimo via integração numérica de forma 
esparsa no Capítulo V. Ele será. usado nos capítulo corrente para estudos relativos ao ajuste 
de controladores pelo método de controle ótimo com restrições estruturais. 
O equivalente Sul-Sudeste apresenta'77 barras e 13 geradores. Parte do seu diagrama 
unifilar, dados do fluxo de carga, bem como as condições operativas são mostrados no 
Apêndice B. As máquinas neste sistema foram representadas por modelo de pólos salien- 
tes e com efeitos subtransitórios, exceto o gerador fictício representando o equivalente 
Sudeste, para o qual usou-se um modelo classico Os sistemas de excitação de todas 
máquinas são considerados do tipo estático, com Ka = 30 p.u. e Ta:-0.05 s, conforme 
usado em outros trabalhos [75, 73, 74]. A este sistema-teste acrescentaram-se equipamen- 
tos FACTS com o objetivo de projetar controladores para estes dispositivos utilizando a
H.. 
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técnica proposta. Os seguintes casos de interesse foram considerados: 
CASO A) Sistema sem equipamentos FACTS; 
CASO B) Sistema com geradores síncronos, 1 CER e 1 TCSC; 
CASO C) Sistema com geradores síncronos, 1 CER, 1 TCSC e 2 PHSS. 
O CER foi acrescentado ã barra 1134 (barra de Ivaiporã 750 kV); O TCSC foi co- 
nectado substituindo-se uma das capacitãncias série da compensação série-dupla na su- 
bestação de Itaberá; os PHSS foram simulados substituindo-se transformadores existentes 
com taps nominais fixos nas ligações 1167-1163 (transformador na subestação de T. Preto) 
e 749-748 (transformador na subestação F. Areia), mostradas nos dados apresentados no 
Apêndice B. O ângulo considerado para o defasador angular foi de a W 0°. Esta consi- 
deração foi feita para não modificar as condições do fluxo de carga base. 
Os equipamentos FACTS foram alocados nas barras e ligações citadas tendo em vista 
a existência de equipamentos físicos similares nas respectivas subestações. Portanto, esses 
não são necessariamente os melhores locais para alocação dos equipamentos FACTS, os 
quais devem ser melhor avaliados através de uma análise que envolva ferramentas com- 
putacionais adequadas como o método de resíduos [53, 65, 61] (Apêndice C). 
Os dados de máquinas para o sistema equivalente Sul-Sudeste e do controle primário 
dos FACTS são também mostrados no Apêndice B. 
O número total de estados no CASO A), na situação em que o sistema não possui con- 
trole adicional, é 74; na condição B) 78 estados e na situação C) 82 estados. Os autovalores 
dominantes em malha aberta para as três condições são mostrados na Tabela 6.2 
Através da análise dos autovalores verifica-se que o sistema é instável para a condição 
estudada. O modo instável apresenta' uma freqüência de oscilação de 0.55 Hz. A inclusão 
dos equipamentos FACTS praticamente não altera essa freqüência, entretanto introduz 
uma melhora no amortecimento do modo instável (CASO B) e CASO Observa- 
se que a introdução dos PHSs (CASO C)) melhora o amortecimento dos modos pouco
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Tabela 6.2: Autovalores em malha aberta para o sistema equivalente Sul-Sudeste 
0450 A 0,4506 
| 
CASO 0 
-0,646 117,77 -0,646 117,77 -0,549 117,90 
-0,427 117,06 0,427 117,06 -0,467 117,07 
-0,652 116,72 -0,652 116,72 -0,420 116,76 
9 
-0,204 115,69 -0,202 115,90 -0,606 115,66 
-0,046 114,95 -0,057 114,96 -0,076 114,96 
0,215 116,46 0,066 116,44 0,017 116,66 
amortecidos e diminui o amortecimento negativo do modo instável. A freqüência de 
oscilação do modo instável caracteriza uma oscilação interárea (freqüência na faixa de 0.1 
a 0.7 Hz). Esta característica é também verificada através dos fatores de participação, 
que identificam uma participação mais significativa da maquina equivalente do Sudeste, 
seguida de participações da máquina representativa da usina de Itaipú. As contribuições 
das demais máquinas são menores. 
6.2.4 Sistema Sul-Sudeste Interligado 
O sistema interligado Sul-Sudeste estudado neste trabalho tem 750 barras, 923 in- 
terligações e mais de 200 geradores. Além disso, este sistema possui uma interligação 
assíncrona em corrente contínua que conecta a geração em 50 Hz da usina de Itaipú com 
o sistema de 60 Hz do Sudeste. Entretanto, neste estudo, o elo CC não sera explicitamente 
representado. Seu efeito é levado em conta sob a forma de uma injeção de potência na 
barra inversora (subestação de São Roque). O sistema síncrono que opera à freqüência. 
de 60 Hz, é composto por dois grandes subsistemas: Sudeste e Sul. A interligação entre 
os dois subsistemas é feita por linhas dei500 kV e de 230 kV. Além disso, ligações com 
redes da região Centro-Oeste também fazem parte dessa interligação. 
Para efeito da analise da estabilidade a pequenos sinais, representou-se dinamicamente 
somente aqueles geradores com potência superior a cerca de 100 MVA, totalizando 40 
geradores. Tais geradores constituem as principais máquinas de todo sistema interligado.
i 
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Ós demais foram representados por impedãncias negativas. 
A condição de operação estudada neste trabalho refere-se à. situação de carga pesada 
relativa ao ano de 1989. As 40 máquinas foram representadas por um modelo de pólos 
salientes e enrolamentos amortecedores. Os sistemas de excitação usados são do tipo 
IEEE - DCI e também do tipo estático. Na maioria das máquinas, foi utilizado este 
último tipo devido à opção por um modelo mais simples, embora se reconheça que esta 
aproximação nem sempre corresponde à realidade. A alternativa aqui escolhida deve-se 
à. grande diversidade de sistemas em estudo, muitos deles de difícil representação. Os 
sistemas de excitação que se enquadram nos modelos apresentados neste trabalho foram 
mantidos com seus valores originais. 
6.3 Síntese de Controladores para FACTS no Sis- 
tema Máquina-Barra Infinita 
' z 
Nesta seção apresentam-se os resultados para o projeto de controladores associado 
a dispositivos FACTS utilizando-se o sistema máquina-barra infinita. A síntese dos con- 
troladores adicionais utiliza a técnica de controle ótimo com restrições estruturais via 
abordagem das equações de Chandrasekhar. 
A Tabela 6.3 mostra os autovalores em malha fechada (inclusão de sinais adicionais 
nos FACTS). Na situação do CASO B) da subseção 6.2 utiliza-se um sinal adicional no 
PHS derivado da velocidade do rotor do gerador. Na situação do CASO C) da mesma 
subseção, o sinal suplementar do PHS é derivado da velocidade do rotor da maquina, 
enquanto que o do TCSC é derivado da potência do gerador. 
A seguir apresentam-se resultados de uma simulação não-linear referentes às situações 
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Figura 6.2: Simulação não-linear do sistema máquina-barra, ínfinita 
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` do gerador a p_artir do instante 0, 5 s. Aâlfigura 6.2 mostra a resposta a perturbação intro- 
- - 
. if* 
duzida nas 5 situações das tabelas anteriores. Estas curvas confirmam o bom desempenho 
já verificado via analise de autovalores. " 
fi.‹_« f.. 
6.4 Síntese de Controladores do Sis- 
tema New England 
Nesta seção apresenta-se o resultado do projeto de estabilizadores para geradores 
`
u 
síncronos, derivados de sinais da potência elétrica da barra terminal geradora, da velo-
C 
cidade e da combinação dinâmica desses dois sinais. Usa-se para este objetivo a técnica 
- 
, . .Õ ~ ' apresentada no Capítulo IV, baseada no cálculo do ganho otimo com restriçoes estrutu-
5 
rais, e que explora técnicas de esparsidade. Considera-se um projeto de controladores de 
sistemas de potência adequado quando proporciona um amortecimento mínimo de 5 % em 
malha fechada. Este critério é adotado como diretriz de projeto para todos os resultados 
neste capítulo. 




de comparação com a técnica de projeto integrado. 
' 
- i 
Foram alocados 9 estabilizadores nas maquinas de 1 a 9 para o sistema New England 
para ambos os tipos de projeto. 
No projeto envolvendo a técnica de controle ótimo com restrições estruturais, penalizain- 
se apenas os estados correspondentes aos desvios de velocidade. 'Estes estados são os
ç 
que devem ter menor variação, tendo em vista a sua dominância nas oscilações eletro- -» 
mecânicas, o que justifica a sua escolha como elementos a serem ponderados. A pofi- ° 
deração das variáveis de controle é suposta diagonal devido a natureza descentralizada do ,
O 
problema. V 
Aplicou-se a técnica de projeto integrado dos controladores baseada no calculo dos
ganhos com r§>striçÕes_estruturais, com o ganho ótimo sendo calculado a cada iteraçäo 
pil 
através do Algoritmo 4.2. Adota'-se eo = 0,0005 como tolerância para convergência do 
110 
1* *~'. 1. 
algoritmo, enquanto o passo de integração adotado é de h = 0, 02 s. i 'f
U 
1 . , f 
6.4.1 ESPS Derivados da Potência Elétrica 
As 9 máquinas com controladores derivados da potência elétrica tiveram os seus desvios J,
i 
tz ., .. ,. 
de velocidade ponderados. ,Os elementos não-nulos correspondentes a ponderação diagonal 
desses desvios são:
U 
Qf,í;*f_,,,,,Oz{2 1 1 1 3 3 3" 0,-5 40] ×1o5 ~ 
,;.. 
Antes de discutir as ponderaçoes diagonais usadas para o controle de cada maquina, 
observe-se que cada conjunto de 3 elementos diagonais de R está associado a uma máquina. 
Assim, os sinais de controle de 1 a 3 estão associados a máquina 1; os controles de 4 a 
6 estão relacionados com a máquina 2; etc.. Os valores utilizados para as ponderações 
são dados abaixo, sob a forma de submatrizes R,-, onde i = 1 corresponde à máquina 1, 
ei:-1,---,9.
n 
R1 ä diag{4 1 1}' 
R2 =diag{20 1 1} 
R3 = diag{20 1 1} 
R4 :¡ diag{15 2 2} 
R5 =dz'‹zg{1o00 1,011 1,õ1}, 
R6 =diag{40 1,011 1,01} 
R7 =diag{1000 1,011 l,5l} 
R8 = dz'ag{40 1,001 l,001}
111 
R9 z déag{10oo 1,001 1,o} 
4' 
Tanto as matrizes de ponderação de estados quanto de controle, tendo em vista o 
ajuste de controladores de sistemas de potência, foram escolhidas de forma empírica, mas 
levando-se em conta resultados de diversos testes efetuados em sistemas de potência [72, 
73, 75, 33, 32, 31, 74j. Os resultados mostraram que a matriz de ponderação de controle 
R esta relacionada com o tipo de sinal de realimentação de saída usado. Por sua vez, a 
matriz de ponderação de estados Q está mais relacionada com a norma da matriz ganho 
de realimentação, independente do tipo de sinal. Ou seja estados fortemente penalizados 
têm amplitude bastante limitada, os quais necessitam de um esforço de controle tamém 
considerável e vice-versa. O critérios de ponderação de controle baseado no tipo de sinal 
de saída e da limitação da matriz ganho nortearam a escolha das matrizes de R e Q que 
são usadas nesse projeto e nos das demais seções. 
As constantes de tempo correspondentes aos pólos do ESP foram fixadas em T2 = 
T4 = 0,28 s para todas maquinas. 
Menos de 100 amostras foram necessárias para atingir a tolerância estabelecida para 
convergência do ganho em regime, em todas iterações do processo de descentralização. 
Verifica-se que com 15 iterações do algoritmo que calcula o ganho com restrições, é possível 
atingir o amortecimento mínimo para os autovalorés em malha fechada (sistema com ESPS 
calculados na iteração). Este critério é usado como parada para o algoritmo neste teste 
e nos demais a seguir. Na última iteração, do teste, o erro relativo 9, conforme definido 
no Algoritmo 4.3 atinge 0.04. Simulações efetuadas com mais iterações mostraram que 
embora esse erro diminua, não observam-se melhoras significativas no amortecimento dos 
modos dominantes. 
A Tabela 6.4 apresenta os parâmetros dos ESPS derivados da potência elétrica sinteti- 
zados pela técnica proposta, enquanto que a Tabela 6.8 mostra os respectivos autovalorés 
em malha fechada (coluna 2) juntamente com os autovalores em malha aberta (coluna 1).
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Tabela 6.4: Parâmetros dos ESPS para o sistema New England derivados da Potência 
elétrica 
Máquina Kpe T1 ( s ) T3 (S) 
1 0,3903 0,2220 0,3509 
0,2203 0,1518 0,4856 
0,2053 0,1603 0,4773 
0,2338 0,2069 0,3761 
0,0634 0,0217 1,9520 
0,1176 0,1215 0,6287 
0,0287 0,0228 2,6680 
0,0683 0,1242 0,6196 
0,1250 0,0274 1,7570 
&OO0¬lO`>CJ'\›$>~C»0l\.') 
A Figura 6,3 apresenta a resposta de fase no domínio da freqüência de alguns estabi- 
lizadores sintetizados para o sistema New England. 
Realizou-se ainda uma simulação não-linear para o sistema New England com e sem 
a presença dos estabilizadores projetados. Para avaliar o desempenho da ação dos esta- 
bilizadores simulou-se um curto-circuito trifásico na linha entre as barra 14-15, sendo o 
distúrbio aplicado do lado da barra 14. A falta inicia-se no instante de tempo t = 0 e 
_é eliminada com 50 milisegundos sem abertura da linha. A Figura 6.4 apresenta a res- 
posta no tempo para a falta considerada nos casos de sistema em malha aberta e sistema 
equipado com ESPS derivados da potência elétrica. 
O projeto integrado de ESPS derivados da potência elétrica apresenta ganhos 'ido com- 
pensador dinâmico abaixo de 1 p.u., como é típico para controladores desta natureza. 
Valores baixos de ganho são benéficos porque não produzem saturação do estabilizador. 
A ação dos ESPS sobre o sistema propicia um amortecimento de_14 % para o modo 
dominante de mais baixa freqiiênciae amortecimento superior a 6,5 % para os modos 
dominantes de freqüência mais alta, conforme se observa a partir da coluna 2 da Tabela 
6.8. A simulação não-linear mostrada na Figura 6.4 comprova o elevado amortecimento 
evidenciado pela analise linear. As características de fase dos estabilizadores apresentam
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atraso de fase na faixa de freqüência dos modos eletromecânicos. Características dessa 
natureza também são obtidas pelos métodos clássicos de síntese de ESPs. 
6.4.2 ESPs Derivados da Velocidade 
As 9 máquinas selecionadas para alocação de controladores derivados da velocidade ti- 
veram os seus desvios de velocidade ponderados. Os elementos não-nulos correspondentes 
a ponderação diagonal desses estados sao: 
Qf,§.;*¿1_m,,o=[2 1 1 1 5 3 3 0,5 20] ×105 
* A ponderação diagonal usada para o controle de cada máquina, da mesma forma como 
na ponderação para ESPS derivados da potência elétrica, é: 
V 
R1 =diag{60 1 0,0001} 
R2=dé‹zg{11.0 1,001 0,003} 
R3 z dz'‹zg{70 1,001 0,003} 
R4 z dz'ag{70 1,00 0,0009} 
R5 =dz'ag{1s00 1,001 1,õ} 
R6 =z1z'zzg‹{190 1,001 0,01} 
R7 z dézzg‹{1s00 1,001 1,'5} 
118 =déag{240 1,001 0,001} 
R9 =dz'zzg{2000 1,001 1,00} 
As constantes de tempo correspondentes aos pólos do ESP foram fixadas 
em T2 = T4 = 0,05 s para todas maquinas.
_ 
Mais uma vez, menos de 100 amostras foram necessarias para atingir a tolerância 
estabelecida para convergência do ganho em regime, em todas iterações do processo de
116
1 
Tabela 6.5: Parâmetros dos ESPS para o sistema New England derivados da velocidade 
Máquina If., T1 (5) T3” (5) 
1 2,737 0,970 ×10`4 25,770 
2,584 0,502 ×10`3 4,982 
5,049 0,932 ×lO`3 2,683 
2,892 0,315 X10_3 7,941 
5,012 0,110 ×10`1 0,229 
2,325 0,732 ×10`3 3,426 
3,759 0,108 ×10_1 0,235 
0,707 0,868 ×10_4 28,890 
14,980 0,790 ×10"2 0,321 
©O0¬lÓ301›J>C»Jl\D 
descentralização. Verificou-se que com 15 iterações do algoritmo que calcula o ganho com 
restrições o erro relativo era menor que 0,03, propiciando ao sistema um amortecimento 
satisfatório para os autovalores em malha fechada (com controlador dinâmico). 
A Tabela 6.5 apresenta os parâmetros dos ESPS derivados da velocidade sintetizados, 
enquanto os respectivos autovalores em malha fechada são apresentados na terceira coluna 
da Tabela 6.8. 
A Figura 6.5 apresenta a resposta em fase no domínio da freqüência dos estabilizadores 
sintetizados. 
Uma simulação não-linear tal como aquela efetuada para o sistema equipado com ESPS 
derivados da potência elétrica foi realizada, agora utilizando estabilizadores derivados da 
velocidade. A Figura 6.6 apresenta a resposta no tempo para a falta considerada. 
Não é comum, durante a síntese de controladores via método de controle ótimo com 
restrições estruturais, a ocorrência de resultados com ganhos e / ou constantes de tempo ne- 
gativos para ESPS derivados da velocidade e/ou potência elétrica. Esta característica está 
relacionada às ponderações de estados e esforços de controle. Mesmo nestas circunstâncias 
o sistema em malha fechada apresenta elevado amortecimento dos modos eletromecânicos. 
Na referência [54] características dessa natureza são estudadas na síntese de controladores 
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Tabela 6.6: Parâmetros dos ESPS para 0 sistema New England derivados da velocidade 
(alguns ESPS com atraso de fase) 
Máquina Ku, T1 (5) T3 (5) 
1 -8,173 0,295 ×10`4 -9,879 
-2,194 0,674 ×10`4 -10,390 
-1,993 0,916 ×10`4 -11,800 
-5,128 -0,104 ×101 -0,002 
2,471 0,764 ×10`2 0,744 
1,454 0,783 ×10`3 4,519 
› 0,755 ×10`2 1,238 
-1,920» 0,488 ×10`4 -8,776 
13,060 0,235 ×10_1 0,264 
ÇOOO¬ICDCJ`l›-l>~C›Ot\D 
›-1 OO }_* ¬I 
A Tabela 6.6 mostra 0 caso para parâmetros dos ESPS derivados da velocidade em 
que se tem ganhos e/ou constantes de tempo negativos. A quarta coluna da Tabela 
6.8 apresenta os autovalores em malha fechada para o sistema com os estabilizadores 
sintetizados para esta situaçao. 
As curvas de fase no domínio da freqüência para os estabilizadores sintetizados com 
as características descritas anteriormente são apresentadas na Figura 6.7. Observa-se 
que ocorre avanço de fase na faixa de freqüência dos modos eletromecânicos, apesar da 
presença de ganho negativos, o que não é recomendável para estabilizadores derivados 
da velocidade [54]. Esta é uma caracteristica encontrada também para estabilizadores 
com ganhos positivos (Figura 6.5). Entretanto no primeiro caso o fato dos zeros do 
controlador estarem no semi-plano complexo direito reflete-se uma margem de ganho 
reduzida. Quando apenas o ganho é negativo ou uma das constantes de tempo apresenta 
parte real negativa ocorre atraso de fase e também a margem de ganho fica reduzida [54]. 
Realizou-se mais uma vez simulação não-linear, aplicando-se o mesmo distúrbio dos 
casos anteriores. A resposta no tempo para o ângulo do rotor com e sem a presença dos 
estabilizadores projetados (caso com ganhos negativos para velocidade) é mostrada na 
Figura 6.8. 
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com ESPS derivados da velocidade são muito semelhantes àqueles obtidos com ESPS deri- 
vados da potência elétrica. Porém- diferenças são encontradas nos módulos dos ganhos que 
são em geral bem maiores no caso de ESPS derivados da velocidade. Uma outra diferença 
está na característica de fase que apresenta avanço na faixa de freqüências correspondente 
aos modos eletromecânicos. Porém, controladores com atraso de fase para sinais, deriva- 
dos da velocidade também podem ser sintetizados. Esta característica entretanto não é 
recomendável devido à estreita margem de ganho obtida para o sistema [54]. 
6.4.3 ESPs Derivados de Dois Sinais 
Neste item apresentam-se resultados para o projeto de ESPS derivados de uma com- 
binação dinâmica da potência elétrica e velocidade. Os elementos não-nulos correspon- 
dentes à ponderação diagonal dos desvios de velocidade usados encontram-se na matriz: 
QM [2 1 1 1 3 3 3 0,5 40]×105 não-nulo : 
A ponderação diagonal usada para o controle de cada máquina é: 
2 R1=d¿ag{13 3 3} 
R2 = diag{20 1 1} 
R3 = diag{20 1 1} 
R4 = diag{15 2 2} 
R5=déag{1000 1,011 1,51} 
R6=dzàg{40 1,011 1,01} 
R,=dz'ag{1000 1,011 1,51} 
R8=dz'zzg{40 1,001 1,001} 
R9 z¬z1z'zzg{1000 1,001 1,0}
Tabela 6.7: Parâmetros dos ESPS derivados da Potência elétrica e velocidade para o 
sistema New England 

























































Esta ponderação dos controles é basicamente aquela adotada para ESPS que usam 
apenas a potência elétrica como sinal modulador. 
As constantes correspondentes aos pólos do ESP foram fixadas em 
T2 = 0,05 s e T4 = 0,28 s para todas máquinas.
V 
Menos de 140 amostras foram necessárias para atingir a tolerância estabelecida para 
convergência do ganho em regime. Verificou-se que com apenas 2 iterações do algoritmo 
que calcula o ganho com restrições, o sistema apresenta um amortecimento satisfatório 
para os autovalores em malha fechada (com controlador dinâmico). 
A Tabela 6.7 apresenta os parâmetros dos ESPS derivados dos dois sinais sintetizados. 
Por sua vez, a coluna 5 da Tabela 6.8 mostra os autovalores em malha fechada. 
Os resultados do projeto de ESPS com dois sinais mostram que a ação destes controla- 
dores é bastante eficaz na introdução de amortecimento positivo para o sistema. O elevado 
amortecimento dos autovalores dominantes em malha fechada confirmam esta afirmação. 
O projeto com esta topologia de controlador é o mais fácil de ser efetuado, pois há maior 
observabilidade do sistema. Conseguem-se bons amortecimentos para os autovalores em 
malha fechada com poucas iterações do problema de controle ótimo com restrições estru- 
turais. Contudo, nota-se que os parâmetros dos estabilizadores são semelhantes aqueles 
obtidos pelo projeto com estrutura de sinal monovariavel, isto é, ganhos em geral maiores
124 
Tabela 6.8: Autovalores dominantes em malha aberta e malhafechada do sistema New 
England 
M. Aberta ESP Pe ESP w ESP w-KC negativos ESP Pe + w 
-0.292 :l:j8,41 -2,598 d:j9,66 -0,502 d:j10,07 -0,925 :l:j9,56 -2,3l9 :tj8,75 
-0,331 :l:j8,55 -0,555 :tj8,58 -1,056 :l:j9,84 -0,986 d:j9,l3 -0,493 :l:j8,53 
-0,264 :tj8,52 -1,860 :l:j8,42 -0,619 ij9,00 -0,508 :l:j8,84 -1,279 :l:j8,36 
0,003 :l:j7,06 -0,507 ij7,l7 -2,239 :tj8,23 -0,412 :l:j8,02 -0,429 :l:j7,15 
-0,220 :l:j7,16 -1,121 ;l:j7,53 -0,489 j:j7,82 -0,773 :l:j8,41 -0,815 :tj7,38 
-0,100 :tj6,76 ‹1,074 d:j7,03 -0,554 :l:j7,84 -0,787 :tj7,30 -1,001 :tj6,94 
0,126 :l:j6,06 -1,810 :tj5,51 -0,505 :l:j7,12 -1,152 :|:j7,27 -1,087 :¡:j6,39 
0,035 d:j6,27 -0,539 :tj2,96 -0,425 :l:j6,60 -0,846 d:j6,67 -0,810 d:j3,85 
0,068 :l:j4,08 -0,328 :l:j2,40 -0,637 ij4,00 -0,488 :tj3,92 -1,433 :l:j2,14 
que 1 p.u. para ESPS derivados da velocidade e ganhos menores que 1 p.u. para ESPS 
derivados da potência elétrica. . 
A Tabela 6.8 sumariza os autovalores para o sistema em malha fechada dotado dos 
estabilizadores projetados para as quatro situações anteriores. 
6.5 Projeto Convencional de ESP V 
_ 
O objetivo desta seção é apresentar uma forma de ajuste clássico de ESP baseado em 
sucessivas representações do sistema na forma maquina-barra infinita [3, 87]. Neste tipo 
de representação, cada máquina do sistema é conectada através de uma linha equivalente 
a uma barra considerada como barra infinita. Supõe-se que a barra infinita represente o 
restante do sistema (equivalente Thévenin). 
A barra infinita é conectada através de uma linha equivalente contendo uma resistência 
Re e uma reatãncia Xe. A técnica para obtenção do modelo equivalente encontra-se bem 
descrita no Capítulo 8 da referência Ai técnica de redução consiste basicamente na 
determinação de seis constantes K do modelo de Heffron-Phillips [22, 3, 87, 64]. 
Os modelos de sistemas máquina-barra infinita são usados para avaliação do atraso 
de fase gerado pela malha de tensão do gerador (malha reativa) na freqüência do modo
Tabela 6.9: Parâmetros dos ESPS obtidos pelo modelo clássico e algumas caracteristicas 
modais e de fase 

























































eletromecânico. A partir deste atraso, projeta-se um controlador de avanço de fase (caso 
em que a velocidade é usada como sinal de entrada do ESP) para compensar o atraso 
introduzido por aquela malha. A referência [87] apresenta um procedimento para ajuste 
das constantes de tempo dos estabilizadores, cujo controlador é do tipo: 
EsP(s) z 1‹,~ (61) 
onde q é o número de estágios de avanço de fase, a é um parâmetro maior que 1, T1 é 
uma constante de tempo e KC é o ganho do ESP. 
Os parâmetros que devem ser ajustados são a, T1 e KC. 
Usando-se o 'método mencionado anteriormente, foram projetados 9 ESPS derivados 
da velocidade para o sistema “New England”. Para cada estabilizador, usaram-se dois 
estágios do tipo avanço-atraso de fase da Equação (6.1). Os parâmetros obtidos são mos- 
trados na Tabela 6.9. Nesta tabela, Ç, representa o amortecimento, 01,, é a freqüência natu- 
ral não amortecida da máquina e ‹z5,,, é o atraso de fase da malha reativa na freqüência w,,. 
Os valores de freqüência natural obtidos, usando-se a representação simplificada do 
sistema, estão muito próximos daqueles obtidos em [64], referência na qual é empregado o 
modelo de Heffron-Phillips generalizado (leva em conta todas máquinas oscilando contra
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uma barra infinita). 
Foram incorporados os estabilizadores projetados seqiiencialmente no modelo mul- 
timaquinas. Esta estratégia não estabilizou o sistema, pois efetuando-se uma análise de 
autovalores para o sistema global, observa-se a presença de um autovalor instável na 
freqüência do modo interárea. Este resultado era previsível, uma vez que a técnica apli- 
cada não leva em conta as oscilações entre areas, sendo mais adequada para o projeto de 
controladores para amortecimento de modos locais. Para se estabilizar o sistema como um 
todo e obter um bom amortecimento, deve-se alterar os valores de ganhos e verificar o seu 
desempenho transitório conforme sugerido em Porém, ao invés de realizar simulações 
não-lineares para verificar a influência do ganho sobre a resposta do sistema no tempo, 
como sugerido em [3], optou-se por uma analise de autovalores. Verificou-se então, por 
tentativas, que alterando-se os ganhos das máquinas 3, 4, 5, 7 e 9 respectivamente para 4, 
4, 4, 3 e 6, foi possível estabilizar o sistema com um amortecimento mínimo de 4,2 %. Os 
autovalores dominantes tornaram-se -0, 29 zh j7, 05 e -0,206 :l: j3, 89. Deve-se enfatizar 
que melhores amortecimentos poderiam ser obtidos, porém às custas de outras tentativas 
que poderiam resultar em sucesso ou não. 
A Figura 6.9 exibe uma simulação não-linear para o mesmo tipo de perturbação apli- 
cada nos casos anteriores. As curvas mostram o desempenho do sistema em malha aberta 
e em malha fechada para estabilizadores projetados pelo método integrado proposto nesta 
tese e pelo método seqüencial analisado anteriormente, ambos derivados da velocidade. 
A Figura 6.10 mostra a resposta em fase dos estabilizadores sintetizados pelo método 
clássico. Nota-se nesta figura que, ao contrário das características de fase dos ESPS 
sintetizados anteriormente, ocorre avanço de fase em uma gama de freqüência bastante 
elevada, porém preponderando o valor máximo na freqüência do modo eletromecãnico. 
- Comparando-se as Figuras 6.5 e 6.9, verifica-se que a abordagem integrada apresenta 
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abordada. evidente que existem outras técnicas de ajuste seqüenciais mais sofisticadas 
que consideram toda dinâmica do sistema [1, 79, 4, 71, 75, 54]. 
6.6 Projeto de Controladores para o Sis- 
tema Equivalente Sul-Sudeste 
Este sistema foi descrito na subseção 6.2.3 para três condições distintas e todas instáveis. 
Verificou-se que mesmo com a adição de equipamentos FACTS, sem sinais adicionais, o 
sistema continuou instável. Nesta seção, controladores são projetados usando-se a técnica 
de projeto integrada, apresentada no Capitulo IV, e são incorporados ao sistema. 
Uma analise baseada em resíduos de funções de transferência [53, 6l], indica que as 
máquinas de ltaipú, Salto Osório e Presidente Médici B, são as mais adequadas para 
instalação de ESPS tendo em vista estabilizar o sistema e amortecer os modos pouco 
amortecidos. Além da introdução dos ESPS nas máquinas selecionadas, acrescentou-se 
um sinal adicional para cada equipamento FACTS, com o objetivo de avaliar o projeto 
integrado de controladores na presença desses equipamentos. 
O projeto de controladores para esse sistema, considerando-se apenas estabilizadores 
para geradores e/ ou sinais adicionais para CERs foi já bem analisado em [75, 73]. Aborda- 
se a seguir o projeto de controladores para as condições do sistema no CASO B) e no CASO 
C) da subseção 6.2.3. 
6.6.1 Controladores em Máquinas, CER e TCSC 
Foram alocados ESPS derivados da velocidade nas máquinas de Itaipú, Salto Osório 
e Presidente Médici B; sinal suplementar no CER, com sinal derivado da freqüência de 
barra local; e sinal suplementar no TCSC com sinal remoto derivado da velocidade do 
gerador síncrono de G. B. Munhoz. Com estes controladores, foi possível estabilizar o
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Tabela 6.10: Autovalores dominantes do sistema equivalente Sul-Sudeste com controla- 
dores 
8 M‹zq.(EsP-W) z 2 FACTS 
| 
2 Maq. fz 4 FACTS 8 Mzzq.(EsP-Pe) z 2 FACTS 
-0.501 118,36 -0,652 118,27 0,748 1110,05 
-0,431 :l:j7,82 -0,552 :l:j7,78 -0,516 :l:j8,27 
-0,517 ij7,99 -0,838 :tj8,19 -0,823 :tj8,17 
-0,659 :tj7,34 -0,482 d:j6,89 -0,472 ij7,82 
-0,629 :l:j6,95 -1,635 :l:j6,16 -0,670 :l:j6,94 
-0,297 d:j5,20 -0,323 :tj5,01 -0,397 :tj5,20 
-0,266 :l:j3 35 ' -O 298 :bj3,13 -0,232 :l:j3,14 







ltaipú 7,568 0,152 ×10`2 1,643 
S. Osório 0,568 0,430 ×10_3 5,821 
P. Médici B 0,013 0,239 ×10`4 112,100 
CER 3,871 0,401 ×10-1 0,0628 
TCSC 0,758 0,05 +j0,0016l 0,05 -j0,00l6l 
1 O algoritmo calculou um valor complexo, o que é perfeitamente possível, uma vez que o 
controlador apresenta uma função de transferência com estrutura quadrática no numerador 
sistema, obtendo-se um amortecimento mínimo de 5,5 %, conforme pode ser verificado na 
coluna 1 da Tabela 6.10. Os parâmetros dos controladores obtidos para esta situação são 
listados na Tabela 6.11. Para todos controladores, T2 = T4 = 0, 05 5. 
Neste primeiro projeto, foram ponderados apenas os desvios de velocidade das maquinas 
de Itaipú, Salto Osório, G. B. Munhoz, Jacuí e Presidente Médici B. Os elementos não- 
nulos da matriz de ponderação respectiva são: 
Qdzag [50 2 2 0,01 1] ×104 não-nulo : 
As submatrizes diagonais que ponderam os controles de cada equipamento com controla- 
dor sao: 
R¡t,,,~,,,¿ = diag{430 1 0,005}
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11S_<,$,,,,»,, z ‹1zzzg{400 1 0,005} 
RP_Mé¿m-B =z1z'zz_z¡{400 1 0,005} 
RGER = a'ia_q{50 0,5 0,5} 
RTC50 =diag{0,5 1 1} 
Um projeto também foi realizado para ESPs nos geradores derivados da potência 
elétrica. Os sinais adicionais dos dispositivos FACTS permaneceram com os mesmos sinais 
de entrada. Usou-se neste ajuste a mesma matriz de ponderação de estados adotada para 
0 projeto de controladores derivados da velocidade. A matriz de ponderação de controle, 
porém, foi alterada para: 
Rjtaípú = 0,1 0, 
R5_0,¿,,-O = diag{10 0,1 0,1} 
RP_Mé,,m-B = dz'ag{10 0,1 0,1} 
RÇER = diag{40 0,001 0,5} 
RTCSC = dz'zzg{2 0,001 0,5} 
O novo projeto resultou nos parâmetros mostrados na Tabela 6.12 e nos autovalores 
dominantes mostrados na coluna 3 da Tabela 6.10. 
Nota-se que a ação dos ESPS em geradores, tanto para sinais derivados da potência 
elétrica quanto da velocidade, e a ação dos sinais adicionais dos dispositivos FACTS 
estabilizam o sistema com um amortecimento superior a 5 (70. 
6.6.1.1 Esforço Computacional 
No projeto de controladores anterior, computou-se o tempo de CPU médio demandado 
para cada iteração do processo de calculo do ganho ótimo com restrições. Esta medida foi 
-JF?
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iâzzzàpú 0,0288 0,1269 0,6444 
S. osófào 0,0174 0,1027 0,8864 
P. Méd1<zâB 0,0225 0,0992 0,8759 
CER 2,624 0,0485 +j0,0155l 0,0485 -j0,01551` 
Máquina 
l 
I' T3 (5) 
Tcsc 0,598 0,0496+;'0,0045l 0,0496 -j0,0045T 
T O algoritmo calculou um valor complexo, o que é perfeitamente possível, uma vez que o 
controlador apresenta uma função de transferência com estrutura quadrática no numerador 
efetuada para o projeto usando o método proposto e a técnica baseada em autovalores- 
autovetores [66]. Para o método proposto, baseado na integração numérica das equações 
de Ohandrasekhar, usou-se passo de integração h = 0, 01 s e 6,, = 0, 0002. 
O tempo de CPU médio computado para o método proposto foi cerca de 62 s, enquanto 
que para o método baseado no cálculo de autovalores-autovetores este tempo foi de 65 s. 
Alterando-se o posto da matriz de ponderação inicial de estados de p = 5 para p = 
15, nota-se que o tempo de CPU requerido pela técnica clássica não apresentou grande 
variação. Entretanto aquele demandado pelo método proposto foi cerca de 85 s. 
6.6.2 Máquinas, CER, TCSC e PHS 
Um outro projeto de estabilizadores foi realizado considerando agora o acréscimo dos 
dois PHSS (CASO O) da subseção 6.2.3). Neste projeto alocaram-se controladores somente 
nas máquinas de Itaipu e Salto Osório, derivados da potência elétrica; sinal adicional no 
CER derivado da freqüência de barra; sinal adicional no TOSC derivado da velocidade do 
rotor da máquina de G. B. Munhoz; e sinais adicionais nos PHS 1 (ligação 1167-1163) e 
PHS 2 (ligação 749-748), derivados respectivamente da velocidade do rotor da maquina de 
ltaipú e da maquina de Salto Osório. Os valores adotados para as constantes de tempo dos
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Tabela 6.13: Parâmetros dos controladores do sistema equivalente Sul-Sudeste com 3 
FACTS . 
Máquina KC T1 (5) T3 (3) 
0,0560 
Itaipú 0,0385 0,1340 0,6088 
S. Osório 0,1133 0,1498 0,5420 
CER 1,4280 0,0446 
TCSC 7,5520 0,0398 0,0627 
PHS 1 23,0500 0,0179 1,0510 
PHS 2 34,3200 0,0177 1,3430 
controladores são T2 = T4 = 0, 28 s para os controladores das máquinas; T2 = T4 = 0, 05 5 
para os controladores do CER e TCSC; e T2 = T4 = 0,15 s para os dos PHSS. Foram 
ponderados apenas os desvios de velocidade das máquinasde Itaipu, Salto Osório, G. 
B. Munhoz e Jacuí, cuja matriz de ponderação diagonal, correspondente aos elementos 
não-nulos é: 
Qf,Í,“§'_,,,,,0=[9 5 5 0,01] ×105 
As matrizes de ponderação de controle usadas são: 
Rztaipú = diag{10 0,1 0,1} 
RS.Osório : 0:1 01 
RCER =dz'‹zg{10 0,5 0,5} 
RTCSC = diCl_q{1 0,01} 
RPHS, z dz'‹zg{1 0,001 0,001} 
Os parâmetros obtidos para os controladores projetados são mostrados na Tabela 
6.13. Os autovalores dominantes correspondentes para o sistema em malha fechada são 
mostrados na coluna 2 da Tabela 6.10. 
A Figura 6.11 mostra uma simulação não-linear para o sistema Sul-Sudeste. O distúrbio 
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Figura 6.11: Simulação não-linear para o sistema Sul-Sudeste com controladores em 2 
máquinas, CER, TCSC e 2 PHSS 
lado da barra 1110 do sistema mostrado no Apêndice B. A duração da falta é eliminada 
em 0,05 s e não ocorre abertura de linha. 
Nos projetos de controladores desta seção, através do método de controle ótimo com 
restrições estruturais, foram necessárias menos de 10 iterações para se atingir um amorte- 
cimento satisfatório para o sistema. Aumentando-se o número de iterações não se obteve 
melhora significativa no amortecimento dos autovalores dominantes. Verificou-se que os 
dispositivos FACTS, dotados de sinais adicionais, atuam no sentido de aumentar o torque 
de amortecimento do sistema. Mesmo com a retirada do ESP da maquina de P. Médici
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B, considerada em casos anteriores, ainda assim, foi possível projetar os controladores de 
forma a atender a especificação mínima de 5% de amortecimento. 
6.7' Projeto de ESPS para um Sistema de Grande 
Porte 
Nesta seção apresentam-se os resultados para o projeto integrado de controladores em 
sistemas de potência através da técnica proposta no Capítulo IV. O sistema interligado 
Sul-Sudeste foi escolhido para testes tendo em vista o seu porte e por ser instável em malha 
aberta, justificando-se, portanto, a alocação de estabilizadores. Sem levar em conta os 
estabilizadores, este sistema, que foi descrito na Subseção 6.2.3, apresenta 242 estados 
para um total de 40 máquinas com representação dinâmica. 
Sete autovalores do sistema em malha aberta têm amortecimento inferior a 5 %: 
À1 = -0,340 :l:j7,95, Àz = -0,329 í:j6,95, ×\3 = 0,117 :i:j4,03, z\4 = -0,221 :tj5,92, 
/\5 = -0,059 :l:j5,03, z\6 = -0,094 í: j5,2l e À7 = -O, 321 :l:j6,84~. O modo instável z\3 
apresenta uma freqüência de 0,64 Hz. Esta freqüência corresponde a um modo interárea. 
A contribuição de cada gerador para este modo pode ser analisada através de fatores 
de participação [61, 83]. Esta análise mostra que a máquina de Itaipú apresenta maior 
contribuição sobre o modo instável. Todavia outras máquinas como São Simão, Jacuí, 
Itumbiara, G. B. Munhoz, Emborcação e Salto Santiago também têm influência sobre o 
modo de 0,64 Hz. Estas máquinas estão em áreas geográficas bem distintas, comprovando 
que realmente o modo de 0,64 Hz envolve várias áreas de geração. 
6.7.1 Seleção de geradores para alocação de ESPS 
Os autovalores em malha aberta apresentados anteriormente dão informação dos 
modos com amortecimento inferior a 5 %. Tendo em vista identificar quais os geradores
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Tabela 6.14: Módulo dos resíduos de modos dominantes do sistema interligado Sul-Sudeste 
/\1 /\2 /\3 A4 ›\5 A6 À7 
N. Avanhandava 0,0014 0,0005 0,1200 0,5400 0,0510 1,8500 1,5400 
B. Bonita 8,3700 0,0075 0,0014 0,0190 0,0530 0,0038 0,4300 
Ibitinga 0,0150 0,0058 0,0660 0,1600 0,0160 0,6800 3,8100 
Capivara 0,0001 0,0005 0,0010 0,0430 0,0001 0,0041 0,0011 
Itaipu 0,0240 1,6100 11,8200 3,8100 19,7000 0,5000 0,2300 
Jacuí 0,0006 0,2300 0,3500 0,0094 3,0700 0,0180 0,0004 
P. Médici B 0,0073 6,3700 0,1900 0,0019 0,2800 0,0011 0,0044 
I. Solteira 0,0007 0,0001 0,0024 0,0021 0,0001 0,0001 0,0028 
S. Simão 0,0000 0,0000 0,0003 0,0004 0,0002 0,0023 0,0001 
mais adequados para instalação de ESPS, foi empregado o método dos resíduos [53, 61]. 
A seleção baseada no método dos resíduos tem a vantagem de ter ao mesmo tempo 
informações sobre a controlabilidade e a observabilidade dos modos, o que não ocorre com 
outras técnicas como “mode-shapes”, fatores de participação, fatores de controlabilidade 
e fatores de observabilidade [70, 61, 53] 
A Tabela 6.14 mostra o resultado dos resíduos para os modos dominantes e algumas 
máquinas que mais contribuem na composição desses modos. Este estudo considera que 
a potência elétrica é 0 sinal de saída das maquinas. 
Através dos resultados da Tabela 6.14, verifica-se que certas maquinas têm pouca 
contribuição para os resíduos dos modos estudados, o que contraria os resultados da 
análise via fatores de participação. 
Pelo critério dos resíduos, nota-se que a máquina de Itaipú contribui significativamente 
para os modos À3, z\4 e À5. Por esse critério, um único ESP, alocado naquela máquina, 
seria capaz de estabilizar o modo interarea, embora pelo critério dos fatores de parti- 
cipação esse modo sofra também uma influência significativa de outras máquinas. Além 
disso, o ESP melhoraria o amortecimento de outros dois modos. Nota-se ainda que outros 
modos menos amortecidos, listados, poderiam ter seus amortecimentos melhorados pela 
introdução de controladores nas máquinas de B. Bonita, Ibitinga, Nova Avanhandava e
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P. Médici B. 
Alocando-se ESPs nas máquinas acima mencionadas, constatou-se o surgimento em 
malha fechada de um modo diferente daqueles listados na Tabela 6.14, com amortecimento 
inferior a 5 %. Não foi possível melhorar o seu amortecimento somente com os 5 ESPs 
selecionados. Através da análise via fatores de participação, verificou-se que este modo 
estava associado à máquina de Salto Osório. Foi portanto adicionado um ESP aquela 
máquina, o que resulta na utlização de 6 ESPS para o sistema. 
6.7.2 Resultados da Síntese de ESP 
O problema da síntese integrada de 6 ESPs nas máquinas previamente selecionadas 
para o sistema interligado Sul-Sudeste foi conduzido de duas formas, ambas empregando 
o método baseado na teoria de controle ótimo com restrições estruturais. Inicialmente 
tentou-se resolver o problema empregando uma representação de modelo de estado para 
o sistema, para fins de obtenção do ganho ótimo através da abordagem de autovalores- 
autovetores. Esta abordagem não teve sucesso devido aos elevados requisitos de memória, 
exigidos pelo sistema de grande porte. Passou-se então ã segunda abordagem em que se 
aplicou a técnica de resolução do PRLQ baseada na representação do sistema pela matriz 
Jacobiana, proposta nesta tese. Tornou-se então possível executar o programa para o 
sistema de 750 barras tanto em um computador IBM 3090 quanto em um microcomputa- 
dor PC 486 DX2-50. No microcomputador, o programa ocupa menos de 5 Mbytes de 
memória e, com os estabilizadores previamente selecionados para os 6 geradores, o tempo 
de execução é de cerca de 150 .s para resolver o problema de controle ótimo global. 
Para o projeto dos controladores, foi utilizado o mesmo procedimento descrito em 
seções anteriores. Os estados ponderados foram os desvios de velocidade das máquinas 
com ESP. 
Os seguintes pesos foram adotados para os desvios de velocidade
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Tabela 6.15: Parâmetros dos controladores do sistema interligado Sul-Sudeste 
N. Avanhandava 0,1517 0,1584 0,5759 
B. Bonita 0,6197 0,1795 0,4118 
Ibitinga 0,3117 0,1575 0,5304 
Itaipu 0,0500 0,2472 0,3304 
S. Osório 0,0744 0,1765 0,5187 
Máquina 
| 
Ku, T1{s) T3 (s) 
P. MédiciB 0,1772 0,1928 0,4253 
Tabela 6.16: Autovalores dominantes do sistema interligado Sul-Sudeste 
M. Aberta Com ESPS 
-0.340 :l:j7,95 -0,555 :l:j8,96 
-0,329 :bj6,95 -0,503 :l:j8,92 
-0,321 :kj6,84 -0,553 :l:j7,43 
-0,221 :l:j5,92 -0,475 :l:j7,02 
-0,094 :l:j5,21` -0,367 :l:j5,88 
-0,059 ij5,03 -0,529 :l:j5,32 
0,117 ij4,03 -0,604 :l:j4,03 
das máqlliflâsí QN.Aaaa1zaaaaaa = 3 × 105, QB. Baaiúa = 5 × 105, Qlbizéaga = 5 × 105, 
Qlfaépú = 40 × 1055 QS. osóna = 4 × 105 6 QP. Méaéaza = 4 × 105- Quanto à P0I1<1€Ta»§ã0 (105 
controles, são adotados os mesmos conjuntos de pesos de ESPS, isto é, R; = [20 0,1 1, 0], 
i= 1,---,N, onde N é o número de ESPS. 
O projeto dos ESPS através do Algoritmo 4.4 gerou os parâmetros mostrados na Ta- 
bela 6.15. Este resultado foi obtido com 6 iterações do Algoritmo 4.3 (iterações para 
atendimento dos requisitos de restrições estruturais). 
A Tabela 6.16 mostra os autovalores dominantes em malha fechada do sistema, com 
a inclusão dos ESPS derivados da potência elétrica. Utiliza-se também nesse projeto 
T2 :T4 S. 
Com a inclusão dos ESPS derivados da potência elétrica, é possível estabilizar o sistema 
com um amortecimento mínimo de 5,6 (70. Os resultados obtidos para este sistema de 
grande porte mostra que as máquinas do sistema Sul com ESPS (Itaipú, Salto Osório
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e P. Médici B) têm valores de parâmetros similares àqueles ajustados para o modelo 
equivalente de 77 barras e 13 geradores (Seção 6.6.1). 
Os resultados desta seção ilustram claramente a eficiência computacional da técnica 
de cálculo do ganho ótimo, usando a abordagem com esparsidade das equações de Chan- 
drasekhar, em relação as técnicas clássicas. Conclui-se, que é possível aplicar a técnica 
de controle ótimo proposta nesta tese para o projeto de controladores de sistemas de 
grande porte, o que não ocorre com os outros métodos clássicos para solução do PRLQ. 
Na seqüência, apresenta-se mais detalhadamente como se dá. o processo de convergência 
do ajuste de ESPS e conseqüentemente o cálculo do ganho com restrições em sistemas de 
grande porte. 
6.8 Desempenho do Método Integrado em Aplicações 
a Sistemas de Grande Porte 
Nesta seção apresentam-se alguns resultados com o objetivo de avaliar-se o comporta- 
mento do método para determinação do ganho ótimo com restrições estruturais e ajuste 
de controladores. Dedica-se 0 estudo em questão a sistemas de potência de grande porte. 
Nos testes, emprega-se o sistema Sul-Sudeste interligado e a mesma abordagem de projeto 
analisada na seção anterior. 
Nesse estudo, o passo de integração é fixado em h = 0,01 s e a tolerância para 
convergência do ganho é eo = 0,0001. Usam-se as mesmas matrizes de ponderação da 
seção anterior. Os resultados foram obtidos em um computador IBM 3090. Para efeito 
de comparação, cada calculo do ganho do controle ótimo global nas mesmas condições 
é também realizado_em um microcomputador PC 486 DX2 50, consumindo cerca de 2 
minutos de CPU em média para todos casos. 
Na Figura 6.12 mostra-se o efeito do erro relativo (tolerância) do processo de con-
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vergência do método para determinação do ganho ótimo com restrições estruturais. O 
gráficojmostra que-de fato o erro relativo entre os resultados de duas iterações diminui 
com o número de iterações. Este resultado está de acordo com aquele apresentado por 
GEROMEL em [35], segundo 0 qual ocorre uma rápida convergência nas iterações iniciais 
e uma convergência bastante lenta nas iterações seguintes. Este critério foi desprezado no 
projeto de controladores adotado neste trabalho, dando-se ênfase à. monitoração do amor- 
tecimento mínimo dos autovalores em malha fechada. A determinação dos autovalores, 
com o único objetivo de monitorar o amortecimento, entretanto, introduz uma carga com- 
putacional adicional significativa, e por isso não é viável. Adota-se então o procedimento 
de fixar um número de iterações ao término das quais os autovalores do sistema em ma- 
lha fechada são calculados. Caso os parâmetros encontrados para os controladores não 
atendam os requisitos e os autovalores não apresentem bom amortecimento, fixa-se um 
número maior de iteraçoes. 
Caso seja fixada uma tolerância 6, como critério de convergência do ganho com res- 
trições, um valor muito baixo para esse parâmetro pode significar um aumento consi- 
derável na carga computacional ou tempo de CPU, que cresce de forma praticamente li- 
near com as iterações. Além disso, um outro aspecto que influencia no volume de cálculos 
está relacionado com a convergência do próprio ganho ótimo de realimentação, calculado 
via integração numérica e cuja convergência depende do parâmetro 6,, (vide Algoritmo 
4.2). A Figura 6.13 apresenta uma relação entre o tempo de CPU gasto e o número de 
iterações no processo de cálculo do ganho com restrições para o sistema interligado Sul- 
Sudeste para três condições de 60. Uma diferença em eo afeta drasticamente o tempo de 
computação. Naquela figura, inclui-se a determinação dos autovalores em malha fechada 
no final das iterações previamente fixadas. O tempo de computação para os 254 autova- 
lores (sistema com ESPS) é cerca de 54 s. No caso mais pessimista, em que se calcula 
uma iteração do Algoritmo 4.3 para este sistema, o tempo de cálculo é da ordem de 100
0.3 
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Figura 6.13: Tempo de CPU × número de iterações
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s (eo = 0,0001) e, no caso mais otimista, é da ordem de 50 s (eo = 0,001). Diante desses 
resultados, pode-se concluir que o cálculo do ganho ótimo a cada iteração, realizado por 
uma técnica baseada em autovalores-autovetores consumiria um tempo muito maior que 
54 s, pois seria necessário calcular no mínimo os autovalores e autovetores de um sistema 
com 508 estados, que é a dimensão da matriz Hamiltoniana [44] (vide Apêndice D). 
Outras variáveis calculadas são os parâmetros dos controladores KC, T1 e T3, e os au- 
tovalores em malha fechada correspondentes. A evolução destas variáveis como função do 
número de iterações é mostrada nas Figuras 6.14 a 6.16. A Tabela 6.17 mostra os autova- 
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Tabela 6.17: Autovalores dominantes para algumas iterações 
-0.555 :l:j8,96 -0,555 :tj8,96 -0,555 :l:j8,96 -0,555 :l:j8,96 -0,555 :tj8,96 
-0,504 ;{:j8,92 -0,504 :tj8,92 -0,503 :l:j8,92 -0,503 ij8,92 -0,503 :i:j8,92 
-0,553 ij7,43 -0,553 :|:j7,43 -0,553 :tj7,43 -0,553 :tj7,43 -0,553 :tj7,43 
-0,473 :|:j7,02 -0,474 :tj7,02 -0,475 :|:j7,02 -0,475 :|:j7,02 -0,475 :l:j7,02 
-0,368 ij5,90 -0,369 :l:j5,89 -0,368 ij5,88 -0,367 :tj5,88 -0,366 :l:j5,88 










' -0,571 :bj4,17 -0,617 :tj-1,10 -0,610 :l:j4,05 -0,597 :tj4,02 -0,540 :i:j3,94 
lores em malha fechada determinadosipara algumas iterações. Estes resultados mostram 
que, na realidade, há uma pequena variação dos parâmetros dos controladores, mesmo 
para um número elevado de iterações. Estas características se refletem em deslocamentos 
insignificantes dos autovalores. Tais conclusões são importantes para sistemas de grande 
porte, porque pode-se projetar os controladores em poucas iterações. Na Tabela 6.17, por 
exemplo, nota-se que os autovalores nas quatro primeiras linhas não alteraram ao longo 
das iterações, devido ã sua pouca sensibilidade ã localização dos controladores projetados. 
Quando o sistema é pequeno (sistema máquina-barra infinita [64],ou um sistema com 
três máquinas. [31]), entretanto, nem sempre é possível encontrar-se os parâmetros dos 
controladores nas primeiras iterações porque as interações entre os diversos estados são 
consideráveis (a medida desse parâmetro pode ser efetuada através dos fatores de parti- 
cipação). Assim, o pior caso acontece para o sistema máquina-barra infinita, que feliz- 
mente é o que apresenta menor porte. 
Um outro aspecto que pode influenciar a convergência do processo de obtenção do 
ganho com restrições são as matrizes de ponderação. A opção de se ponderar apenas os 
estados relativos aos desvios de velocidade mostrou-se adequada para determinação de 
controladores em sistemas de potência. Esta ponderação foi praticamente mantida cons- 
tante, independente do tipo de sinal usado na entrada do controlador. Já. a ponderação de 
controle está mais ligada à natureza do sinal escolhido. Controladores que usam sinais de
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velocidade devem ser projetados a partir de matrizes de ponderação diferentes daquelas 
que correspondem a estabilizadores derivados da potência elétrica. 
Através dos inúmeros testes realizados, notou-se que a sensibilidade das variáveis ga- 
nho Kc, T1 e T3 esta diretamente relacionada respectivamente às ponderações R, 1,1, Ri 2,2 
eR,~3,3,comi=1,---,,N. 
6.9 Conclusões 
Neste capítulo apresentam-se os resultados da síntese integrada de controladores 
de sistemas de potência através da resolução de um problema de controle ótimo com 
restrições estruturais. A principal diferença abordada em relação a trabalhos anteriores 
nesta mesma linha [64, 31, 75, 74, 72, 331, é o uso da representação do sistema pela matriz 
Jacobiana aumentada e o seu emprego direto para cálculoidos ganhos ótimos, a cada 
iteração, no algoritmo iterativo pelo qual se determina o ganho com restrições. Neste 
trabalho, calcula-se diretamente o ganho em cada iteração empregando-se técnicas de 
esparsidade. 
A técnica proposta foi aplicada no ajuste de controladores para quatro sistemas-teste. 
Resultados para controladores projetados indicam a eficácia do método, conforme pode ser 
verificado através dos diversos ajustes apresentados em tabelas neste capítulo. A análise 
de autovalores para 0 sistema em malha fechada mostra que de fato os controladores 
projetados garantem uma estabilidade mínima de 5 % para todos sistemas estudados. O 
elevado amortecimento introduzido pelos controladores também é observado através de 
simulações não-lineares. Além disso, os resultados obtidos comprovam que a técnica de 
ajuste apresentada neste trabalho pode ser aplicada a sistemas de grande porte, o que 
não ocorre com as técnicas que usam a matriz de estado. Isto torna-se viável devido ã 
aplicação de técnicas de esparsidade, facilitada pela representação do sistema através da 
matriz Jacobiana, bastante esparsa. Não só a esparsidade do sistema é explorada, porém
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também a esparsidade das matrizes de ponderação de estad_os e controles, o que não é 
usual nas técnicas de resolução do PRLQ. 
Com a técnica de calculo integrada de controladores apresentada, épossível ajustar 
simultaneamente os ESPS de geradores e sinais adicionais de equipamentos FACTS. Em 
um sistema maquina-barra infinita projetou-se sinais adicionais somente para FACTS. Nos 
testes efetuados sobre o sistema New England, foram ajustados ESPS derivados de um e 
dois sinais em 9 geradores dos 10 existentes. Para o sistema equivalente reduzido do Sul- 
Sudeste do Brasil, realizou-se o projeto conjunto de ESPS para geradores e sinais adicionais 
para equipamentos FACTS. Em um sistema interligado do Sul-Sudeste do Brasil, com 
750 barras, projetaram-se ESPS derivados da potência elétrica. Nos dois últimos sistemas 
foram empregadas informações obtidas do método dos resíduos para identificação dos 
melhores locais para instalação dos controladores. Foram empregadas também técnicas 
de fatores de participação para verificar as contribuições de geradores,sobre os modos 
menos amortecidos e para identificação dos geradores participantes dos modos interárea. 
Um estudo mais aprofundado do processo de convergência do ganho com restrições, 
usado no ajuste dos controladores do sistema de 750 barras, mostra que se pode obter 
bons resultados em termos de amortecimento nas primeiras iterações do Algoritmo 4.3 
proposto. Este resultado também foi observado em sistemas de porte médio, como o “New 
England” e o equivalente Sul-Sudeste. O critério de convergência baseado no amorteci- 
mento dos autovalores pode então ser usado ao invés do critério de erro do ganho com 
restrições, pois algumas iterações a mais exercem pouca influência sobre o posicionamento 
dos autovalores em malha fechada obtidos em iterações iniciais. Verificou-se ainda que a 
tolerância para convergência do ganho ótimo para o regime, eo, é um parâmetro que pode 
influenciar significativamente o esforço computacional. Uma escolha de eo muito pequeno 
pode resultar em cálculos desnecessários que não melhoram a precisão dos resultados 
finais.
Capítulo 7 
Conclusões e Sugestões para 
Trabalhos Futuros 
0 objetivo deste trabalho é apresentar uma técnica integrada para síntese de con- 
troladores de sistemas de potência de grande porte. A estratégia de controle apresentada 
é baseada na teoria de controle ótimo com restrições estruturais, formulada de modo a 
contemplar o uso de técnicas de esparsidade. A formulação com essa característica é 
mandatória face ao porte dos sistemas de potência realísticos. 
A modelagem dos equipamentos de sistemas de potência, entre eles maquinas síncronas, 
FACTS e os controladores, foi apresentada no Capítulo II. Adotou-se a representação do 
sistema através da matriz Jacobiana aumentada, altamente esparsa e bastante flexível 
para incorporar uma série de modelos de equipamentos. A topologia de controlador em- 
pregada consiste de dois blocos do tipo avanço-atraso de fase e um ganho. Esta topologia 
usualmente é adotada pelas empresas do setor elétrico. A estrutura de controlador pro- 
posta neste trabalho permite que dois sinais sej am utilizados concomitantemente, caracte- 
rizando uma estrutura multivariável. A incorporação do controlador na matriz Jacobiana 
é efetuada transformando-se um problema de realimentação dinâmica de saída em um 
problema de realimentação estática de saída. 
148
149 
Para possibilitar um melhor entendimento da teoria de controle ótimo com restrições 
estruturais, apresentam-se no Capítulo III os fundamentos básicos dos princípios de con- 
trole que nortearão a síntese de controladores de sistemas. Neste aspecto, especial atenção 
é dedicada ao estudo do tratamento das restrições no problema de controle ótimo, cuja 
solução é obtida por uma equação generalizada de Riccati. Entretanto, a resolução do 
problema através desta abordagem não é adequada para estudo de sistemas de potência 
de grande porte. Por isso, apresenta-se no Capítulo IV uma nova técnica que, embora 
siga a mesma filosofia-do algoritmo iterativo da equação generalizada de Riccati, permite 
a incorporação de técnicas de esparsidade. 
No Capítulo IV a técnica apresentada para obtenção do ganho ótimo é baseada na inte- 
gração numérica de equações diferenciais matriciais conhecidas como equações de Chan- 
drasekhar. Estas equações, por sua vez, resultam da transformação de uma equação 
diferencial de Riccati em um conjunto de equações não-lineares. Na transformação do 
problema, a variável matriz ganho é posta de tal forma que o seu cálculo é obtido dire- 
tamente. Os trabalhos que usam esta metodologia para resolver o problema de controle 
ótimo empregam a representação por espaço de estados. Porém, tendo em vista a aplicação 
pretendida a sistemas de potência, o uso da matriz de estado é pouco vantajoso se o obje- 
tivo é o estudo de sistemas de grande porte. Propõe-se então, ainda no Capítulo IV, uma 
nova metodologia para resolver o mesmo problema, baseada na representação do sistema 
via matriz Jacobiana aumentada. Através desta nova representação, é possível ezcplorar a 
esparsidade não só do sistema de potência, mas até mesmo das matrizes de ponderação 
de estados e controles. Usando-se uma ponderação diagonal de estados, mostra-se que 
o uso da metodologia proposta para obtenção do ganho ótimo pode ser estendida para 
possibilitar o calculo do ganho com restrições, conforme Algoritmo 4.3. Desta maneira, 
contorna-se o problema de resolverequações de Riccati. O resultado do problema de con- 
trole ótimo com restrições, em termos de uma matriz de realimentação de saída, é então
150 
usado para a síntese dos controladores de sistemas de potência. 
No Capitulo V são apresentados resultados da técnica do cálculo do ganho ótimo por 
integração numérica das equações de Chandrasekhar, na qual empregam-se técnicas de 
esparsidade. Outras técnicas de resolução do PRLQ baseadas na abordagem de autova- 
lores-autovetores e na função sinal são também usadas, com o objetivo de comparar os 
resultados obtidos pela técnica proposta nesta tese. Nota-se, através dos testes efetuados 
em dois sistemas-teste, que os valores de ganhos determinados pelas técnicas convencionais 
e pelo método proposto são bastante próximos. Esta afirmação é confirmada pela analise 
de autovalores para 0 sistema em malha fechada (com controladores obtidos pelas técnicas 
clássicas e pela técnica proposta). Os ganhos ótimos obtidos por integração numérica 
foram calculados com passo fixo e passo variavel, conforme indicado no Capítulo IV. 
Testes envolvendo a matriz de ponderação de estados mostraram que a esparsidade desta 
matriz também pode ser explorada pela técnica proposta nesta tese. Além disso, observou- 
se através de outros testes que o número pequeno de entradas de controle com respeito 
ao número de estados também é benéfico do ponto de vista computacional, podendo 
entretanto se constituir em uma limitação se o número de controladores usados for muito 
elevado. Testes em um sistema dinâmico representado por n integradores, que gera um 
problema de controle ótimo mal condicionado, foram realizados empregando-se a técnica 
de autovalores-autovetores, a técnica da função sinal e o método de integração numérica 
com esparsidade. Esta última técnica mostra-se numericamente bem mais estável para 
resolver o problema. Isto foi verificado não apenas para este problema particular de 
controle. Em sistemas de potência, no qual aparecem autovalores muito próximos, podem 
ocorrer problemas numéricos tanto na obtenção do ganho pela abordagem de autovalores- 
autovetores quanto pela abordagem da função sinal. Isto se deve ao mau condicionamento 
da matriz de estado. Estes problemas não ocorrem no método de integração numérica 
das equações de Chandrasekhar, uma vez que passos de integração pequenos podem ser
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usados, eliminando o mau condicionamento sensível detectado nas técnicas clássicas. 
No Capítulo Vl são apresentados resultados do problema de ajuste de controladores 
projetados através do emprego da técnica de controle ótimo com restrições estruturais 
e aplicados a quatro sistemas-teste: um sistema maquina-barra infinita incluindo dis- 
positivos FACTS; um sistema com 10 máquinas e 39 barras; um sistema equivalente a 
rede interligada do Sul do Brasil com 13 geradores, 77 barras, incluindo 4 equipamentos 
FACTS; e um sistema com 40 máquinas e 750 barras. Nove ESPS foram alocados no 
sistema de 10 maquinas. Foram projetados controladores para estes sistemas, derivados 
de sinais de potência elétrica, velocidade e combinação dinâmica desses dois sinais. Os 
parâmetros obtidos para os ESPS são compatíveis com aqueles usualmente utilizados em 
estabilizadores de empresas do setor elétrico. Um projeto seqüencial utilizando o modelo 
equivalente máquina-barra infinita também foi efetuado para o sistema de 10 máquinas. 
Os resultados mostram que, além do fato da técnica integrada ser aplicada diretamente a 
mesma apresenta desempenho dinâmico melhor que a técnica de ajuste seqüencial usada. 
A aplicação do método integrado ao sistema de 13 maquinas e equipamentos FACTS 
prova que o método não restringe a sua aplicação somente a geradores. Outro aspecto 
evidenciado através dos testes neste sistema é a opção para uso de sinais remotos. Na en- 
trada do controlador do TCSC, usa-se por exemplo um sinal de velocidade de um gerador 
síncrono. tal como adotado para defasadores angular (PI-ISS). O projeto de controladores 
para dois geradores e quatro FAOTS nesse sistema de 13 maquinas ilustra a capacidade 
destes últimos dispositivos de também introduzir amortecimento positivo ao sistema. 
A aplicação da técnica de ajuste de controladores proposta neste trabalho mostra-se 
adequada para aplicação a sistemas de grande porte, conforme indica o projeto de ESPS 
derivados da potência elétrica para o sistema de 750 barras e 40 geradores. Por outro 
lado, técnicas convencionais, como o método que emprega a abordagem de autovalores- 
autovetores ou a técnica baseada na função sinal, esbarram de início em problemas de altos
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requisitos dejmemória que torna inviável a sua implementação em plataformas com menos 
de 16 Mbytes de memória disponível. Isto contrasta com os cerca de 4 Mbytes exigidos 
para se codificar a técnica que calcula o ganho ótimo através da abordagem via equações 
de Charidrasekhar com exploração da esparsidade. Torna-se assim viável a execução dos 
programas correspondentes em microcomputadores da família PC 486. Testes adicionais 
relativos à variação dos parâmetros dos ESPS, posição dos autovalores, tempo de CPU, 
foram efetuados utilizando-se 0 sistema de 750 barras. Os resultados mostram que é 
possível obter ajustes de controladores nas primeiras iterações do Algoritmo 4.3. 
Considera-se que o trabalho de uma maneira geral, cumpriu o objetivo original de 
desenvolver uma ferramenta para 0 projeto integrado de controladores em sistemas de 
potência de grande porte baseada no uso de técnicas de controle ótimo. Os bons resultados 
devem-se em parte à representação do sistema através da matriz Jacobiana aumentada, 
bastante esparsa, e 0 seu emprego no desdobramento das equações de Ohandrasekhar. 
Ressalta-se que esta abordagem permite a aplicação não só a sistemas de potência, mas 
também a qualquer sistema que possa ser representado por sistemas descritores. 
Outras pesquisas podem ser conduzidas para melhoramento do desempenho do método 
e aplicações em sistema reais. Algumas perspectivas para trabalhos futuro são: 
1) Cálculo de alguns autovalores-autovetores dominantes empregando a abor- 
dagem da matriz Jacobiana aumentada para verificação do processo de 
convergência do ganho com restrições. 
2) Estender a representação para incluir modelos de controles mais lentos e 
sistemas de excitação mais complexos. 
3) Estender a técnica para aplicação em ajuste de reguladores no problema de 
carga-freqüência (ajuste do ganho integral e do coeficiente de polarização 
de áreas interligadas) [29, 19, 26].
4) Aplicação de técnicas de processamento paralelo [28], bastante em uso atual- 
mente, na resoluçao das equaçoes de Chandrasekhar. 
5) Análise de robustez dos controladores projetados
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Apêndice A: Dados do Sistema 
Máquina-Barra Infinita 
Neste apêndice apresentam-se os dados do sistema máquina-barra infinita usados neste 
trabalho. _ 
Dados de interconexões da rede em % da base 1000 .l\'/IVA: 
Linhal - 2: R=0,70eX= 10,0 
` Linha2- 3: R=6,40eX=90,0 
Linha 2 - 4: X = ~90,0 
Linha4 - 3: R: 12,80 X = 270,0 
Linha2 - 5: X = 15,0 
Linhaõ- 3: R=12,8 X: 165,0 
O ponto de operação foi calculado considerando 0 gerador fornecendo 1000 MW ao 
sistema. Os dados resultante do fluxo de carga é mostrado na Tabela A.1. 
Os dados do gerador em p.u. e as constantes de tempo e constante de inércia em 
segundos são: H = 5,00, 2:11: 0,30, :nd = 1,00,1:q = 0,70, 2:; = = 0,25, Téo = 7,50, 
Tja = 0,09 e TJ, = 0,20. 
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Tabela A.1: Dados dofiuxo de carga para o ponto de operaçao 
Barra Tensão 
| 





















O sistema de excitaçao do gerador é do tipo estático cuja unçao e transferenc1a e 
O controlador primário do TCSC tem os parâmetros: Kp = 1,0, KI = 40 0 e Td = 
0,02 5. 







K; = -10,00 e Td =0,02 s. 
75 
1-}-50,05
Apêndice B: Dados do Sistema 
Equivalente Sul-Sudeste 
Neste apêndice apresenta-se o os dados relativos ã rede equivalente do sistema Sul- 
Sudeste. 
A Figura B.1 apresenta um diagrama unifilar da interligação entre a geração da usina 
Ivaiporã 
1134 Itaberá T. Preto 
Equivalente 
FOZ-750 Sudeste 
11191116 1167 116310361o31 





(531 : 4 'Í Í | GU* 3iF f 
4% 
1117 llën 








g_s., É âšzzfià ã¬=:J_r~J_‹=›
' 
11 
L_ __. __ ___ I 
Figura B.l: Diagrama unifilar principal da rede equivalente ao sistema Sul-Sudeste 
de Itaipú e o Sudeste. A transmissão é feita através de circuitos duplos de 750 kV com 
compensação série. A interligação com o sistema sul, neste diagrama, é feita através da 
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subestação de Ivaiporã.. O sistema sul, designado na figura como “Equivalente da rede 
Sul”, apresenta 11 geradores que constituem as principais máquinas do sistema. 
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A seguir são apresentados os dados obtidos da resolução do fiuxo de carga para a 
condição de operação do sistema. 






































































































ALEGRET 2 69 
ALEGRET1 138 
ALEGRET1 89 
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SMARIA 1 138 
























































































































































































Os dados de máquinas do sistema. Sul-Sudeste sao apresentados a seguir. 
ttl SISTEMA SUL_SUOE$TE REDUZIDO 77 BARRAS E 13 GERADORE8 *ÚÚ 
1X100MVA Barra=1017 ITAIPU GERADOR - modelo subtransitorio 
Sbase=100.0 ×d=0.01740 ×q=0.01320 x'd=0.00581 ×"d=x“q=0.00466 
H=261.590 T'do=7.8 Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.09 T"qo=0.19 
Maquina Equiv. Barra=1031 GERADOR SUDESTE - modelo classico 































































SALTO DSORI01E2 - modelo eubtransitorio 
xq=0.05490 ×'d=0.02B30 ×"d=×"q=0.02333 
Ka:30.0 Te=0.05 T"do=0.05 T"qo=0.07 
SALTO SANTIAGO - modelo subtransitorio 
×q=0.0421 x'd=0.0214 ×"d=x"q=0.01570 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.04 T"qo=0.13 
G. B. MUNHOZ - modelo subtransitorio 
×q=0.0410 x'd=0.0180 ×“d=×"q=0.0144 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.D6 T"qo=0.09 
PASSO FUNDO - modelo subtransitorio 
xq=0.2392 x'd=0.09B40 ×"d=×"q=0.0754 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.03 T"qo=0.04 
PASSO REAL - modelo eubtrensitorio 
xq=0.531 x'd=O.2D70 ×"d=×"q=0.1803 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.031 T"qo=0.051 
JORGE LACERDA - modelo subtransitorio 
×q=0.74200 ×'d=0.10060 ×"d=x"q=0.0711 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.03 T"qo=0.056 
JORGE LACERDA - modelo subtransitorío 
xq=1.20000 ×'d=0.15330 x"d=×"q=0.1067 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.03 T"qo=0.06 
ITAUBA - modelo subtransitorio 
×q=0.14510 x'd=0.055 x"d=x"q=0.0435 
Ka:30.0 Ta=0.05 T"do=0.095 T"qo=0.125 
JAGUI - modelo subtransitorio 
×q=0.53640 ×'d=0.27 x"d=x“q=0.1704 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.105 T"qo=0.18 
P. MEDICI A - modelo subtransitorio 
×q=1.15200 ×'d=0.1212 ×“d=×"q=0.0909 
Ka=30.0 Ta=0.05 T"do=0.06 T"qo=0.057 
P. MEDICI B - modelo subtransitorio 
×q=0.4728 x'd=D.O637 x"d=×"q=D.0491 
Ka=30.0 Ta:0.05 T"dO=0.0324 T"q0=0.109
Os dados dos equipamentos FACTS usados sao: 
CER na barra 1134: K3 = 50, Ts = 0,15 s 
TCSC entre as barras 1119 e 1116: K1 = 40, Kp = 1, Td = 0,02 s 
PHS1 entre as barra 1167 e 1163: K1 = -0.1, Kp = -0,0001, Td = 0,02 s 
PHS2 entre as barra 449 e 448: K1 = -0.1, Kp = -0,0001, Td = 0, 02 s
Apêndice C: Conceltos Básicos de 
Análise Modal 
Suponha o sistema linear de estado dado por: 
X = Ax+Bu x(O)=x0 (C.1) 
y = Cx (C2) 
Alguns conceitos relativos a este sistema são descritos a seguir tendo em vista a 
abrangência no texto principal. Maiores detalhes podem ser obtidos na referência [42]. 
C.1 Autovalores e Modos de Oscilação 
Os autovalores de A são as raízes da equação característica correspondente à repre- 
sentação de estado do sistema. Estas raízes são definidas como os valores de À os quais 
satisfazem a: 
zz‹-zâ(A _ A1) z o 
V 
(cs) 
A resposta livre do sistema (C.l)-(C2) é obtida a partir das condições iniciais do 
sistema, considerado sem excitação (entrada nula). Esta resposta é composta por um 
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somatório de funções exponenciais do tipo x(t) = ELI p,~e'\"t e pode ser encontrada fa- 
cilmente através da equação (C.1), via transformação linear de Laplace. O termo em, 
associado ao autovalor z\,‹, é definido como modo de oscilação (ou simplesmente como 
modo) do sistema. 
C .2 Autovetores e “Mode Shape” 
Para cada autovalor À,- existe um vetor wi E ÉR" que satisfaz a equação: 
AW¿ = /\¿W¿ 
Um vetor deste tipo é chamado autovetor à direita de A. Também existe um vetor 
linha v,- E ¶Ê1×" o qual satisfaz: 
V¿A = ›\¿V¿ 
O vetor linha neste caso é chamado autovetor à esquerda de A. 
Um sistema contendo autovalores distintos apresenta os respectivos autovetores à. di- 
reita e à esquerda formando um conjunto ortogonal [18, 421, isto é: 
v,~W¿ : k¿ se i :j (C6) 
vz 0 se zqéj (C1) 
A realação entre os elementos de ambos autovetores é única, porém eles podem ser 
multiplicados por uma constante arbitrária não-nula. Esta constante normalmente é es- 
colhida de tal forma que k¿ = 1, como sera adotado para o texto a partir deste ponto. 
Esta propriedade de ortogonalidade permite que o vetor de estado X seja expandido como 
uma combinação dos seus modos. 
Se I`¿ = p¿e'\"', então: 
x = ÍÍW,-F,-. (C8)
i
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Substituindo esses termos na equação de estado e pré-multiplicando em seguida por 
cada autovetor a esquerda, pode-se separar o sistema em equações por modo. Ou seja: 
Í`,- = À,~I`,-, I`,- = v,-x(0) (C.9) 
Logo a solução é (para resposta livre): 
F. = v,-×(0)z^-" ((110) 
Portanto, o autovetor à direita descreve como cada modo do sistema esta distribuído 
através do vetor de estado (equação (C Esta característica é definida como “mode 
shape” dos estados [61, 701. Por sua vez, o autovetor à esquerda em conjunto com as 
condições iniciais do vetor de estado determinam a magnitude do modo. 
Colocando-se os n autovetores à direita em n colunas da matriz W e os n autovetores 
à esquerda em n linhas da matriz V, tem-se as relações: 
W = V-1 (C.11) 
sendo que W = VT na situação em que k,~ = 1 (vetores ortonormais) [18]. Tem-se ainda: 
Azvmw (om) 
onde A é uma matriz diagonal contendo os autovalores de A, e V é definida como matriz 
modal. 
C.3 Fatores de Controlabilidade e Observabilidade 
Considere agora que o sistema tenha uma entrada u presente. Pode-se separar as 
equações modais como [42]: 
nzrn+wBa rmnzwqm (om)
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onde B = [bl ~ ~- bN] e bi é um vetor associado com a i-ésima variável de controle. 
Uma medida da saída em termos dos modos é dada por: 
y = CX = CWF ((114) 
onde F = [F1 F2 l`n]T, C = [CIT cNT]T e cl é um vetor linha associado a i-ésima 
saída. 
Define-se Ê = VB como a matriz de controlabilidade de modo do sistema e os seus 
elementos como fatores de controlabilidade de modo. Se alguma linha desta matriz é nula, 
o correspondente modo é dito não-controlável [70, 53]. 
De forma análoga, define-se o produto Õ = CW como a matriz de observbilidade de 
modo do sistema. Cada um dos seus elementos é definido como fator de observabilidade de 
modo. Se alguma coluna da matriz de observabilidade de modo é nula, o correspondente 
modo é não observável [70, 53]. 
CA Resíduos 
A resposta do sistema em função da entrada pode ser obtida relacionando-se as equações 
modais e a saída. Para a i-ésima entrada ui e a i-ésima saída y,-, pode-se obter a seguinte 




\_/\_/ G,-(S) z z zfwr(s) z ¢fW(51 _ A)-lvbf z õi(S1 _ A)~1Bf (c.1õ) 
onde os pólos de G(s) correspondem aos autovalores da matriz de estado; b' é a i-ésima 
coluna da matriz de controlabilidade de modo; e El é a i-ésima linha da matriz de obser- 
vabilidade de modo. 
A expressão (C.l5) pode ser expandida em função dos modos em do sistema a partir 




_ G, _. _. 
Rã. Ê hm _(`-Sl = qb; (cu) S-›×\k .S - /\k 
onde a constante R2 E C é definida como o resíduo da função de transferência G,~(s) 
associado ao pólo (autovalor) /\k. Esta constante é obtida através do produto dos fatores 
de observabilidade e controlabilidade de modo. i 
Do ponto de vista físico do sistema, os fatores de observabilidade são indicadores dos 
modos mais observaveis a uma saída. Os fatores de controlabilidade indicam as malhas 
de controle mais propícias para controlar um modo. Os resíduos por sua vez englobam 
ambas informações, sendo portanto mais adequados para localização de uma malha de 
controle para amortecer um certo modo. ~ 
nv C.5 Fatores de Participaçao 
O conceito de fatores de participação foi desenvolvido originalmente em [65], inicial- 
mente para medir o grau de participação de uma variável de estado sobre um modo. 
Os fatores de participação podem ser vistos como autovetores ã direita ponderados por 
autovetores ã esquerda. Participações generalizadas podem ser definidas tomando-se a 
i-ésima componente do k-ésimo autovetor ã direita e a j-ésima componente do respectivo 
autovetor ã esquerda. Ou seja, 
Pikjzwikvik Z.7j›k:172›3›"'7n 
O fator de participação é um caso particular importante definido quando i = j como: 
P... âw.-,.v,-,. z',1z= 1,2,3,---,n ((119) 
A constante P,~¡, mede a participação do estado i sobre o k-ésimo modo de oscilação. 
Da propriedade de ortogonalidade dos autovetores, a soma de P,~¡, de um estado em todos 
modos é 1 e a soma PM, para qualquer par 2' 76 j é nula em todos modos.
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Figura C.1: Interpretação das participações 
As participações representam a sensibilidade do k-ésimo autovalor às variações em um 
elemento q da matriz de estado [61]. De uma outra forma, 
dÀ 
P,-kj = T; para q = a,-Í ((120) 
Uma interpretação dos fatores de participação é mostrada através da Figura C.l [61]. 
Nesta figura, a parcela P,-kj é representada pelo resíduo devido ao k-ésimo autovalor 
da função de transferência que relaciona a saída y = x,~ e a entrada dc,-_ Neste caso, P,-kj é 
l> 
°°lÍ° E» a sensitividade de Àk para pequenas variações em q. Quando i = j, PUC = (caso de P¿k 
definido anteriormente) o fator de participação indica que o k-ésimo autovalor é bastante 
sensível a um sinal de realimentação local envolvendo a i-ésima variável de estado.
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Apêndice D: Alguns Métodos de 
Resolução da Equação de Riccati 
Neste apêndice apresentam-se algumas técnicas de resolução da equação de Riccati. Ini- 
cialmente, os conceitos de matriz hamiltoníana e sua forma diagonal são mostrados, tendo 
em vista o seu uso aolongo do texto corrente. 
D . 1 Matriz Hamiltoniana 
Considere a definição de um indice a ser minimizado com ponderações de estado e 
esforços de controle conforme equação (3.4) e sujeito as restrições das equações de estados. 
Existem uma série de métodos para determinação da solução desse problema. Em dois 
métodos que serão vistos adiante, emprega-se uma formulação aumentada para 0 problema 
que é função das matrizes de estados e matrizes de ponderação de controles e estados. 
Esta matriz aumentada tem dimensão 2n × 2n e é designada como matriz Hamíltoníana 
do sistema [44] Os elementos desta matriz são dispostos na matriz Z abaixo. Ou seja: 
A -BR`1BT 




Assumindo-se estabilizabilidade do par (A, B) e detectabilidade do par (A, QÊ), pode- 
se mostrar que a matriz Z é diagonalizável através da relação: 
A o 
z z W W-1 '(112) 
o -A 
onde A é uma matriz diagonal Construída a partir dos valores característicos de Z; a matriz 
W é composta dos valores característicos de Z; o i-ésimo vetor coluna de W é o autovetor 
de Z correspondente ao autovalor na i-ésima posição da matriz diagonal diag{A, ~A}. 
D.2 Solução da Equação de Riccati 
D.2.1 Método de Autovalores-Autovetores 
A fim de obter a solução da equação de Riccati em regime estacionário, considera-se a 
equação (D.2). A solução assintótica em regime estacionário é obtida por [44, 66]: 
P = Wz2Wf21 (D.3) 
onde W22 e W12 sãomatrizes obtidas particionando W da seguinte forma: 
W11 W12 W = (D.4) 
Wzl W22 
A matriz W é arranjada de forma que as suas n primeiras colunas correspondam aos 
autovalores de Z com parte real positiva, e as últimas colunas estejam associadas aos n 
autovalores com parte real negativa. 
Geralmente, alguns autovalores de Z podem ser complexos, de forma que Wzz e W12 
podem ser matrizes complexas. Com o objetivo de evitar operações com números com- 
plexos é possível efetuar uma transformação linear não-singular: 






de modo que cada par de autovetor coluna conjugado complexo é substituído por dois 
vetores reais, correspondendo ã parte real e à parte imaginária do vetor complexo original. 
Desta forma, pode-se deduzir a seguinte relação de igualdade: 
Wizwišl = (W22U)(W12U)_1 = W22W1_z1 = (D-5) 
I I ,., - z o qual mostra que W22 e W12 sao matrizes reais que podem ser usadas para computar a 
solução da equação de Riccati em vez das grandezas W22 e W12. 
A eficiência deste método depende porém detuma técnica altamente confiável e estável 
para cálculo de autovalores-autovetores. Além disso, é indispensável um born condiciona- 
mento da matriz W12, tendo em vista a sua inversão. 
D.2.2 Método da Função Sinal 
O métododa função sinal pode ser visto como uma simplificação da técnica de 
autovalores-autovetores para determinação de urna solução estabilizadora Ps da equação 
de Riccati [l5]. 
Define-se a função sinal de uma matriz Z como [9, 15]: 





Sz'nzz1+(z) â š(1 + 5z'mzz(z)). (Ds) 
Supondo-se que a matriz F Ê A - BR`1BTP seja estável, define-se a matriz V como 
solução da equação: 
0 z FV + VFT + BR"1BT (D.9)
if
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E fácil verificar que a matriz 
A ~BR`1BT U zz 
-Q _AT 
satisfaz 
› 1 z -V F o 1 _ VP nv U z (D.1o) 
P 1-PV o -FT -P 1 
Portanto 
I -V 0 0 I-VP V 
sinal+(U) = = 
P I - PV 0 I -P I 
VP -V Usl US2 
54 
= (1111) 
-(1-Pv)P 1-Pv Usa. U 
e a matriz que soluciona a equação de Riccati é prontamente obtida, se V é inversível. 
Um algoritmo para cálculo da solução da solução da equação de Riccati Ps é [15]: 
i) Determine a matriz sinal+(U); 
ii) A partir do sinal+(U), extraídos dos dois blocos superiores da equação 
(D.11), obter VP e V; _ 
iii) Inverter V e obter a solução Ps a partir de VP, ou seja 
Ps z P z V-1Us1 z -U;;Us1 
D.2.3 Método de Newton-Raphsonn
A 
Este método é baseado em repetidas soluções de um sistema de equações matriciais 
lineares do tipo (equação de Lyapunov [44, 37]): 
ATP + PA + Q' = o (1112) 
A solução da equação de Riccati, em regime estacionario, deve satisfazer a seguinte 
equação algébrica:
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ATP + PA _ PBR-IBTP + Q z o (Dig) 
Considere a seguinte função matricial: V 
f(P) z ATP + PA _ PBR-IBTP + Q (D.14) 
Ó problema consiste em determinar a matriz simétrica P não-negativa definida tal que 
f(P) = 0. A solução deste problema é obtida através de um procedimento iterativo sobre 
f(P), partindo-se de uma solução inicial P0, de forma que na iteração k, chega-se à solução 
P = Pk + AP. Se 0 incremento AP é pequeno, pode-se aproximar f(P), omitindo-se os 
termos quadraticos em AP; Ou seja: _ 
f(P) z -AT(P,Ç+AP)+(P,c+AP)A-P,ÇBR-1BTP,Ç-P,ÇBR-1BTAP-APBR-1BTP,c+Q 
(D.15) 
A idéia básica do método de Newton-Raphson é estimar AP através do ajuste do lado 
direito da equação (D.l5) a zero. Se a estimativa de AP assim obtida é denotada por 
APk e Pk+1 = Pk + APk, então encontra-se: 
o z A{Pk+1 + Pk+1Ak + P,ÇBR-1BTP,c + Q (1116) 
onde Ak = A - BR_1BTPk. 
A expressão (D.l6) é do tipo equação de Lyapunov [37, 44). 
Enuncia-se então o seguinte algoritmo para resolver a equação algébrica de Riccati: 
i) Escolha uma estimativa inicial P0 e ajuste o índice de iteração k em zero; 
ii) Calcule Pk+1 através de (D.16). 




KLEINMAN [40] mostrou que se a equação algébrica de Riccati tem uma única solução 
não-negativa definida, Pk e Pk+1 satisfazem a seguinte desigualdade: ^ 
Pk+1 É Pkav k : 011125'-' ' `
e 
um Pk z P, (Dis) 
_ 
lc-›o<> 
se A0 = A - BR`1BTP0 é assintoticamente estável. Isto significa que o processo de 
convergência é garantido se a estimativa inicial é adequadamente escolhida. 
D.2.4 Método de Integração Direta 
No Capítulo IV, a equação matricial diferencial de Riccati é dada por: 
_ P z ATP(ú) + P(ú)A _ 1=›(ú)BR-1BT1>(ú) + Q, P(:r) z 0 (1119) 
O procedimento para resolução desta equação através de integração numérica direta 
consiste em considera la como um con unto de n2 e ua oes dife l d ' ' '- ' ” ' renciais não- ineares e 
primeira ordem. Se a solução converge para um valor constante, como é usual em casos 
em que há invariância no tempo, algum critério de parada é necessário. Uma desvantagem 
desta aborda em é ue ara elevada recisão um valor bastante e ueno do asso de7 
integração torna-se necessario, o que resulta em um grande número de amostras. Além 
disso, a simetria de P(t) tende a ser destruída devido ao acúmulo de erros numéricos 
provenientes do processo de integração. Estes erros são minimizados, substituindo-se P(t) 
pela média %[P(t) + PT(t)]. Alternativamente, a simetria de P(t) pode ser explorada, o 
que diminui o número de equações para + 1). Este método conduz a resultados 
insatisfatórios quando a integração ocorre no sentido direto de t (valores positivos de 
tempo), em virtude da instabilidade da equação de Riccati neste sentido da integração.
